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1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1 UAB „Lanksti linija“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą "Saulės elektrinės įrengimas ir panaudojimas UAB „Lanksti linija“ gamybos procesuose"                       (Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-01-0035), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti: 0,6 MWp saulės jėgainės projektavimo, įsigijimo ir instaliavimo paslaugas, įrangą bei darbus. Saulės jėgainė bus montuojama ant įmonei priklausančių pastatų, taip pat teisėtai valdomame žemės sklype.
1.2 Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (toliau – Taisyklės)
1.3 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis.

1.4 Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt, 2019-03-14. 

1.5 Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų. 
1.6 Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461. punkte nustatyta tvarka.
1.7 Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Renatas Blažys, r.blazys@lankstilinija.lt, tel. 8 687 30559, adresas Pramonės g. 14, 62175 Alytus.
2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Perkama 0,6 MWp saulės elektrinė (įskaitant projektavimo ir montavimo darbus) kurios kiekis apimtis, reikalavimai, techninės ir kokybinės savybės nustatyti pateiktoje techninėje užduotyje (Konkurso sąlygų priedas Nr. 1).
2.2. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam prekių kiekiui.
2.3. Perkama saulės elektrinės įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir paleista į eksploataciją per 12 mėn. nuo prekių pirkimo sutarties pasirašymo dienos.
2.4. Saulės elektrinės įrengimo vieta – Dalis elektrinės modulių bus įrengta ant UAB „Lanksti linija“ nuosavybės teise priklausančio pastato (unikalus Nr. 1199-3003-3011), kita dalis nuomojamame žemės sklype (unikalus Nr. 4400-1823-3075) adresu Pramonės g. 14, Alytus.
3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
3.1
Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

3.1.1. Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

	Eil. Nr.
	Kvalifikacijos reikalavimai
	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė
	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai

	2.1.1. 
	Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus
	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas
	Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba, jeigu tokio nėra, Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ar Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija*

	2.1.2. 
	Tiekėjas vykdomą veiklą įregistravęs teisės aktų nustatyta tvarka.
	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas
	Valstybės įmonės Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo vykdomos veiklos įregistravimą teisės aktų nustatyta tvarka arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo vykdomos veiklos įregistravimą  teisės aktų nustatyta tvarka.

	2.1.3. 
	Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų

mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar Lietuvos Respublikos įstatymus.
	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas
	LR Valstybinio socialinio draudimo įstaigos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, arba šalies, kurioje tiekėjas registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotas dokumentas arba Tiekėjo raštiškas patvirtinimas, kuris patvirtina, kad Tiekėjas yra įvykdęs visus įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimais.

Dokumentas turi būti išduotas  ne anksčiau kaip 30 dienų iki paskutinės pasiūlymų teikimo dienos. Jeigu dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.

Pateikiamas išduotos pažymos originalas ar Tiekėjo vadovo arba įgalioto asmens patvirtinta kopija.
(Tiekėjas dėl mokesčių nesumokėjimo nešalinamas iš pirkimo, jeigu įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur, jeigu tiekėjas yra susimokėjęs arba įsipareigojęs sumokėti mokesčius ir dėl to jau laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus)

	2.1.4. 
	Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu pagal

šalies, kurioje jis registruotas, ar Lietuvos Respublikos įstatymus.
	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas
	Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas,  arba šalies, kurioje tiekėjas registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotas dokumentas arba Tiekėjo raštiškas patvirtinimas,  kuris patvirtina, kad Tiekėjas yra įvykdęs visus įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu valstybės biudžetui.

Dokumentas turi būti išduotas  ne anksčiau kaip 30 dienų iki paskutinės pasiūlymų teikimo dienos. Jeigu dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.

Pateikiamas  išduotos pažymos originalas arba Tiekėjo vadovo ar įgalioto asmens patvirtinta kopija.
(Tiekėjas dėl mokesčių nesumokėjimo nešalinamas iš pirkimo, jeigu įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur, jeigu tiekėjas yra susimokėjęs arba įsipareigojęs sumokėti mokesčius ir dėl to jau laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus)


3.1.2.Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai 

	Eil. 

Nr.
	Kvalifikacijos reikalavimai
	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė
	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai

	3.2.1.
	Tiekėjo vidutinė metinė bendroji apyvarta 3 metų laikotarpiu (arba nuo įregistravimo dienos)  yra ne mažesnė nei:

500 000 EUR.
	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas
	Tiekėjo vadovo ar įgalioto asmens patvirtintos paskutinių 3 finansinių metų (arba nuo įregistravimo dienos, jei veikla pradėta vėliau ) pelno (nuostolių) ataskaitos. 

	3.2.2.
	Tiekėjo vidutinė metinė apyvarta iš fotoelektros įrangos pardavimo  3 paskutinių metų laikotarpiu (arba nuo įregistravimo dienos) ne mažiau kaip 0,7 siūlomos kainos.
	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas
	Tiekėjo vadovo ar įgalioto asmens pasirašytas ir tiekėjo antspaudu* patvirtintas raštas  apie fotoelektros įrangos pardavimus per paskutinius 3 finansinius metus (arba nuo įregistravimo dienos, jei veikla pradėta vėliau).

	3.2.3.
	Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau kaip 3 metus) įvykdė arba vykdo bent 1 (vieną)  panašaus pobūdžio sutartį, pagal kurią diegiamos/įdiegtos saulės jėgainių galia ne mažesnė kaip 0,5 pasiūlyme nurodytos galios. (Panašaus pobūdžio sutartimis laikomos tos sutartys, kurių metu buvo įrengiamos saulės jėgainės)
	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas
	1. Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašyta (-as) įvykdytos (-ų) ar vykdomos (-ų) sutarties (-čių) sąrašas, nurodant:

1.1. užsakovą;

1.2. Diegiamos/įdiegtos elektrinės galią;

1.3. sudarymo ir/arba įvykdymo datas; 

1.4. kontaktinį asmenį. 

2. Užsakovo (-ų) pažymos apie sėkmingai įvykdytas (vykdomas) sutartis.

	3.2.4.
	Tiekėjas turi būti siūlomos pagrindinės techninės įrangos (modulių ir inverterių) gamintojas, gamintojų atstovas, įgaliotas parduoti siūlomą įrangą.

	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas
	Pateikiami siūlomos įrangos gamintojų arba jų atstovų dokumentai, įrodantys, kad Tiekėjas yra siūlomos techninės įrangos gamintojas ar atstovas, įgaliotas parduoti siūlomą įrangą.

	3.2.5.
	Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau kaip 3 metus) vykdė arba vykdo bent vienos saulės elektrinės/elektrinių priežiūrą ir aptarnavimą, kurių bendra suminė galia yra ne mažesnė negu 0,7 pasiūlyme nurodytos įrangos galios. 
	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas
	1. Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašyta (-as) įvykdytos (-ų) ar vykdomos (-ų) sutarties (-čių) sąrašas, nurodant:

1.1. užsakovą;

1.2. pagal sutartį aptarnaujamų saulės elektrinių galią;

1.3. sudarymo ir/arba įvykdymo datas; 

1.4. kontaktinį asmenį. 

2. Užsakovo (-ų) pažymos apie sėkmingai įvykdytas (vykdomas) sutartis.

	3.2.6.
	Tiekėjas turi turėti specialistus, kurie atliks perkamos įrangos instaliavimo paslaugas. Šie specialistai turi turėti ne trumpesnę kaip 2 metų darbo patirtį saulės jėgainių instaliavimo srityje ir turi turėti nurodytą kvalifikaciją. Tiekėjas, sutarčiai įvykdyti, privalo skirti ne mažiau kaip 1 specialistą.

	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas
	Pateikiamas tiekėjo specialistų, kurie atliks perkamos įrangos įdiegimo paslaugas, sąrašas. Taip pat rašytinis įsipareigojimas, kad projekto vykdymui tiekėjas skirs ne mažiau kaip 1 reikalaujamą specialistą.
Specialistų gyvenimo aprašymai (CV), kuriuose turi būti nurodyta reikalaujama specialistų patirtis.

Specialistų kvalifikaciją patvirtinantys sertifikatai ar lygiaverčiai dokumentai (kursų, seminarų, mokymo programų išklausymą patvirtinantys dokumentai nelaikomi lygiaverčiais kvalifikaciją patvirtinantiems sertifikatams).

	3.2.7.
	Projekto vadovas – turi būti įgyvendinęs ne mažiau kaip 1 panašų (ne mažesnio kaip 0,35 MWp galingumo) saulės jėgainių instaliavimo projektą.
	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas
	Pateikiamas specialisto gyvenimo aprašymas patvirtintas Tiekėjo antspaudu* ir ūkio subjekto vadovo arba jo įgalioto asmens parašu. Informacija apie reikalaujamą patirtį:

Įvykdytų projektų sąrašas (ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtinta pažyma), pažymoje turi būti nurodyta darbų atlikimo vertė, data, užsakovas, užsakovo kontaktai.


* Pastabos:

1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija;
2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę ir antspaudą (jei turi).
3) Reikalavimas dėl antspaudo netaikomas tiems ūkio subjektams kuriems pareiga turėti anspaudą nėra įtvirtinta įstatymuose bei juridinio asmens steigimo dokumentuose.

3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1 – 3.1.4 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.2.1 – 3.2.7 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.
3.3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

3.4 Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti , sudaryti sutartį).
4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

4.1 Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

4.2 Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.

4.3 Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba
. 
4.4 Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas Pirkėjo pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat gali būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke. 

4.5 Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:

4.5.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;
4.5.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;

4.5.3. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;
4.5.4. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.
4.6 Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
4.7 Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą  nurodytą prekių kiekį.
4.8 Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

4.9 Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2019 m. kovo mėn. 22 d. 11 val.
.  (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu:  Pramonės g. 14, Alytus, LT-62175. Pasiūlymai priimami darbo dienomis nuo 9 val. 00 min. iki 17 val. 00 min., penktadieniais nuo 9 val. 00 min. iki 16 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku). Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę. 
4.10  Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami tiekėjui registruotu laišku
4.11  Pasiūlymuose nurodoma prekių, paslaugų ir darbų kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų  2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą prekių, paslaugų ir darbų kiekį, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus, į reikalavimus keliamus pirkimo-pardavimo sutarčiai (10 punktas)  ir į kitas konkurso sąlygas.  Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos: pridėtinės vertės mokestis (jei taikoma), prekių pristatymo išlaidos, įrangos sumontavimo, įvedimo į eksploataciją išlaidos, testavimo išlaidos, technologijų, know-how, patentų ir licencijų  perdavimo išlaidos. Pasiūlymai vertinami eurais be PVM. Pasiūlymo vertė, jeigu reikia, apvalinama dviejų ženklų po kablelio tikslumu.
4.12  Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 2019 m. birželio 21 d. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

4.13  Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.
4.14  Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt. 
4.15  Pasibaigus skelbime nurodytam pasiūlymų pateikimo terminui ir negavus nė vieno pasiūlymo, pirkimas bus vykdomas iš naujo.

4.16  Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
5.1 Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.
5.2 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.
5.3 Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų. 
5.4 Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti: Renatas Blažys, r.blazys@lankstilinija.lt, tel. 8 687 30559, adresas Pramonės g. 14, 62175 Alytus.
6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS 
6.1 Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
6.2 Komisija nagrinėja:
6.2.1.  ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
6.2.2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;
6.2.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;
6.3 Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.
6.4 Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės. 
6.5 Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
6.6 Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina arba sąnaudos visais atvejais turi būti laikomos neįprastai mažomis, jeigu jos yra 30 ir daugiau procentų mažesnės už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų Pirkėjo rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų arba sąnaudų aritmetinį vidurkį.
6.7 Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.
6.8 Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų. 
6.9 Pasiūlymų vertinimo kriterijai:
	Vertinimo kriterijai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinimas

	1
	Kaina (K)
	X=60

	2.
	PV modulių veikimo garantinis laikotarpis (P2)
(Jeigu PV modulių garantinis laikotarpis yra didesnis negu 40 m, laikoma, kad jis yra lygus 40 m.)
	Y2=5

	3.
	Inverterių veikimo garantinis laikotarpis (P3)
(Jeigu inverterių veikimo garantinis laikotarpis yra didesnis negu 25 m. laikoma, kad jis yra lygus 25 m.)
	Y3=10

	4.
	Sugedusios įrangos pakeitimo laikas (d.d.) (P4)
	Y4=15

	5.
	Sniego apkrova (Pa) (P5)
	Y5=10


6.10   Ekonominis naudingumas (C) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir kitų kriterijų (P) balus:

C=K+P
6.11 asiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin)  ir 

vertinamo pasiūlymo kainos (Kp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

K=(Kmin/Kp)*Х

6.12  Kriterijų (P) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (Pn) balus:

P=ΣPn
6.13 Kriterijaus (Pn) balai apskaičiuojami šio kriterijaus parametrų įvertinimą padauginant iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio (Yi). Tiekėjai kriterijaus Pn reikšmę savo pasiūlyme nurodo sveikų  skaičių  tikslumu. Vertinant pasiūlymus  kriterijaus Pn balai apskaičiuojami  šimtųjų  skaičiaus dalių tikslumu.
6.14 Antro kriterijaus „PV modulių veikimo garantinis laikotarpis (P2)“ balas apskaičiuojamas parametro reikšmės  (P2‘)  ir geriausios to paties parametro reikšmės (P2max) santykį padauginant  iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio (Y2):

P2= P2‘/P2max*Y2
6.15 Trečio kriterijaus „Inverterių veikimo garantinis laikotarpis (P3)“ balas apskaičiuojamas parametro reikšmės  (P3‘)  ir geriausios to paties parametro reikšmės (P3max) santykį padauginant  iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio (Y3):

P3= P3‘/P3max*Y3

6.16 Ketvirto kriterijaus „Sugedusios įrangos pakeitimo laikas (P4)“ balas apskaičiuojamas geriausios to paties parametro reikšmės (P4min) ir parametro reikšmės  (P4‘) santykį padauginant  iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio (Y4):

P4= P4min/P4‘*Y4

6.17  Penktojo kriterijaus „Sniego apkrova (P5)“ balas apskaičiuojamas parametro reikšmės  (P5‘)  ir geriausios to paties parametro reikšmės (P5max) santykį padauginant  iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio (Y5):

P5= P5‘/P5max*Y5

6.18 Gavus vienintelį pasiūlymą, ekonominio naudingumo vertinimas atliekamas nebus.
7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
7.1 Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
7.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

7.1.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi; 
7.1.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;
7.1.4. pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino savo pasiūlymo;
7.1.5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
7.1.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

7.1.7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

7.1.8. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.

7.2 Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.
8. Derybos
8.1 Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.
8.2 Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui. 
8.3 Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.
8.4 Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas.
8.5 Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.
8.6 Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.
8.7 Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.
9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO
9.1 Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai. 
9.2 Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.
9.3 Didžiausią ekonominį naudingumą surinkęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas  sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.
9.4 Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
10.1 Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Pirkimų tvarkos aprašu ir Civiliniu kodeksu;
10.2 Pirkimo sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko  ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 5 proc. nuo tiekėjo (galutiniame) pasiūlyme nurodytos pirkimo sutarties kainos be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas. Sutarties įvykdymo užtikrinimą tiekėjas privalo pateikti per 5 (penkias) dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos. Pirkimo sutartis įsigalioja tiekėjui pateikus reikalaujamą sutarties įvykdymo užtikrinimą.
10.3 Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 8 punkte nustatyti atvejai (jei taikoma);
10.1  Esminės Tiekėjo teisės ir pareigos sutartims:

10.1.1. Tiekėjas įsipareigoja atlikti techninėje specifikacijoje  apibrėžiamas užduotis (tiek tarpines, tiek galutines) pagal joje nustatytus terminus ir vadovaujantis LR įstatymais ir kitais teisės aktais.

10.1.2. Tiekėjas turi teisę pasisamdyti subrangos pagrindais įrangos dalių subtiekėjus.

10.1.3. Tiekėjo užmokestį pagal sutartis sudaro tiktai pajamos arba išmokos, kurias jis gali gauti pagal sutartis. Nei jis, nei jo personalas negali priimti jokių komisinių, nuolaidų, priemokų, netiesioginių išmokėjimų ar kitų kompensacijų, susijusių su jo įsipareigojimais pagal sutartis.

10.1.4. Savo sąskaita Tiekėjas turi apsaugoti ir apginti Pirkėją nuo visų veiksmų, pretenzijų, praradimų ar nuostolių, kylančių iš bet kokio Tiekėjo veiksmo ar aplaidumo teikiant paslaugas, įskaitant ir bet kokį bet kokių teisinių nuostatų arba trečios šalies teisių pažeidimą, patentų, prekių ženklų, autorių teisių ir bet kokių kitų teisių į intelektinės nuosavybės objektus pažeidimą.

10.1.5. Pasekminė žala, pelno praradimas ir kiti netiesioginiai nuostoliai ar žala yra aiškiai ir nedviprasmiškai laikomi nesantys Tiekėjo atsakomybė. Tiekėjo atsakomybė bus apribota suma, lygia sutarties kainai, tačiau tokia vertės riba nebus taikoma kompensuojant už veiksmus, pretenzijas ar nuostolius, atsirandančius dėl sąmoningo Tiekėjo aplaidumo.

10.1.6. Tiekėjo vadovaujančiųjų darbuotojų ir specialistų, atsakingų už pirkimo sutarčių vykdymą, minimalus skaičius turi būti ne mažesnis kaip 1 darbuotojai.

10.4. Esminės Pirkėjo teisės ir pareigos sutartims:

10.4.1. Pirkėjas bei kitos įgaliotos Lietuvos Respublikos institucijos įprastinėmis darbo valandomis gali atlikti bet kokį patikrinimą, kai toks pasirodo esąs reikalingas įrodymų surinkimui tuo atveju, kai yra įtariamas neįprastų komercinių išlaidų gavimas, susijęs su šios sutarties vykdymu, arba kilus įtarimams, kad Tiekėjas yra nepajėgus laiku įvykdyti sutartinius įsipareigojimus. Pirkėjas iš anksto praneš Tiekėjui apie bet kokį tokį patikrinimą.

10.4.2. Pirkėjas turi kiek galima glaudžiau bendradarbiauti su Tiekėju tam, kad teiktų informaciją, kurios pastarasis gali pagrįstai reikalauti tam, kad būtų galima vykdyti sutartis.

10.4.3. Pirkėjas įsipareigoja teikti savalaikes pastabas, susijusias su Tiekėjo atliekamais darbais, Techninėje užduotyje apibrėžtais reikalavimais.

10.5. Kaina arba kainodaros taisyklės. 

10.5.1. Į sutarčių kainą yra įskaičiuoti visi mokesčiai ir bet kokios tiekėjo išlaidos, patirtos/patirtinos vykdant sutartis, ir vėliau kaina negali būti didinama visą sutarčių vykdymo laikotarpį. Kainų perskaičiavimas pasikeitus PVM nenumatomas.

10.5.2. 100% visos sutarties kainos apmokėjimas bus atliktas per 30 d. po saulės jėgainės sumontavimo (visų, sutartyje nurodytų įsipareigojimų įvykdymo).  

10.6. Pirkimo sutartys įsigalioja nuo jų pasirašymo. 
10.7. Prievolių įvykdymo terminai. Įranga turi būti suprojektuota, pristatyta į Pirkėjo nurodytą vietą, sumontuota, įvesta į eksploataciją, atliktas galutinis įrangos pridavimo testas bei darbuotojų apmokymas darbui su ja ir darbų rezultatas perduotas per 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo.

10.8.  Žalos atlyginimas. Jei Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų sutartyse nurodytomis sąlygomis, Tiekėjas mokės Pirkėjui netesybas, kurių bendra suma neviršys 20 % sutarties kainos, taip:

10.8.1. Jeigu Vykdytojas laiku neperduoda įrangos ir tinkamo darbų rezultato, pirkėjas turi teisę reikalauti mokėti tiekėjui 100 Eur (vieno šimto eurų) baudą už kiekvieną vėlavimo dieną.
10.8.2. Tuomet, kai bendra Tiekėjo netesybų suma dėl netinkamo įsipareigojimų vykdymo viršija 20 % sutarties kainos, arba Tiekėjas iš esmės pažeidžia kitas sutarties sąlygas, Pirkėjas, raštu prieš 14 dienų pranešęs Tiekėjui, turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį. Sutarties nutraukimas šiais atvejais nepanaikina Tiekėjo pareigos sumokėti netesybas, kurių dydis neviršija 20 % sutarties kainos.

10.9. Ginčai dėl sutarčių sprendžiami derybų būdu. Šalims nepavykus susitarti ginčai sprendžiami atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas rūšinio teismingumo taisykles.
10.10. Pirkimo sutartys bus pasirašomos, tik tuo atveju, jei bus gautas Lietuvos verslo paramos (LVPA) pritarimas sutarčių projektams.
11. Baigiamosios nuostatos
11.1  Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.
11.2  Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams. Jeigu pirkimo sąlygos ir (arba) pirkimo dokumentai skelbiami viešai (pavyzdžiui, interneto svetainėje), ten pat skelbiamas pranešimas apie pirkimo procedūrų nutraukimą.
11.3  Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus vokų atplėšimo metu skelbiamą informaciją, tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES struktūrinių fondų paramos naudojimą, neskelbiami.
11.4  Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis.
12. Priedai
12.1  Techninė specifikacija;
12.2  Pasiūlymo forma;
12.3  Pastatų planai;
12.4  Statinių išdėstymo planas;

12.5  Žemės sklypo planas.

12.6  ESO išduotos techninės sąlygos

1 konkurso sąlygų priedas

TECHNINĖ UŽDUOTIS

PROJEKTAVIMO DARBAI

Bendrieji reikalavimai

Tiekėjas parengia elektrinės projektą, kaip yra numatoma LR Įstatymus. Pagal užduotyje išvardintus esminius projekto sprendinius projektuotojas parengia vieną, skirtingas projekto sudedamąsias dalis jungiantį, projektą: 

Tiekėjas, pagal užsakovo įgaliojimą, užsako ir gauna reikalingas prisijungimo bei specialiąsias sąlygas parengti projektui (prisijungimo bei specialiąsias sąlygas ir leidimus), o atlikus projektavimo darbus gauna montavimą leidžiantį dokumentą, jei toks yra būtinas. 

Reikalavimai fotovoltinei saulės elektrinei

Projektuojamos saulės elektrinės galingumas - 600 kWp ± 1 modulio galia. Saulės elektrinė projektuojama ant pastatų komplekso stogų ir fasadų bei turimame žemės sklype. Projektuojant elektrinės tvirtinimo konstrukciją reikia numatyti stogo dangos apsauginius sluoksnius ir statines apkrovas tenkančias stogui ir sienoms. Saulės elektrinės prijungimui reikalinga – atlikti įrangos prijungimą prie elektros tinklo (darbų apimtis įvertinama pagal išduotas ESO technines sąlygas 6 konkurso sąlygų priedas).   

Suprojektuoti ir pastatyti 600 kWp fotovoltinę elektrinę (toliau tekste - FV elektrinė):

· suprojektuoti FV elektrinės išdėstymą ant pastatų komplekso stogų ir fasadų bei turimame žemės sklype;

· suprojektuoti FV elektrinės fotovoltinių modulių apjungimą į eiles (situacijos planą, vienlinijinę schemą). Siekiant išvengti generuojamos energijos fazių asimetrijos, kiekvienai fazei prijungiame pagal simetrišką schemą vienodą skaičių vieno tipo fotovoltinių modulių;

· suprojektuoti FV elektrinės trifazius DC/AC keitiklius darbui vartotojo tinkle, keitiklius numatyti montuoti prie FV elektrinės ant pastatų komplekso stogų ir fasadų bei turimame žemės sklype, keitiklio galia - nuo 17 iki 50 kW. Projektuojama fotovoltinių modulių elektrinė skirta pastoviam darbui vartotojo vidiniame tinkle, todėl dingus arba sumažėjus/padidėjus įtampai, dažniui tinkle arba esant perkrovimui, trumpajam jungimui tinkle, keitiklis išsijungia ir įsijungia sinchronizuotam darbui tik atsiradus normaliai tinklo įtampai ir dažniui pagal LST EN 50160:2010;
· suprojektuoti 0,4 kV magistralinius laidus nuo keitiklių iki elektros pastotės;

· suprojektuoti skirstomąjį jėgos skydą pastotėje;

· jei pagal teisės aktus reikalinga, suprojektuoti FV elektrinės apsaugos nuo žaibo įrenginius, panaudojant ant pastato/-ų stogo esamus žaibosaugos elementus (laidininkus, įžeminimo strypus ir t.t.);

Projektuojamą FV elektrinę sudaro aliuminio arba plieno tvirtinimo profiliai. Fotovoltinių modulių tvirtinimui parenkamas optimalus pagal planuojamą pagaminti energijos kiekį kampas. Atsižvelgiant į stogo, fasado bei žemės reljefo charakteristikas projektuotojas numato FV elektrinės pritvirtinimo prie pastato stogo, fasado ir žemės sprendinius. Skaičiuojama fotovoltinės elektrinės vardinė įtampa 0,4 kV, dažnis 50 Hz, leistinoji instaliuota galia 600 kWp ± 1 modulio galia.
Fotovoltinės elektrinės komponentai - tokie kaip keitikliai, fotovoltiniai moduliai, fotovoltinių modulių jungiamieji laidai - turi atitikti harmonizuotųjų standartų keliamus reikalavimus tokio tipo įrenginiams.

Fotovoltinės elektrinės įrengimui naudojamos papildomos medžiagos ir darbai turi atitikti tokioms sistemoms ir darbams keliamus reikalavimus. Sistema turi būti automatizuota, kad galėtų veikti be nuolatinio prižiūrinčio personalo. Kartu su sumontuota fotovoltine elektrine Tiekėjas užsakovui pateikia fotovoltinės elektrinės stebėsenos (monitoringo)  sistemą, supažindina su jos veikimo principais.
Keitiklis (inverteris)

Trifazis keitiklis yra skirtas generuojamos elektros energijos pastovios srovės konvertavimui į kintamą srovę. Jis privalo turėti integruotas išėjimo galios optimizavimo ir sinchronizavimo funkcijas DC ir AC grandinių integruotą apsaugą nuo virš įtampių bei trumpojo jungimo ir skirstomojo tinklo apsaugas su nustatymais Trifazis keitiklis turi atitikti energijos kokybės standartų reikalavimus. 

	Keitiklio parametrai
	Reikalavimai

	Veikimo temperatūra 
	-35° C iki +35°C 

	Veikimo sąlygos 
	Lauke

	Aušinimo elementai
	Privaloma 

	Nominali AC įtampa V
	400 V

	Nominalus dažnis Hz
	50 Hz 

	Apsaugos klasė 
	≥ IP 65

	Maksimalus efektyvumas
	≥ 97%

	Prie keitiklio jungiamu modulių grupių skaičius
	≥ 2

	Saugaus nuolatinės srovės atjungimo funkcija (reglamentuojama: IEC609473:1999+Corr:1999+A1:2001+Corr1:2001

+A2:2005 kartu su IEC60947-1:2004 (4 versija)
	Privaloma

	Automatinis keitiklio atjungimas nuo žemos įtampos tinklo

IEC 61727:2004
	Privaloma

	Kiti atitikties sertifikatai 
	LST EN 50438

LST EN 61000

LST EN 62109

RoHS 

Standartai

(arba atitikmenys)

	Maksimalios Galios Taškų Sekimas (MPPT)
	Modulių lygmenyje. Maksimalus 1 MPPT dviem moduliams. 

	Bevielio arba tinklo interneto pajungimo galimybė
	Privaloma

	Garantija
	≥ 10 metų

	Stebėsenos sistema internetu 
	Privaloma 

	Saugumo parametras: išjungus keitiklį saulės elektrinės grandinėje įtampa turi neviršyti 52V 
	Privaloma



FV elektrinės saulės moduliai

	Saulės moduliai
	Reikalavimai

	Puslaidininkio (fotovoltinės celes) tipas
	kristalinio silicio

	Fotovoltinio modulio tipas
	Stiklas - stiklas (puslaidininkiai laminuojami naudojat stiklą priekinėje ir galinėje modulio dalyse )

	Laminavimo plėvelės tipas
	Šviesos pralaidumas (Light/Optical trasmittance)
%  >= 89 

UV pralaidumas (UV transmittance)


                  nm  <= 290

Sukibimo su stiklu vertė (Adhesion to the glass)
N/mm2   >= 130

	Kraštų izoliacija terminiu padengimu (thermo-sealing) visu perimetru 
	Būtina arba analogiška tenkinanti sąlygas:
Vandens sugeriamumas (Water vapour)
g.mm/m2/day <= 0,01

(jei naudojamos kelios medžiagos puslaidininkio izoliacijai užtikrinti, pateikti žemiausią vertę apsauginės medžiagos sąveikaujančios su išore)

	Galios tolerancija 
	0/+5 W

	Veikimo temperatūra 
	-40° C iki +85°C 

	Kabelio tipas 
	dvigubai izoliuotas 

	Jungties tipas  
	MC4

	Jungimo dėžutės (Optimizer) atitikties sertifikatai
	LST EN 61000 

(arba atitikmuo)

	Jungimo dėžutės (Optimizer) SAUGUMO ir atitikties sertifikatai
	LST EN 62109-1:2010 (II klasė)

(arba atitikmuo)

	Jungimo dėžutės (Junction box) SAUGUMO ir atitikties sertifikatai
	IEC 62790:2014 (arba atitikmuo)

	Modulio įtampa atjungus keitiklį
	≤ 1 V 

	Sniego apkrova
	≥ 2400 Pa

	Vėjo apkrova
	≥2400 Pa

	Atitikties sertifikatai
	LST EN 61215, LST EN 61730

(arba atitikmuo)

	Produkto efektyvumo garantinis laikotarpis
	≥ 89 % po 25 metų nominalios galios

	Produkto veikimo garantinis laikotarpis 
	≥ 30 metų


Saulės elektrinės tvirtinimo sistema

	Tvirtinimo sistema
	Reikalavimai

	Medžiaga 
	Karkasas - aliuminis, jungiamieji varžtai - nerūdijantis plienas

	Modulių montavimo kampas ir kryptis
	Optimalus pasvirimas pietų ar kita kryptimi

	Statika
	Individualus skaičiavimas, atsižvelgiant į pastato tipą, konstrukcijas, galimas sniego ir vėjo apkrovas skirtingose jėgainės zonose

	Garantija 
	≥10 metų 

	Tvirtinimo sistemos įžeminimas
	Privaloma 


Saulės elektrinės monitoringo elementai

	Monitoringo programa
	Reikalavimai

	Elektros skaitikliai 
	1 -  skaitiklis atskiroje apskaitos spintoje

	Fotovoltinės sistemos monitoringo programinė įranga
	Sistemos, inverterių ir modulių lygmenyje. FV elektrinės energijos ir galios duomenų stebėsena metiniu, mėnesio laikotarpiu ir dienos realiu laiku; 


RANGOS DARBAI

Tiekėjas pagal parengtą projektą atlieka visus darbus įrengdamas fotovoltinę elektrinę. Rangos darbus Tiekėjas vykdo nenusižengdamas LR galiojantiems teisės aktų reikalavimams.

Visi gaminiai, medžiagos ir įrengimai, tiekiami šiam objektui, turi būti nauji, kokybiški, su jų kilmę ir kokybę patvirtinančiais techniniais dokumentais, sertifikuoti pagal galiojančių teisinių  dokumentų reikalavimus. Medžiagos ir gaminiai turi atitikti jiems keliamus techninius reikalavimus ir būti saugūs naudoti. Į projekto įgyvendinimo vietą pristatomi gaminiai ir medžiagos turi turėti galiojančius atitikties sertifikatus. Įrenginiai turi būti sumontuoti laikantis gamintojo instrukcijų.

Instaliavimo bei kitų darbų paskirtis – išbandyti, pristatyti į vietą, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti nurodytas sistemas užbaigtoje ir visiškai eksploatuojamoje būklėje. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomai atliekami nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti aiškinamajame rašte, ar techninėse specifikacijose, ar ne. Tiekėjas turi garantuoti, kad visa sistemų įranga ir medžiagos būtų tinkamos bei pakankamai galingos, kad būtų įvykdyti joms keliami veikimo reikalavimai. Tiekėjas turi atlikti apmokymus projekto įgyvendinimo vietoje montavimo ir derinimo metu. 

Baigus jėgainės montavimo ir įvedimo į eksploataciją darbus Tiekėjas gauna visas būtinas pažymas tokio tipo darbų pabaigos įteisinimui.

Saugaus darbo užtikrinimui, atliekant montavimo ir derinimo darbus, reikia griežtai vadovautis LR galiojančiais tesiės aktais bei taisyklėmis.

Pakraunant, iškraunant, perkeliant bei pastatant įrenginius į darbo vietą būtina juos saugoti nuo pažeidimų, atidžiai tvirtinti ir kelti tik laikantis gamintojo nurodymų.
Įranga turi būti suprojektuota, pristatyta į Pirkėjo nurodytą vietą, sumontuota, įvesta į eksploataciją, atliktas galutinis įrangos pridavimo testas bei darbuotojų apmokymas darbui su ja ir darbų rezultatas perduotas per 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo.
Prekių [įrangos] tiekėjo pateikta įranga turi atitikti visus techninės užduoties punktuose nurodytus reikalavimus. Tiekėjo, kurio nurodyta įranga netenkina bent vieno iš išvardintų reikalavimų, pasiūlymas atmetamas.

Jei techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, kai neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti pirkimo objekto, tuo atveju, laikytina kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.
2 konkurso sąlygų priedas
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	data

	

	Vieta


	Tiekėjo pavadinimas


	

	Tiekėjo adresas


	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris


	

	Fakso numeris


	

	El. pašto adresas


	


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt nurodyti datą.
2) konkurso sąlygose;

3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias prekes:

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

	Eil.Nr.
	Prekių techniniai rodikliai
	Rodiklių reikšmės*

	1

	2
	3

	1. 
	Pasiūlymas atitinka visus reikalavimus nurodytus Techninės užduoties „Projektavimo darbai“ skyriuje
	

	2. 
	Keitiklis (inverteris)
	

	3. 
	Veikimo temperatūra 
	

	4. 
	Veikimo sąlygos 
	

	5. 
	Aušinimo elementai
	

	6. 
	Nominali AC įtampa V
	

	7. 
	Nominalus dažnis Hz
	

	8. 
	Apsaugos klasė 
	

	9. 
	Maksimalus efektyvumas
	

	10. 
	Prie keitiklio jungiamu modulių grupių skaičius
	

	11. 
	Saugaus nuolatinės srovės atjungimo funkcija (reglamentuojama: IEC609473:1999+Corr:1999+A1:2001+Corr1:2001

+A2:2005 kartu su IEC60947-1:2004 (4 versija)
	

	12. 
	Automatinis keitiklio atjungimas nuo žemos įtampos tinklo

IEC 61727:2004
	

	13. 
	Kiti atitikties sertifikatai 
	

	14. 
	Maksimalios Galios Taškų Sekimas (MPPT)
	

	15. 
	Bevielio arba tinklo interneto pajungimo galimybė
	

	16. 
	Garantija
	

	17. 
	Stebėsenos sistema internetu 
	

	18. 
	Saugumo parametras: išjungus keitiklį saulės elektrinės grandinėje įtampa turi neviršyti 52V 
	

	19. 
	FV elektrinės saulės moduliai
	

	20. 
	Puslaidininkio (fotovoltinės celes) tipas
	

	21. 
	Fotovoltinio modulio tipas
	

	22. 
	Laminavimo plėvelės tipas
	

	23. 
	Kraštų izoliacija terminiu padengimu (thermo-sealing) visu perimetru 
	

	24. 
	Galios tolerancija 
	

	25. 
	Veikimo temperatūra 
	

	26. 
	Kabelio tipas 
	

	27. 
	Jungties tipas  
	

	28. 
	Jungimo dėžutės (Optimizer)  atitikties sertifikatai
	

	29. 
	Jungimo dėžutės (Optimizer)  SAUGUMO ir atitikties sertifikatai
	

	30. 
	Jungimo dėžutės (Junction box) SAUGUMO ir atitikties sertifikatai
	

	31. 
	Modulio įtampa atjungus keitiklį
	

	32. 
	Sniego apkrova
	

	33. 
	Vėjo apkrova
	

	34. 
	Atitikties sertifikatai
	

	35. 
	Produkto efektyvumo garantinis laikotarpis
	

	36. 
	Produkto veikimo garantinis laikotarpis
	

	37. 
	Saulės elektrinės tvirtinimo sistema
	

	38. 
	Medžiaga 
	

	39. 
	Modulių montavimo kampas ir kryptis
	

	40. 
	Statika
	

	41. 
	Garantija 
	

	42. 
	Tvirtinimo sistemos įžeminimas
	

	43. 
	Saulės elektrinės monitoringo elementai
	

	44. 
	Elektros skaitikliai 
	

	45. 
	Fotovoltinės sistemos monitoringo programinė įranga
	

	46. 
	Pasiūlymas atitinka visus reikalavimus nurodytus Techninės užduoties „Rangos darbai“ skyriuje
	


* Tiekėjai privalo užpildyti stulpelį „Rodiklių reikšmės“, nurodydami skaitmeninę parametro vertę. Kai neįmanoma nurodyti skaitmeninės parametro vertės, tiekėjas turi nurodyti, ar reikalavimas bus išpildytas (TAIP – reikalavimas bus išpildytas, NE – reikalavimas bus neišpildytas (PASIŪLYMAS TOLIAU NEVERTINAMAS))

Ekonominio naudingumo vertinimo reikšmės:

	Vertinimo kriterijai
	Tiekėjo siūloma reikšmė

	1.
	PV modulių veikimo garantinis laikotarpis (P2)
(Jeigu PV modulių garantinis laikotarpis yra didesnis negu 40 m, laikoma, kad jis yra lygus 40 m.)
	

	2.
	Inverterių veikimo garantinis laikotarpis (P3)
(Jeigu inverterių veikimo garantinis laikotarpis yra didesnis negu 25 m. laikoma, kad jis yra lygus 25 m.)
	

	3.
	Sugedusios įrangos pakeitimo laikas (d.d.) (P4)
	

	4.
	Sniego apkrova (Pa) (P5)
	


Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Pasiūlymas galioja iki 20 __-___-___ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.    

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokiu kitu šiame konkurse dalyvaujančiu ūkio subjektu ar kita suinteresuota šalimi.   

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

	
	
	
	
	

	Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos
	
	parašas
	
	Vardas Pavardė
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	data

	

	Vieta


	Tiekėjo pavadinimas


	


Mūsų pasiūlymo B dalyje yra nurodytos pasiūlymo A dalyje siūlomų prekių kainos. Kainos nurodytos šioje lentelėje:

	Eil. Nr.
	Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas
	Kiekis
	Mato

vnt. 
	Vieneto kaina,

Eur (be PVM)
	Vieneto kaina,

Eur (su PVM)
	Kaina, Eur (be PVM)
	Kaina, Eur (su PVM)

	1

	2
	3
	4
	5
	6 
	7
	8

	1.
	Saulės jėgainė 0,6 MWp (įskaitant montavimą ir įvedimą į eksploataciją)
	1
	Vnt.
	
	
	
	

	2.
	Elektrotechninio projekto parengimas  ir leidimo gaminto elektros energiją gavimas
	1
	Vnt.
	
	
	
	

	
	
	IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)
	
	


Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 6 ir 8 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

	
	
	
	
	

	Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos
	
	parašas
	
	Vardas Pavardė


3 konkurso sąlygų priedas

Pastatų planai

[image: image3.png]



4 konkurso sąlygų priedas

Statinių išdėstymo planas
[image: image4.emf]
5 konkurso sąlygų priedas

Žemės sklypo planas
[image: image5.emf]

6 konkurso sąlygų priedas

TINKLO OPERATORIAUS (ESO) IŠDUOTOS TECHNINĖS SĄLYGOS

[image: image6.emf]
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� Jeigu konkurso sąlygų 2.2 punkte nurodoma, kad pirkimas yra skirstomas į dalis, šie reikalavimai, jei reikia, nustatomi kiekvienai pirkimo daliai atskirai. 


� Jei Įgyvendinančiajai institucijai pateikti dokumentai yra parengti ne valstybine kalba, Įgyvendinančiajai institucijai pareikalavus, Projekto vykdytojas turi pateikti dokumentus su vertimu į valstybinę kalbą. Jei teksto vertimas nepatvirtintas vertėjo parašu, už teksto vertimo autentiškumą yra atsakingas Projekto vykdytojas


� Pasiūlymų pateikimo terminas negali būti trumpesnis negu 7 dienos nuo pirkimo paskelbimo Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt


� Lentelės 1 – 2 stulpelius užpildo pirkėjas


� Lentelės 1– 4 stulpelius  užpildo pirkėjas





_1599475846.pdf
ISANKSTINES SALYGOS NR. ITS17-03798

AB , Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

Parengta: 2017.02.07,
Galioja iki: 2017-08-03

Klientas: UAB "ENERGESTA"
Kliento kontaktiniai duomenys: Putiny 24B-30, Alytus, LT-62312 Alytaus m. sav., Alytaus apskr.,

Objekto pavadinimas:

+37065249711, info@energesta.lt
TR-172 (TRANSFORMATORINE PASTOTE)

Objekto adresas: Pramonés g. 14A, Alytus, Alytaus m. sav.
Investicinio projekto Nr.: E1D6703798

Kliento paraiékos Nr. 17-03798 Elektros energlgots tlek_l_mo patikimumo Atv_ad(; tlpas
duomenys ategorija (vienfazis,
I || 1] trifazis)
Esama leistinoji naudoti galia
(KW): - 540 -
Nauja leistinoji naudoti galia (kW): - - - Trifazis
IS viso leistinoji naudoti galia -
(KW): - 540 - Trifazis
Elektrinés duomenvs Irengtoji generatoriy | Leistinoji generuoti j| Generatoriaus EriILTi?iss
y galia (kW) tinkla galia (kW) jtampa (kV) "_Jgi;
Esami 0 0
Nauiji 600 540 0,4 Saulés
IS viso 600 540
1. ISankstinés sglygos iSduodamos Kliento elektrinés adresu Pramonés g. 14A, Alytus, Alytaus

m. sav., prijungimo prie AB ,Energijos skirstymo operatorius® (toliau - Bendrové) skirstomujy tinkly
bdsimy investicijy preliminariam dydziui jvertinti. Bendrovés skirstomajame elektros tinkle, Siomis
iSankstinémis sglygomis, leistinoji generuoti galia ir techniniai sprendiniai nerezervuojami. Sios
iSankstinés salygos neskirtos Elektrinés prijungimo projekto rengimui. Elektrinéje pagaminta elektros
energija bus skirta perteklinés elektros energijos pardavimui.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma transformatorinés pastotoés TR-172 10
kV narveliuose T-1 ir T-2 ant 10 kV kabeliy iS 10 kV skirstomujy jrenginiy j galios transformatorius T-1
ir T-2 prijungimo gnybty.

3. Kliento veiksmai jgyvendinant Objekto (elektrinés) prijungima:

3.1. Bendroji dalis

3.1.1. Jvertinus basimy investicijy dydj ir apsisprendus toliau vystyti elektrinés statybos projektg kreiptis
j Valstybine energetikos inspekcijg prie Energetikos ministerijos dél leidimo plétoti elektros energijos
gamybos pajegumus (toliau - Leidimas). Daugiau informacijos apie Leidimy iSdavimo tvarkg galite rasti
www.vei.lt.

3.1.2. Gavus Leidima, pateikti paraiSkg Bendrovei elektrinés prijungimo sglygoms gauti. Prie paraiSkos
pridéti Leidimo kopijg. Daugiau informacijos apie elektriniy prijungima galite rasti www.eso.lt.

3.2. Techniniai sprendimai Kliento elektros tinklo daliai:
3.2.1. Elektrinés prijungimo taskas numatomas prie Kliento vidaus elektros tinkly.
3.2.2. Turi bati suprojektuota ir sumontuota jranga, kuri atjungty Kliento vidaus elektros tinklus nuo

Centriné bastiné Rekvizitai

AB ,Energijos skirstymo operatorius® Informacija klientams Tel. 1802 Jmonés kodas 304151376

Aguony g. 24 Tel. (8 5) 277 7524 PVM kodas: LT100009860612
03212 Vilnius, Lietuva Faks. (8 5) 277 7514 Registro tvarkytojas V| Registry centras
www.eso.lt El. p.: info@eso.lt
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Bendrovés elektros tinklo dingus jtampai Bendroves elektros tinklo dalyje;

3.2.3. Visos pagaminamos elektros energijos apskaitymui jrengti gamintojo apskaitos spintg (toliau-
GAS) (GAS jrengimo vieta parinkti atsizvelgiant j Elektros jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy VI
skyriaus reikalavimus t. y. ,Jrengiant elektros skaitiklius, nuo grindy (Zemés pavirSiaus, stacionariyjy
pastovy, aiksteliy ir pan.) iki elektros skaitiklio gnybty aukstis turi bati 0,8-1,7 m....“) ir apskaitos
schemos elementus ant generatoriaus prijungimo, prie Kliento vidaus elektros tinklo, tasko. Tuo atveju,
kai rySio linijjos tarp GAS jrengiamo skaitiklio ir esamo Kliento automatizuoto elektros energijos
nuskaitymo valdiklio ilgis didesnis nei 30 m, GAS skyde suprojektuoti ir jrengti automatizuotg duomeny
iS elektros energijos skaitikliy nuskaitymo jranga. |ranga turés bati suderinta darbui su Siuo metu
veikianCia Bendrovés automatizuota elektros energijos apskaitos sistema (AEEAS). AEEAS jranga
turés atitikti Bendrovés techninius reikalavimus.

3.2.4. Atlikti skaiCiavimus jvertinancius jtampos lygiy pasiskirstyma:

3.2.4.1. Bendroves 10 kV elektros linijose SP-131 - TR-172. SkaiCiavimus atlikti jvertinus esamas
prijungtas ir numatomas prijungti (kurioms iSduotos projektavimo saglygos) prie 10 kV elektros linijos
elektrines;

3.2.4.2. skaiCiavimais turi bati patikrintas darbo reZimas, kai Kliento ir kity elektriniy, prijungty arba
kurioms iSduotos prijungimo salygos prie tos pacios transformatorinés, generavimo galia lygi leistinajai
generuoti galiai, o vartotojy, maitinamy i§ TR-172, vartojimo galia lygi 0 kW;

3.2.4.3. skaiciavimais nustacius jtampos lygio ar kity charakteristiky neatitikimg standarty normomes,
atlikti pakeitimus Bendrovés elektros tinklo dalyje, uztikrinanCius standarty normy iSlaikyma.

3.2.5. Turi bati jrengtas elektrinés aktyvios ir reaktyviosios galios reguliatorius su nuotolinio valdymo
galimybe i§ Bendrovés dispecerinio centro SCADA sistemos. Minimalus galios faktoriaus (cos @)
reguliavimas turi bati nuo -0,95 iki 0,95.

3.2.6. Elektrinés relinés apsaugos ir automatikos (RAA) jrenginiy nuostatos turi bati suderintos su
Bendrovés RAA jrenginiy nuostatomis.

3.2.7. Turi bati jrengtas teleinformacijos surinkimo ir perdavimo jrenginys (TSP)) su rysio jranga, skirta
IEC 60870-5-104 protokolu teleinformaciniy signaly mainams tarp elektrinés ir Bendrovés dispecerinio
centro SCADA sistemos. Elektrinés teleinformacijos signaly sara8as turi atitikti Bendrovés tipinj signaly
sagra8a. Techninio projekto rengimo metu projektas ir signaly sgrasas turi biti suderintas su Bendrove.
Turi bati atlikti teleinformacijos signaly derinimo darbai.

3.2.8. Elektrinés tiekiama elektros energija j Bendrovés elektros tinklg turi bati perduodama trifaze (10
kV) sistema, jtampos nesimetrijos ir kiti jtampos charakteristiky parametrai turi tenkinti Standarto
reikalavimus.

3.2.9. Prijungiama prie energetikos sistemos elektriné turés atitikti visus, tokiam objektui taikomus,
galiojanciy teisés akty reikalavimus.

4. Techniniai sprendimai AB ,,Energijos skirstymo operatorius” elektros tinklo daliai

4.1. Esamus Kliento apskaitos prietaisus perparametruoti.

4.2. GAS skyde jrengti papildomg vienos krypties elektros energijos matavimo skaitiklj apskaitantj visg
Kliento generatoriaus pagamintg elektros energijg ir jj integruoti | esamg Bendrovés automatizuota
elektros energijos apskaitos sistemg (AEEAS).

4.3. Tuo atveju, kai rySio linija nuo GAS jrengto vienos krypties skaitiklio iki KAS jrengto AEEAS
valdiklio baty ilgesné nei 30 m, GAS skyde jrengti AEEAS valdiklj.

4.4. Elektros energijos apskaitos prietaisai, apskaitos schemos elementai ir kiti jrenginiai turés bati
suprojektuoti vadovaujantis galiojandiais teisés akty reikalavimais ir atitikti skirstomuyjy tinkly techninius
reikalavimus, kurie yra patalpinti Bendrovés interneto puslapyje.

4.5. Televaldymas ir informacijos perdavimas:

4.5.1. Kliento elektrinés elektros jrenginiy darbo parametry (galia, daznis, jtampa, komutaciniy aparaty
padetys ir kt.) valdymo signalus perduoti j Bendrovés dispecerinj centra.

4.6. Perskaiciuoti SP-131 relinés apsaugos ir automatikos (RAA) nuostatas ir atlikti RAA derinimo
darbus.

Centriné bastine Rekvizitai

AB ,Energijos skirstymo operatorius® Informacija klientams Tel. 1802 Jmonés kodas 304151376

Aguony g. 24 Tel. (8 5) 277 7524 PVM kodas: LT100009860612

03212 Vilnius, Lietuva Faks. (8 5) 277 7514 Registro tvarkytojas V| Registry centras

www.eso.lt El. p.: info@eso.lt
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5. Kita informacija

5.1.  Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo operatorius®
savitarnos svetainéje www.manogile.lt, skiltyje ,Paraiskos ir prasymai“.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zZingsniy bei kity AB
»Energijos skirstymo operatorius® teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.lt arba suzinoti klienty
aptarnavimo telefonu 1802.

Skambuciai apmokestinami pagal Jasy pasirinkto rySio operatoriaus taikomg tarifg ar mokéjimo plana.

patvirtino Vadovas KILTINAVICIUS DONATAS

o

suderino Direktorius BERNATAVICIUS LIGITAS /

lidsd~
suderino Vyresnysis specialistas PARAFIANOVIC JEZY /}%&:é—

parengé Vyresnysis inZinierius GRADECKAS VIDAS /*—
Centriné bastine Rekvizitai
AB ,Energijos skirstymo operatorius® Informacija klientams Tel. 1802 Jmonés kodas 304151376
Aguony g. 24 Tel. (8 5) 277 7524 PVM kodas: LT100009860612
03212 Vilnius, Lietuva Faks. (8 5) 277 7514 Registro tvarkytojas V| Registry centras

www.eso.lt El. p.: info@eso.lt
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Parengta: 2017.02.07,

ISANKSTINES SALYGOS NR. ITS17-04347 Galioja iki: 2017-08-07

Klientas: UAB "ENERGESTA"
Kliento kontaktiniai duomenys: Putiny 24B-30, Alytus, LT-62312 Alytaus m. sav., Alytaus apskr.,
+37065249711, info@energesta.lt
Objekto pavadinimas: Gamybinés, pramoninés paskirties objektai (arba statiniai) PP-142
Objekto adresas: Pramonés g. 14E, Alytus, Alytaus m. sav.
Investicinio projekto Nr.: E1D6704347

Kliento paraiskos Nr. 17-04347 Elektros energlgots tlek_l_mo patikimumo Atv_ad(; tlpas
duomenys ategorija (vienfazis,
I || 1] trifazis)
Esama leistinoji naudoti galia e
(KW): - 700 - Trifazis
Nauja leistinoji naudoti galia (kW): - - - Trifazis
IS viso leistinoji naudoti galia -
(KW): - 700 - Trifazis
Elektrinés duomenvs Irengtoji generatoriy | Leistinoji generuoti j| Generatoriaus EriILTi?iss
y galia (kW) tinkla galia (kW) jtampa (kV) "_Jgi;
Esami 0 0
Nauiji 60 60 0,4 Saulés
IS viso 60 60
1. ISankstinés sglygos iSduodamos Kliento elektrinés adresu Pramonés g. 14E, Alytus, Alytaus

m. sav., prijungimo prie AB ,Energijos skirstymo operatorius® (toliau - Bendrové) skirstomujy tinkly
bdsimy investicijy preliminariam dydziui jvertinti. Bendrovés skirstomajame elektros tinkle, Siomis
iSankstinémis sglygomis, leistinoji generuoti galia ir techniniai sprendiniai nerezervuojami. Sios
iSankstinés salygos neskirtos Elektrinés prijungimo projekto rengimui. Elektrinéje pagaminta elektros
energija bus skirta perteklinés elektros energijos pardavimui.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma Baksiy 110/10 kV TP 10 kV narveliuose
Nr.209 ir Nr.308 ant kabeliy prijungimo gnybty.

3. Kliento veiksmai jgyvendinant Objekto (elektrinés) prijungima:

3.1. Bendroji dalis

3.1.1. Jvertinus basimy investicijy dydj ir apsisprendus toliau vystyti elektrinés statybos projektg kreiptis
j Valstybine energetikos inspekcijg prie Energetikos ministerijos dél leidimo plétoti elektros energijos
gamybos pajegumus (toliau - Leidimas). Daugiau informacijos apie Leidimy iSdavimo tvarkg galite rasti
www.vei.lt.

3.1.2. Gavus Leidima, pateikti paraiSkg Bendrovei elektrinés prijungimo sglygoms gauti. Prie paraiSkos
pridéti Leidimo kopijg. Daugiau informacijos apie elektriniy prijungimg galite rasti www.eso.lt.

3.2. Techniniai sprendimai Kliento elektros tinklo daliai:

3.2.1. Jrengti jranga, kuri atskirty Kliento Objekto vidaus elektros tinklg nuo Bendrovés skirstomuyjy
elektros tinkly esant avariniam rezimui Kliento arba Bendrovés elektros tinklo dalyje. Atskirtame Kliento
Objekto vidaus elektros tinkle uz elektros energijos kokybe atsako Klientas.

Centriné bastiné Rekvizitai

AB ,Energijos skirstymo operatorius® Informacija klientams Tel. 1802 Jmonés kodas 304151376

Aguony g. 24 Tel. (8 5) 277 7524 PVM kodas: LT100009860612
03212 Vilnius, Lietuva Faks. (8 5) 277 7514 Registro tvarkytojas V| Registry centras
www.eso.lt El. p.: info@eso.lt
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3.2.2. Kliento elektros tinkle suprojektuoti techniniy priemoniy visumg ribojancig Kliento generatoriaus
generuojamos elektros energijos patekimg j Bendrovés elektros tinklus. Kliento dalies projektas su
numatytomis Kliento generatoriaus generuojamos j Bendrovés elektros tinklus galig ribojanciomis
techninémis priemonémis turés bity suderintas su Bendrove.

3.2.3. Elektrinés prijungimo prie Kliento vidaus elektros tinklo taske, jrengti gamintojo apskaitos spintg
(toliau - GAS) (GAS jrengimo vieta parinkti atsizvelgiant j Elektros jrenginiy jrengimo bendrujy taisykliy
VI skyriaus reikalavimus t. y. ,Jrengiant elektros skaitiklius, nuo grindy (zemés pavirSiaus, stacionariyjy
pastovy, aikSteliy ir pan.) iki elektros skaitiklio gnybty aukstis turi bati 0,8-1,7 m....). GAS numatyti
vieta Bendrovés vienos krypties elektros energijos apskaitos prietaiso ir esant batinumui,
automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos valdiklio jrengimui (kai rySio linijos, tarp GAS
jrengiamo elektros energijos apskaitos prietaiso ir esamo komercinés apskaitos skyde (toliau - KAS)
pagal Siy prijungimo saglygy 4 punkto reikalavimus Bendrovés automatizuoto elektros energijos
nuskaitymo valdiklio, ilgis didesnis nei 30 m.). RySio linijg nuo GAS iki KAS jrengia Klientas.

3.2.4. Kliento elektrinéje generuojamos elektros energijos kokybés rodikliai turi tenkinti standarty
reikalavimus.

4. Techniniai sprendimai AB ,,Energijos skirstymo operatorius‘ elektros tinklo daliai

4.1. Bendroji dalis:

4.1.1. GAS jrengti vienos krypties elektros energijos apskaitos prietaisa. Tuo atveju, kai rySio linija nuo
GAS iki KAS bty ilgesné nei 30 m., GAS skyde jrengti AEEAS valdiklj.

4.2. Pastabos:

4.2.1. Tuo atveju, jeigu po prijungimo saglygy iSdavimo pasikeiCia teisés akty nuostatos, ir dél Sio
pasikeitimo Klientui atsiranda papildomy jpareigojimy, susijusiy su Objekto jrengimu (statyba) ir (ar)
prijungimu prie Bendrovés skirstomyjy elektros tinkly, Kliento elektros jrenginiy prijungimo prie
operatoriaus elektros tinkly paslaugos sutartis galés bati sudaroma tik po to, kai Klientas jvykdys
papildomus jpareigojimus teisés akty nustatyta tvarka, terminais ir sglygomis.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo operatorius’
savitarnos svetainéje www.manogile.lt, skiltyje ,ParaiSkos ir praSymai*.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
,Energijos skirstymo operatorius® teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.lt arba suzinoti klienty
aptarnavimo telefonu 1802.

Skambuciai apmokestinami pagal Jusy pasirinkto rySio operatoriaus taikomg tarifg ar mokejimo plana.

patvirtino Vadovas KILTINAVICIUS DONATAS

parengé Vyresnysis inzinierius GRADECKAS VIDAS ./~
Centriné bastine Rekvizitai
AB ,Energijos skirstymo operatorius® Informacija klientams Tel. 1802 Jmonés kodas 304151376
Aguony g. 24 Tel. (8 5) 277 7524 PVM kodas: LT100009860612
03212 Vilnius, Lietuva Faks. (8 5) 277 7514 Registro tvarkytojas V| Registry centras

www.eso.lt El. p.: info@eso.lt
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ELEKTROS SERVISAS

Geizeles f

ISANKSTINES SALYGOS Nr. EN-17/01
Subabonento planuojamai jruosti saulés elektrinei prijungti prie lokalaus tinklo valdytojo,
UAB ..Energesta” lokaliy tinkly

Objekto pavadinimas ir adresas: 600 kW saulés elektriné, Pramonés 14, Alytus
Subabonentas: UAB ,, Lanksti linijja® , Pramonés 14 , Alytus

Leistinoji vartoti galia: 1065 kW

Leistinoji generuoti j lokaly tinklg galia : 600 kW

Subabonento planuojamai jruosti saulés elektrinei prijungti pric UAB ,,Energesta“ lokalaus tinklo
reikalinga ivykdyti:

1. Saulés elektrinés jrenginius su 540 kW generavimo galia prijungti prie
transformatorinés pastotés TR-172 0,4 kV 1 ir 2 Syny sekcijuy:

- Suprojektuoti ir jruosti jungiamgsias linijas su reikiamu kiekiu komutaciniy ir
apsaugos aparaty pagal norminiy akty reikalavimus.

- Projekte 1Spildyti visas salygas , nurodytas skirstymo operatoriaus ESO iSankstinése
salygose Nr. ITS17-03798 , iSduotose imonei UAB ,,Energesta” (Pridedama)

- Projekte iSpildyti visas salygas , kurios bus iSduotos skirstymo operatoriaus ESO
prijungimo salygose , imonei UAB ,,Energesta“.

2. Saulés elektrinés jrenginius su 60 kW generavimo galia prijungti prie paskirstymo
pastotés PP-142 elektros skydinés Nr.2 0,4 kV pirmos Synu sekcijos:

- Suprojektuoti ir jruoSti jungiamgsias linijas su reikiamu kiekiu komutaciniy ir
apsaugos aparaty pagal norminiy akty reikalavimus.

- Projekte iSpildyti visas salygas , nurodytas skirstymo operatoriaus ESO iSankstinése
sglygose Nr. ITS17-04347 , iSduotose jmonei UAB ,.Energesta” (Pridedama)

- Projekte i3pildyti visas salygas , kurios bus iSduotos skirstymo operatoriaus ESO
prijungimo salygose , imonei UAB ,,Energesta™.

3. Parengtus projektus suderinti su lokalaus tinklo savininku UAB ,,Energesta® ir su
skirstymo operatoriumi ESO. Suderinty projekty po 1 egz. pateikti jmonei UAB
»linergesta*

4. Sumontuotus jrenginius iSbandyti pagal pilng apimti , numatytg norminiuose aktuose .
Pateikti bandymo protokolus.

5. Pateikti VEI pazymg , apie sumontuoty elektros jrenginiy tinkamuma eksploatuoti.

Technines salygas parengé: UAB ,,Energesta‘ inzinierius elektrikas Dainius Albutavi¢ius

Pl i

Tgahlmws sa{Iygas patvirtino: UAB ,,Energesta direktorius Valdas Albutaviéius

CA







