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Pirkimo salygos patvirtintos
2023 m. geguzes 30 d.
UAB "NMF Porolon" direktoriaus jsakymu

Finansuoja
Europos Sajunga

UAB ""NMF Porolon"*

Imonés adresas: Tilzés g. 227, LT-76200 Siauliai., Lietuva. Jmonés kodas: 300143300
PVM mokétojo kodas LT100002621116 +370 41 596028, el. p. info@nmporolon.lt,
Registro tvarkytojas: Valstybés jmoné Registry centras

1,85 MW GALIOS SAULES SVIESOS ENERGIJOS FOTOVOLTINES ELEKTRINES (TOLIAU —
SAULES ELEKTRINE) JRANGOS, PROJEKTAVIMO IR JRENGIMO DARBU PIRKIMAS

PIRKIMO SALYGOS
1. BENDROSIOS NUOSTATOS

UAB "NMF Porolon" (toliau vadinama — Pirkéjas), igyvendinanti projekta ,,Atsinaujinancios energijos
iStekliu diegimas UAB “NMF Porolon” gamybos procesuose“ kuriam praSoma ES paramos pagal
Europos Sgjungos struktiriniy fondy paramai pagal 20222030 mety plétros programos priemong Nr. 05-
001-01-04-02 ,,Skatinti jmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos*, numato jsigyti 1,85 MW
galios saulés jégainés jrangos, projektavimo ir jrengimo darby paslaugas (toliau vadinama — pirkimas).
Detali perkamy prekiy, paslaugy ir darby techniné specifikacija pateikiama 1 pirkimo salygy priede.
Vartojamos pagrindinés sgvokos, apibréztos 2021-2027 mety Europos Sajungos fondy investicijy
programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano ,Naujos kartos Lietuva“
administravimo taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansy ministro 2022 m. birzelio 22 d.
jsakymu Nr. 1K-237 (toliau - Taisyklés)

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklémis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau - Civilinis
kodeksas), kitais teisés aktais bei Siomis pirkimo salygomis.

Skelbimas apie pirkimg paskelbtas 30/05/2023. Europos Sajungos struktfirinés paramos svetainéje
Www.esinvesticijos.lt.

Pirkimas atliekamas pirkimo badu laikantis lygiateisiSkumo, nediskriminavimo, abipusio pripazinimo,
proporcingumo, skaidrumo principy.

Pirkimui nejvykus dél to, kad nebuvo gauta né vieno Pirkéjo nustatytus reikalavimus atitinkanc¢io tiekéjo
pasitilymo, Pirkéjas pasilieka teisg¢ pakartotinj pirkima vykdyti Taisykliy 7 priedo ,,Pirkimy taisyklés* 23
punkte nustatyta tvarka.

Pirkéjo jgaliotas asmuo palaikyti tiesioginj rysj su tiekéjais ir gauti i§ jy su pirkimu susijusius pranesimus:
Marius Pangonis Tel.: +370 626 89970 el.p.: marius.pangonis@nmfgroup.lt, adresas, Tilzés g. 227, LT-
76200 Siauliai., Lietuva.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

Perkama 1,85 MW GALIOS SAULES SVIESOS ENERGIJOS FOTOVOLTINES ELEKTRINES
(TOLIAU — SAULES ELEKTRINE) JRANGOS, PROJEKTAVIMO IR JRENGIMO DARBAI, kuriy
kiekis, apimtis, reikalavimai, techniniai ir kokybiniai parametrai bei rodikliai nustatyti pateiktoje
techningje specifikacijoje (pirkimo salygy 1 priedas).

Jei techningje specifikacijoje apibidinant pirkimo objektg nurodytas konkretus modelis ar $altinis,
konkretus procesas ar prekés zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir
savo savybémis lygiaverciai objektai.


mailto:info@nmporolon.lt
http://www.esinvesticijos.lt/
mailto:marius.pangonis@nmfgroup.lt

2.3. Sis pirkimas j dalis neskirstomas, todél pasitilymas turi bati pateiktas visam nurodytam darby Kiekiui.
2.4, Saulés fotoelektriné turi buti suprojektuota, jranga turi buti pristatyta ir jos montavimo darbai turi buti
atlikti per 11 mén. nuo pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos. Galimas sutarties pratesimas abipusiu
susitarimu iki 2 mén. 5 5
2.5. Saulés elektrinés jrengimo darby vieta: Tilzés g. 227A, Siauliai, Siauliy m. sav., Lietuva.
3. TIEKEJU KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
3.1. Tiekéjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti $iuos minimalius reikalavimus:
Eil. Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos Kovalifikacijos reikalavimus jrodantys
Nr. reikalavimy reik§mé dokumentai
Bendrieji tiekéju kvalifikacijos reikalavimai
3.1.1 | Tiekéjas néra  bankrutaves, | Tiekéjo, neatitinkancio IS Lietuvoje jsteigty subjekty jrodanciy
likviduojamas, su kreditoriais | §io reikalavimo, dokumenty  nereikalaujama.  Pirkéjas
sudares taikos sutarties, | pasitlymas atmetamas. savarankiskai patikrina duomenis
sustabdes ar apribojes savo nacionalingje duomeny bazéje, adresu:
veiklos arba jo padétis pagal https://www.registrucentras.lt/jar/p/
Salies, kur1o!e Jis registruotas, I8 ne Lietuvoje jsteigty subjekty
jstatymus néra tokia pati ar reikalaujama:
panasi. Jam néra iskelta bankroto . ik ssienio Salies institucii
byla arba néra vykdomas atitin amps uzsienio sa 1es.1nst1tu'c1jos
Y X dokumento?, i¥duoto ne anks¢iau kaip 60
bankroto procesas ne teismo ) . o o .
. L dieny iki pasiiilymy pateikimo termino
tvarka, néra siekiama . . oy
riverstinio likvidavimo pabaigos.  Jei ~dokumentas  iduotas
P _ . anksCiau, taciau jo galiojimo terminas
procediros — ar  susitarimo  su ilgesnis nei pasitilymy pateikimo terminas
kreditoriais arba jam néra £ pasiulymy patet
1d losizk (ir toks terminas pazymoje nurodytas),
Vyxdomos _ analogiskos toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu
procediiros pagal Salies, kurioje . o N
s . . yra priimtinas. Pateikiamas  iSduotos
J1s registruotas, jstatymus. . .. S
pazymos originalas arba Tiekéjo vadovo ar
jgalioto asmens patvirtinta kopija.
3.1.2 | Tiekéjas yra ivykdes | Tiekéjo, neatitinkancio Dél jsipareigojimy, susijusiy su socialinio
jsipareigojimus, susijusius su | Sio reikalavimo, draudimo jmoky mokéjimu, jvykdymo i§
socialinio  draudimo  jmoky | pasitilymas atmetamas. Lietuvoje jsteigty subjekty praSoma:

mokéjimu pagal Salies, kurioje
jis registruotas, ar Lietuvos
Respublikos jstatymus.

1) Jeigu tiek&jas yra juridinis asmuo,
registruotas Lietuvos Respublikoje, i$ jo
nereikalaujama  pateikti  jokiy  §j
reikalavimg jrodanciy dokumenty.
Pirkéjas savarankiskai patikrina duomenis
nacionalingje duomeny bazéje, adresu
http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_d
uomenys/.

Jeigu d¢l Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos (toliau »Sodra®)
informacinés sistemos techniniy trikdziy
Pirkéjas neturés galimybés patikrinti
neatlygintinai prieinamy duomeny apie
tickéja (juridinj asmenj), jis turés teise

L Jeigu tiekéjas negali pateikti nurodyty dokumenty, nes valstybéje naréje ar atitinkamoje Salyje tokie dokumentai neisduodami
arba toje salyje isduodami dokumentai neapima visy keliamy klausimy, jie gali biiti pakeisti:

a)
b)

priesaikos deklaracija;
oficialia tiekéjo deklaracija, jeigu Salyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi buti patvirtinta
valstybés narés ar tiekéjo kilmés Salies arba Salies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinés ar
administracinés institucijos, notaro arba kompetentingos profesinés ar prekybos organizacijos.
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Eil.
Nr.

Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos Kvalifikacijos reikalavimus jrodantys
reikalavimy reik§mé dokumentai

Bendrieji tiekéjy kvalifikacijos reikalavimai

prasyti tiekéjo (juridinio asmens) pateikti
iSrasg i$ teismo sprendimo (jei toks yra)
arba ,,Sodros“ nustatyta tvarka iSduota
dokumentg, patvirtinantj atitiktj Siam
reikalavimui. Tiekéjas taip pat gali pateikti
valstybés jmonés Registry centro Lietuvos
Respublikos Vyriausybés nustatyta tvarka
iSduotg dokumenta, patvirtinantj
jungtinius  kompetentingy  institucijy
tvarkomus duomenis.
2) Jeigu tiekéjas yra fizinis asmuo,
registruotas Lietuvos Respublikoje, jis
pateikia iSrasg i§ teismo sprendimo (jei
toks yra) arba ,,Sodros* i§duotg dokumentg
arba valstybés jmonés Registry centras
Lietuvos  Respublikos  Vyriausybés
nustatyta tvarka iSduota dokumenta,
patvirtinantj jungtinius kompetentingy
institucijy tvarkomus duomenis.
IS ne Lietuvoje jsteigty subjekty
reikalaujama:
= atitinkamos uzsienio Salies
kompetentingos institucijos
dokumento?.
Nurodyti dokumentai turi buti iSduoti ne
anks¢iau kaip 60 dieny iki pasitlymy
pateikimo  termino  pabaigos.  Jei
dokumentas iSduotas anksciau, taciau jo
galiojimo terminas ilgesnis nei pasitilymy
pateikimo terminas (ir toks terminas
pazymoje nurodytas), toks dokumentas jo
galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Pateikiamas iSduotos pazymos originalas
arba Tiekéjo vadovo ar jgalioto asmens
patvirtinta kopija.

3.1.3

Tiekéjas yra ivykdes | Tiekéjo, neatitinkancio Dél jsipareigojimy, susijusiy su mokesciy

jsipareigojimus, susijusius su | Sio reikalavimo, mokéjimu, jvykdymo i§ Lietuvoje jsteigty

mokes¢iy mokéjimu pagal pasiiilymas atmetamas. subjekty prasoma:

Salies, kurioje jis registruotas, ar - iSraSo i$ teismo sprendimo (jei toks yra)

Lietuvos Respublikos jstatymus. arba;

- Valstybinés mokesciy inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansy

- ministerijos iSduoto dokumento arba;

- valstybés jmonés Registry centro

Lietuvos Respublikos Vyriausybés

2 Jeigu tiekéjas negali pateikti nurodyty dokumenty, nes valstybéje naréje ar atitinkamoje Salyje tokie dokumentai neisduodami,
Jie gali buti pakeisti:

a)
b)

priesaikos deklaracija;

oficialia tiekéjo deklaracija, jeigu Salyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi bitti patvirtinta
valstybés narés ar tiekéjo kilmés Salies arba Salies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinés ar
administracinés institucijos, notaro arba kompetentingos profesinés ar prekybos organizacijos.




Eil.
Nr.

Kvalifikacijos reikalavimai

Kvalifikacijos
reikalavimy reik§mé

Kvalifikacijos reikalavimus jrodantys
dokumentai

Bend

rieji tiekéju kvalifikacijos

reikalavimai

nustatyta tvarka iSduoto dokumento,
patvirtinancio jungtinius
kompetentingy institucijy tvarkomus
duomenis.
IS ne Lietuvoje
reikalaujama:
. atitinkamos uzsienio
institucijos dokumento?.
Nurodyti dokumentai turi biiti i§duoti ne
anks¢iau kaip 60 dieny iki pasitlymy
pateikimo  termino  pabaigos.  Jei
dokumentas iSduotas anksciau, taciau jo
galiojimo terminas ilgesnis nei pasitlymy
pateikimo terminas (ir toks terminas
pazymoje nurodytas), toks dokumentas jo
galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
Pateikiamas iSduotos pazymos originalas
arba Tiekéjo vadovo ar jgalioto asmens
patvirtinta kopija.

jsteigty  subjekty

Salies

3.2.

Ekonominés ir finansinés buklés, techninio pajégumo ir profesinés kvalifikacijos reikalavimai

Nr.

Eil.

Kvalifikacijos reikalavimai

Kvalifikacijos reikalavim
reik§mé

Kvalifikacijos reikalavimus irodantys
dokumentai

321

Tiekéjo pastaryjy 2 finansiniy
mety (arba per laika nuo tiekéjo
jregistravimo dienos, jeigu
tiekéjas vykdé veiklg trumpiau
nei 2 finansinius metus)
vidutiné metiné apyvarta i
veiklos, susijusios su pirkimo
objektu (saulés elektriniy
projektavimas, saulés elektriniy
sudedamyjy elementy gamyba
arba diegimas), turi buiti ne
mazesne kaip:

1500 000 EUR.

Tiekejo, neatitinkancio
Sio reikalavimo,
pasiiilymas atmetamas

Tiekéjo vadovo ar jgalioto asmens
pasiraSytas ir tiekéjo antspaudu
patvirtintas raStas apie per pastaruosius 2
metus - 2021 m., 2022 m. jvykdytas
veiklas ir jy apimtis susijusias su pirkimo
objektu.

3 Jeigu tiekéjas negali pateikti nurodyty dokumenty, nes valstybéje naréje ar atitinkamoje Salyje tokie dokumentai neisduodami
arba toje Salyje isduodami dokumentai neapima visy keliamy klausimy, jie gali biiti pakeisti:

a)
b)

priesaikos deklaracija;
oficialia tiekéjo deklaracija, jeigu Salyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi buti patvirtinta
valstybés narés ar tiekéjo kilmés Salies arba Salies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinés ar
administracinés institucijos, notaro arba kompetentingos profesinés ar prekybos organizacijos.
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3.2.2

Tiekéjo vidutiné metiné bendroji
apyvarta 2 mety laikotarpiu
(arba nuo jregistravimo dienos,
Jjei jmoneé registruota ar veiklg
pradéjo véliau, nei 2021 metais)
yra ne mazesné nei:

1 500 000 EUR.

Tiekéjo, neatitinkancio
Sio reikalavimo,
pasiiilymas atmetamas

Tiekéjo vadovo ar jgalioto asmens
patvirtintos 2021 m., 2022 m. (arba nuo
jregistravimo dienos, jei jmoné
registruota ar veiklg pradéjo véliau, nei
2021 metais) pelno (nuostoliy)
ataskaitos.

3.2.3

Tiekéjas turi turéti teise verstis
veikla, kuri reikalinga pirkimo
sutarciai jvykdyti

Tiekejo, neatitinkancio
§io reikalavimo,
pasiiilymas atmetamas.

Pateikiama  valstybinés  energetikos
reguliavimo tarybos (VERT) (iki 2019 m.
liepos 1 d. Valstybinés energetikos
inspekcija prie Energetikos ministerijos)
iSduodamy atestaty, suteikianciy teise¢
saulés elektring jrengti ir eksploatuoti,
kopijos ar kitas lygiavertis dokumentas*:

- Elektros tinklo ir jrenginiy iki 1000 V
eksploatavimo darbai;

- Elektros instaliacijos iki
eksploatavimo darbai;

- Specialiyjy  elektros
eksploatavimo darbai**.

1000 V

Irenginiy

** Jei atestatai iSduoti véliau nei 2019 m.
sausio 1 d.,

papildomai privaloma pateikti
»Elektros jrenginiy iki 1000V jrengimo
darbai“ (ar aukStesnés jtampos)
Valstybinés energetikos reguliavimo
tarybos iSduotg atestata.

*Vietoj minéty atestaty uzsienio valstybés
tiekéjas  gali  pateikti  Valstybinés
energetikos reguliavimo tarybai pateikto
prasymo (su gavimo Zyma) iSduoti
atestatus patvirtintq kopijq. Taciau iki
sutarties  pasirasymo  uzsienio Salies
tiekéjas  privales  pateikti  iSduotus
atestatus.

3.24

Tiekéjas turi pasitlyti ne maziau
kaip vieng specialista vadovauti
elektros jrenginiy iki 1000 V
eksploatavimo darbams

Tiekéjo, neatitinkancio
Sio reikalavimo,
pasiiilymas atmetamas.

Pateikiamas pagal Valstybinés energetikos
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos
energetikos ministerijos 2019 m. birzelio
28 d. suderintg energetikos darbuotojy
sertifikavimo schema iSduotas atestatas
(arba lygiavertis dokumentas) arba
uzsienio valstybés institucijy iSduotas
analogiSkg atestatas, kuris suteikia teis¢
vadovauti elektros jrenginiy iki 1000 V
eksploatavimo darbams.

3.25

Tiekéjas, tiekéjy grupeés
partneriai kartu, subtiekéjai ar
kiti asmenys, kuriy pajégumais
remiasi tiekejas, per paskutinius
3 (trejus) metus arba per laika
nuo tiekéjo jregistravimo dienos
(jei tiekéjas vykdé veikla maziau
nei 3 (trejus) metus) turi bati
jvykdes bent 1 (vieng) saulés

Tiekéjo, neatitinkancio
§io reikalavimo,
pasitlymas atmetamas

Pateikiami uZzsakovy (kuriems buvo
suteiktos paslaugos pagal nurodytas
sutartis) pazymos apie tinkamai jvykdytas
sutartis. Pirkéjas, siekdamas patikslinti
informacijg apie jvykdyta sutartj, pasilieka
teis¢ be iSankstinio jspéjimo susisiekti su
tiekéjo nurodytu uzsakovo kontaktiniu
asmeniu.




elektrinés, kurios galia ne
mazesné nei 500 kW, jrengimo
sutart]. Saulés elektriné turi buti
uzsakovo priimta i eksploatacija
pilna apimtimi.

3.2.6

Tiekéjas veikla vykdo | Tiekéjo, neatitinkancio Pateikiama vadybos sistemos sertifikatai ir
laikydamasis aplinkosaugos | $io reikalavimo, (arba)  kity  lygiaver¢iy  vadybos
standarty (ISO 14001 arba | pasitlymas atmetamas uztikrinimo priemoniy jsidiegima
analogiskas) patvirtinan¢iy  dokumenty kopijos ir
informacija (pvz. Tiekéjo jdiegty aplinkos
apsaugos vadybos standartus I1ISO 14001
tikslus, reikalavimus ir nurodytoms
imones veiklos apraSymas, kiti Tiekéjo
sertifikatai ar dokumentai patvirtinantys
lygiaverciy vadybos sistemy jregistravima
(isidiegimg) ar lygiaveréiy vadybos
priemoniy taikyma.

3.2.7

Tiekéjas turi buti sitlomos | Tiekéjo, neatitinkancio Pateikiami sitilomos saulés elektrinés
saulés elektrinés jrangos | $io reikalavimo, jrangos (moduliy ir keitikliy) gamintojy
(moduliy ir keitikliy) gamintojas | pasiiilymas atmetamas dokumentai, jrodantys, kad Tiekéjas yra
arba gamintojo atstovas. sitlomos  saulés elektrinés  jrangos
gamintojas arba gamintojo jgaliotas
atstovas.

3.3.

3.4.

3.5.

3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.

3.54.

3.5.5.
3.6.

4.1.

4.2.
4.3.
4.4,

Tiekéjo pasitilymas atmetamas, jeigu apie nustatyty reikalavimy atitikimag jis pateiké melaginga
informacija, kurig Pirkéjas gali jrodyti bet kokiomis teisétomis priemonémis.

Jei pirkimo procediirose dalyvauja iikio subjekty grupé, ji pateikia jungtinés veiklos sutartj arba subrangos
sutartj (tinkamai patvirtintg jos kopijg). Ukio subjekty grupés kvalifikacijos, ekonominés ir finansinés
biiklés, techninio ir profesinio pajégumai sumuojasi. Pirkimo sglygy 3.1.1 —3.1.3 nustatytus kvalifikacijos
reikalavimus turi atitikti kiekvienas tikio subjekty grupés narys (taikoma tiek tiekéjui, tick subrangovui,
tiek jungtinés veiklos partneriams atskirai).

Tiekéjas turi teis¢ sutarties jvykdymui pasitelkti subtiekéjus. Jei pirkime dalyvauja tiekéjy grupe,
veikianti jungtinés veiklos sutarties (toliau — JVS) pagrindu, ji su pasitilymu turi pateikti JVS kopija. JVS
turi bti nurodyta:

tiekéjy grupés sudétis ir kiekvieno tiekéjy grupés nario jsipareigojimai vykdant numatoma su Pirkéju
sudaryti pirkimo sutartj, Siy jsipareigojimy vertés dalis, iSreiksta procentiniu dydziu;

solidari visy JVS saliy atsakomybé uz i§ Sio pirkimo ar pirkimo sutarties kylanciy prievoliy Pirkéjui ir
Isipareigojimy nevykdyma (jskaitant ir tokius i§ pirkimo sutarties kylancius bendrus jsipareigojimus,
kurie savo esme testysi ilgiau nei pirkimo sutarties ar JVS terminas);

JVS narys, atstovaujantis tiekéjy grupe santykiuose su Pirkéju;

JVS narys, jgaliotas teikti saskaitas atsiskaitymams (mokéjimai bus atliekami tik vienam i§ JVS nariy) ir
pasiraSyti su pirkimo sutarties jgyvendinimu susijusius dokumentus;

nuostata, kad JVS nustatyty nariy keitimas yra galimas tik gavus iSankstinj rastiskg Pirkéjo sutikima.
Pirkéjas nereikalaus, kad tiekéjy grupés pateikta pasiilyma pripazinus laiméjusiu ir Pirkéjui pasitlius
sudaryti pirkimo sutartj, §i tikio subjekty grup¢ jgyty tam tikra teising forma.

4, PASIULYMU RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

Pateikdamas pasitilyma tiekéjas sutinka su $iomis pirkimo sglygomis ir patvirtina, kad jo pasitlyme
pateikta informacija yra teisinga ir apima viska, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties jvykdymui.
Tiekéjas pasitilyma privalo pateikti pagal pirkimo salygy 2 priede pateikta forma.

Pasitilymas turi biiti pasirasytas tiekéjo arba jo jgalioto asmens parasu.

Pasitilymas ir visi lydintieji dokumentai teikiami uzklijuotame voke iki 2023 m. birzelio 12 d. 15:00
(Lietuvos Respublikos laiku) per kurjer ar tiesiogiai atvykus Siuo adresu: Tilzés g. 227, LT-76200
Siauliai., Lietuva. Véliau gauti pasialymai nebus priimami ir vertinami. Ant voko turi bati uZzragyta UAB
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5.1.

"NMF Porolon", Tilzés g. 227, LT-76200 Siauliai., Lietuva, ,,1,85 MW GALIOS SAULES SVIESOS
ENERGIJOS FOTOVOLTINES ELEKTRINES JRANGOS, PROJEKTAVIMO IR JRENGIMO
DARBAI, ,neatplésti voko iki 2023 m. birzelio 12 d. 15:00“. Vokas su pasitlymu grgzinamas jj
atsiuntusiam tiekéjui, jeigu pasitilymas pateiktas neuzklijuotame voke. Tiekéjo praSymu Pirkeéjas pateikia
raSytinj patvirtinima, kad tiekéjo pasiiilymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieng, valanda ir minutg.
Pirkéjas neatsako uz pasto vélavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dél kuriy pasitilymai nebuvo gauti ar
gauti pavéluotai. Pavéluotai gauti pasitilymai neatpléSiami ir grazinami tiekéjui registruotu laisku.
Pasitlymuose nurodoma prekiy, paslaugy ir darby kaina pateikiama eurais, turi biti iSreiksta ir
apskaiciuota taip, kaip nurodyta $iy pirkimo salygy 2 priede. Apskai¢iuojant kaina, turi buti atsizvelgta |
visg Siy pirkimo salygy 1 priede nurodyta prekiy, paslaugy ir darby kiekj, kainos sudétines dalis, j
techninés specifikacijos reikalavimus, j reikalavimus keliamus pirkimo-pardavimo sutarciai (9 punktas)
ir j kitas pirkimo salygas. | kaing turi baiti jskaityti visi mokes¢iai ir visos tiekéjo islaidos: pridétinés vertés
mokestis (jei taikoma), prekiy pristatymo iSlaidos, jrangos sumontavimo, jvedimo j eksploatacija iSlaidos,
testavimo iSlaidos, technologijy, know-how, patenty ir licencijy perdavimo iSlaidos. Pasiiilymai
vertinami eurais be PVM. Pasiiillymo verte, jeigu reikia, apvalinama dviejy Zenkly po kablelio tikslumu.
Tiekéjo pasitilymas bei kita korespondencija pateikiama lietuviy kalba, iSskyrus techninéje specifikacijoje
nurodytus dokumentus, kurie gali bati pateikiami ir angly ar vokie¢iy kalba. Jei atitinkami dokumentai
yra i8duoti kita kalba, negu pasitilymo ar kity dokumenty pateikimo kalba, turi biiti pateiktas tinkamai
patvirtintas vertimas j lietuviy kalba.

Tinkamai patvirtintas vertimas laikomas, jeigu jis patvirtintas vertéjo arba tiekéjo ar jo jgalioto asmens
parasu.

Pasitilymg sudaro tiekéjo rastu pateikty dokumenty visuma:

uzpildyta pasitilymo forma, parengta pagal iy pirkimo salygy 2 prieda;

pirkimo salygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindziantys dokumentai;
jungtinés veiklos/subrangos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendra pasitilyma teikia tikio
subjekty grupé;

atitiktj techniniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai;

prognozuojamos elektros energijos gamybos ataskaita, kaip nurodyta techninés specikacijos (1 pirkimo
salygy priedas) 1 lenteléje.

Kita pirkimo salygose prasoma informacija ir (ar) dokumentai.

Tiekéjas gali pateikti tik vieng pasitilyma - individualiai arba kaip tikio subjekty grupés narys. Jei tiekéjas
pateikia daugiau kaip vieng pasiiilymg arba tkio subjekty grupés narys dalyvauja teikiant kelis
pasitilymus, visi tokie pasitilymai bus atmesti.

Tiekéjams néra leidziama pateikti alternatyviy pasitlymy. Tiekéjui pateikus alternatyvy pasitilyma, jo
pasitilymas ir alternatyvus pasiiilymas (alternatyviis pasitilymai) bus atmesti.

Pasitilymas turi galioti ne trumpiau nei 60 (SeSiasdeSimt) dieny.

Nesibaigus pasiiilymy pateikimo terminui Pirkéjas turi teise ji pratgsti. Apie naujg pasiiilymy pateikimo
terming Pirkéjas praneSa visiems tiekéjams, paskelbdamas apie tai Europos Sajungos struktiirinés
paramos svetainéje Www.esinvesticijos.It.

Tiekéjas iki galutinio pasitilymy pateikimo termino turi teis¢ pakeisti arba atSaukti savo pasitilyma. Toks
pakeitimas arba praneSimas, kad pasiiilymas atSaukiamas, pripazjstamas galiojanciu, jeigu Pirkéjas ji
gauna iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos.

5. PIRKIMO SALYGU PAAISKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

Bet kokia informacija, pirkimo salygy paaiskinimai, pranesimai ar kitas pirkéjo ir tiekéjo susirasinéjimas
yra vykdomas 1.7 punkte nurodytu adresu pastu, elektroniniu pastu. Tiesioginj ry$j su tiekéjais jgalioti
palaikyti asmenys nurodyti 1.7 punkte. Pirkéjas atsako | kiekviena tiekéo el. pastu
marius.pangonis@nmfgroup.lt pateikta praSyma paaiskinti pirkimo salygas, jeigu praSymas gautas ne
véliau kaip pries 3 darbo dienas iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos. | laiku gauta tiekéjo praSyma
paaiskinti pirkimo salygas Pirkéjas atsako ne véliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne
veliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos. Pirkéjas, atsakydamas
tiekéjui, kartu paaiSkinimus paskelbia FEuropos Sajungos struktiirinés paramos svetainéje
Www.esinvesticijos.It.
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5.2.

5.3.

5.4.

6.1.
6.2.
6.3.

6.4.

6.4.1.
6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

6.5.

6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.

6.11.

6.12.

Nesibaigus pasitilymy pateikimo terminui, bet ne véliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasitlymy
pateikimo termino pabaigos, Pirkéjas turi teis¢ savo iniciatyva paaiskinti, patikslinti pirkimo salygas,
paai$kinimus paskelbdamas Europos Sgjungos struktiirinés paramos svetainéje Www.esinvesticijos.lt.
Jei paskelbus kvietimg dalyvauti pirkime yra kei¢iama pasiiilymams parengti reikalinga informacija, taip
pat kai Tiekéjams teikiami dokumenty paaiSkinimai (patikslinimai) (pavyzdziui, keiciami ir (ar)
tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Taisykliy 7 priedo ,,Pirkimy taisyklés® 17 punkte nustatyta tvarka
paskelbia pakeistg kvietimg dalyvauti pirkime.

Pirkéjas nerengs susitikimy su tiekéjais dél pirkimo dokumenty paaiskinimy.

6. PASIULYMU NAGRINEJIMAS IR VERTINIMAS

Voky atpléSimo procediira 2023 m. birzelio 12 d. 15:00.

(Lietuvos Respublikos laiku), dalyviams nedalyvaujant.

Pirkéjas uztikrina, kad pateiktuose pasitilymuose pateiktos kainos nebus suzinotos anksciau nei pasitlymy
pateikimo terminas, nurodytas pirkimo salygy 6.1 punkte.

Pasitilymy nagrinéjimo, vertinimo ir palyginimo procediiras atlicka Komisija, tiekéjams ar jy jgaliotiems
atstovams nedalyvaujant. Komisija nagrinéja:

ar pasitilymai pateikti pirkimo sglygose nustatyta tvarka;

ar tiekéjai pasiilymuose pateiké tikslius ir iSsamius duomenis apie savo kvalifikacijg ir ar tiekéjo
kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

ar tiekéjai pasitlyme pateiké visus duomenis, dokumentus ir informacija, apibrézta Siose pirkimo salygose
ir ar pasitlymas atitinka Siose pirkimo salygose nustatytus reikalavimus;

ar nebuvo pasitlytos nejprastai mazos kainos. Pasitilyme nurodyta kaina visais atvejais pripaZjstama
nejprastai maza, jeigu ji tenkina §ig salyga: yra 30 ir daugiau procenty mazesné uz visy tiekéjy, kuriy
pasitlymai neatmesti dél kity priezasciy, pasitlyty kainy aritmetinj vidurkj;

Komisija priima sprendima dél kiekvieno pasiiilyma pateikusio tiekéjo minimaliy kvalifikacijos duomeny
atitikties pirkimo salygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu Tiekéjas pateiké netikslius ar nei§samius
duomenis apie savo kvalifikacija, Komisija praso tiekéja Siuos duomenis papildyti arba paaiskinti per
protingg terming. Dalyvauti tolesnése pirkimo procedurose turi tik tie Tiekéjai, kuriy kvalifikacijos
duomenys atitinka Pirkéjo keliamus reikalavimus.

Iskilus klausimams dél pasitlymy turinio ir Komisijai raStu paprasius, tickéjai privalo per nurodyta
protingg terming pateikti rastu papildomus paaiskinimus, nekeisdami pasitilymo esmés.

Jeigu pateiktame pasitilyme Komisija randa pasitilyme nurodytos kainos apskai¢iavimo klaidy, ji privalo
raStu paprasyti tiekéjy per jos nurodyta protingg terming istaisyti pasitilyme pastebétas aritmetines klaidas,
nekeifiant pasiiilymo metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasitilyme nurodytas aritmetines klaidas,
tiekéjas neturi teisés atsisakyti kainos sudedamyjy daliy arba papildyti kaing naujomis dalimis.

Kai pateiktame pasitilyme nurodoma nejprastai maza kaina Komisija privalo tiekéjo rastu paprasyti per
nurodyta protinga terming pateikti nejprastai mazos pasitilymo kainos (jskaitant ir detaly kainy sudétiniy
daliy pagrindima).

Pasiiilymuose nurodytos kainos bus vertinamos Eurais, vertinant pasitilymo kaing be PVM.

I$ Tiekéjy gauti ir Pirkéjo neatmesti pasitlymai bus vertinami pagal ekonomiSkai naudingiausio
pasitilymo vertinimo kriterijy.

Ekonomiskai naudingiausio pasitilymo vertinimo kriterijy lyginamasis svoris nustatomas kainos
lyginamojo svorio (X) ir kity kriterijy lyginamyjy svoriy (Y), iSreikSty baly intervaly virSutiniy riby suma.
Atsizvelgiant j tai, kad perkama preké — saulés fotoelektrinés jranga (jskaitant montavimo darbus) — turi
dirbti efektyviai, jranga turi buti kokybiska ir ilgaamz¢, kainos lyginamasis svoris sudaro 50 baly, kur
maksimaly 50 baly kiekj gauna maziausia kaing pasitles tiekéjas. Kity tiekéjy pasitlytos kainos
apskaiciuojamos proporcingai maziausios kainos atzvilgiu. Prioritetas teikiamas jrangos patikimumui,
efektyvumui ir ilgaamziskumui bei jos pasirinkimo ir sumontavimo pagrjstumui, siekiant gauti maksimaly
galimg elektros gamybos efekta. Maksimalus galimas baly skai¢ius 100:

X + XY (a+g+c+p) = 100.

Pasiiilymy vertinimo kriterijai:
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Vertinimo Kriterijai

Funkcinio parametro
lyginamasis svoris

Lyginamasis svoris
ekonominio
naudingumo jvertinime

Kaina

(Pasitilymo kainos (C) balai apskai¢iuojami maZiausios pasitlytos kainos (Cmin) ir

vertinamo Pasitilymo kainos (C,) santykj padauginant i§ kainos lyginamojo svorio X=50
(X)
Y/.\ = Yl
Gamybos efektyvumas Maksimalus Y = 10
0, =
1 Saulés jégainés teorinis santykinis naSumas (SN), ::1 i gj(y/z zl_g
. S . . * 12 1=
apskaiciuojamas pagal zemiau nurodyta formule L, >87% Y1210
. . . .. Ye=Y2+Y3:Yy
Fotoelektriniy moduliy efektyvumo parametrai: Maksimalus Ye = 17
Gamintojo efektyvumo garantija po 10 mety | L>< 90% Y2=0
2. eksploatacijos, lyginant su nominalia (pilnais | L2 > 90% Y2=2
metais): L.>92% Y,=4
Gamintojo efektyvumo garantija po 25 mety | L3 < 85% Yz:=0
3. eksploatacijos, lyginant su nominalia (pilnais | L3 > 85% Y;=2
metais): L;>87% Y;=4
.. . S . . | La>15 mety Ys=0
1| Py motuty - gamincio v | (125570 s
garantija (p ' Ls> 25 mety Yi=9
. o .. Yc=Ys
Inverteriy kokybiniai parametrai: Maksimalus Yc = 8
Ls > 10 mety Ys=0
5. Inverteriy gamintojo garantija (pilnais metais): Ls > 15 mety Ys=5
Ls > 20 mety Ys5=8
.. e . .. . . Yo=Ys+ Y7+ Ys
Prekés ir darby garantijos ir techninis aptarnavimas: Maksimalus Yo = 15
. . . .. ... | Le>10mety Ye=0
6 ﬁg?;tsr;kcuq gamintojo techniné garantija (pilnais Le> 15 mety Yoz 2
' Ls > 20 mety Ye=5
L;=0 Y7=0
Saulés fotoelektrinés montavimo projektiniy t7§ % \;72 ;
7. sprendiniy pagristumas ir priimtinumas vertinamas L7 _3 Y7 —3
pagal Zemiau pateiktus skai¢iavimus**: L;; 4 Y;; 4
L;=5 Y;=5
Fotoelektriniy moduliy gamintojo garantija,
apdrausta trecios Salies (draudimo bendrovés) arba
tiekéjo deklaracija, kad konkurso laiméjimo atveju
iki  sutarties pasiraSymo tiekéjas  pateiks Y= 5
8 fotoelektriniy moduliy gamintojo garantija, | Le= Taip 8=

apdraustg trecios Salies (draudimo bendrovés):
- Draudimo apsaugos trukmé — ne maziau 25
metai;
- Draudimo suma (visam periodui) — ne

mazesné nei pasiiilymo kaina.

*Saulés jégainés teorinis santykinis nasumas (SN) procentine iSraiska, apskai¢iuojamas pagal formule:

Prognozuojama gamyba' (kWh)

SN = i
I

Teoriné apivita? ( :;j—i} x moduliy galia® (kWp)

x 100

, kur




(1) Planuojamos pagaminti energijos kiekis (kWh) per metus, kurj tiekéjas apskaiciuoja ir deklaruoja
individualiai, pateikdamas naudojamos programinés jrangos skai¢iavimo ir nuostoliy ataskaita;

(2) Vidutinis metinis saulés apsvitos intensyvumas (KWh/m?) per metus, kuris imamas i$§ skai¢iavimams
naudojamos metrologinés duomeny bazes, kuri turi biiti nurodyta elektros energijos gamybos skai¢iavimuose;

(3) Planuojama instaliuoti elektrinés moduliy galia (KWp).
Visi skai¢iavimai formuléje atliekami pagal Standard conditions (STC) testavimo metodika 1000 w/m?, 25 °C,

Pastaba: jégainés eksploatavimo metu Pirkéjas turés teis¢ vertinti, ar Tiekéjo deklaruotas SN rodiklis atitinka
faktinj. Patikra vykdoma po pirmy jégainés eksploatavimo mety. Nustacius, kad faktinis santykis naSumas SN yra
mazesnis nei kad tiekéjo deklaruota teikiat pasitilyma, Pirkéjas jgis teis¢ | su tuo susijusiy nuostoliy atlyginima.
Nustatinéjant faktinj santykinj naSuma yra leidziamas iki 3 proc. dydzio nuokrypis. Tiekéjas jsipareigoja pasirasyti
su Pirkéju jégainés priezitiros (O&M) sutartj (maksimali paslaugos metiné kaina pirmuosius 2 metus negalés virSyti
0,5 Eur uz kWp) arba pats jsipareigoja uztikrinti nuolatine ir nepertraukiama fotovoltinés saulés jégainés prieziira
ir jos tinkamg veikimg (sniego nuvalyma, moduliy valyma nuo tarSos ir kt.). Taip pat tiekéjas privalo garantuoti,
kad nebus jdiegta jranga, kuri dirbtinai riboja fotovoltinés saulés jégainés santykinj nasuma, uZztikrinti, jog
fotovoltinés saulés jégainés veikimo nejtakoja kiti veiksniai, pvz. Seséliai nuo medziy, pastaty ir kt.

**Saulés fotoelektrinés montavimo projektiniy sprendiniy pagristumas ir priimtinumas nustatomas pateikus $iuos
skaiCiavimus:

(a) 2 balai skiriami uz - pagaminimy kWh paskai¢iavimus jvertinus 3D $e$¢liavimag, stogy nuolydziy ir
moduliy pasukimus. Turi buti pateikta skaiCiavimo ataskaita, atlikta PVSYST arba analogiska
programine jranga, skirta saulés elektriniy energijos pagaminimy modeliavimui. Ataskaitoje turi baiti
pateikta diagrama kurioje bty jvertinti sekantys parametrai:

+ apSviestumo ir elektriniai nuostoliai dél Seséliavimo;

* nuostoliai dél neSvarumy ant moduliy (1%);

* nuostoliai atsirandantys pirmomis valandomis po saulés apSvietimo atsiradimo (Light
induced degradation LID) (1%)

* nuostoliai susidarantys dél temperaturiniy faktoriy;

+ nuostoliai atsirandantys keitikliuose ir optimizatoriuose;

* AC ir DC tinkluose atsirandantys nuostoliai d¢l kabeliy varzos;

(b) 2 balai skiriami uz — saulés elektrinés sistemos santykinio naSumo skai¢iavimus jvertinus nuostolius
su 3 skirtingomis (pvz. PVGIS, NASA, Meteonorm) meteorologinémis duomeny bazémis pateikiant
auksciau nurodytus nuostoliy skai¢iavimus;

(c) 1 balas skiriamas uz - montavimo konstrukcijy svoriy ir apkrovy paskai¢iavima;

(d) 5 balai skiriami jeigu pateikti visi trys auk$¢iau nurodyti skai¢iavimai,

(e) 0 baly skiriama, jeigu nepateiktas nei vienas auks$¢iau nurodytas skai¢iavimas.

6.13. Gavus vienintelj pasitlymg, ekonominio naudingumo vertinimas atlieckamas nebus.
7. PASIULYMU ATMETIMO PRIEZASTYS

7.10. Komisija atmeta pasiiilyma, jeigu:

7.10.1. tiekéjas pateiké daugiau nei vieng pasitlymg (atmetami visi tickéjo pasitilymai);

7.10.2. tiekéjas neatitiko minimaliy kvalifikacijos reikalavimuy;

7.10.3. tickéjas pasitlyme pateiké netikslius ar nei§samius duomenis apie savo kvalifikacijg ir, Pirkéjui prasant,
nepatikslino jy;

7.10.4. pasitlymas neatitiko pirkimo salygose nustatyty reikalavimy (tiek&jo pasiilyme nurodytas pirkimo
objektas neatitinka reikalavimy, nurodyty techninéje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkéjo praSymu,
nekeisdamas pasitilymo esmés, nepaaiskino savo pasiiilymo;

7.10.5. tiekéjas per Pirkéjo nurodytg terming neistaisé aritmetiniy klaidy ir (ar) nepaaiskino pasitilymo;

7.10.6. buvo pasitlyta nejprastai maza kaina ir tiek&jas Pirkéjo praSymu nepateiké tinkamo rastisko pagrindimo
arba kitaip nepagrindé nejprastai mazos kainos;

7.10.7. pasitlyta per didelé, Pirkéjui nepriimtina kaina;

7.10.8. tiekéjas pateiké melaginga informacija, kurig Pirkéjas gali jrodyti bet kokiomis teisétomis priemonémis;
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7.11.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.1

9.2.

9.3.

9.4.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

1041

10.4.2
104.3

Apie pasiilymo atmetimg tiekéjas informuojamas elektroniniu pastu per vieng darbo dieng nuo Sio
sprendimo priémimo dienos.

8. DERYBOS

Jei Pirkéjo netenkina pateikti pasitilymai, Komisijos sprendimu visi $iose konkurso salygose nustatytus
minimalius reikalavimus atitinkantys tiekéjai gali biti kvieciami deryboms.

Derybos vykdomos su visais tiekéjais, kuriy pasiiilymai nebuvo atmesti. Deryby metu tiekéjams
pateikiama ta pati informacija. Deryby rezultatai jforminami protokolu, kurie rengiami atskiri
kiekvienam tieké&jui.

Komisija, jvertinusi tiekéjy kvalifikacija ir pasitilymus, visiems tiekéjams, kuriy pasiiilymai nebuvo
atmesti, rastu nurodys laika, kada reikia atvykti j derybas.

Deryby procediry metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidzia jokios i§ tiekéjo gautos
informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekéju atskirai, derybos protokoluojamos.
Deryby protokola pasiraSo Komisijos pirmininkas ir tiekéjo, su kuriuo derétasi, jgaliotas atstovas. Jei
tiekéjas ar jo jgaliotas atstovas neatvyko i derybas, Komisija suraso protokolg, kuriame nurodo apie
tiekéjo neatvykima, ir ji pasiraSo visi Komisijos nariai.

Deryby galutiniai pasitilymai yra Saliy pasiraSyti deryby protokolai bei pirminiai pasitilymai, kiek jie
nebuvo pakeisti deryby metu. Galutiniai pasitilymai vertinami Siose konkurso salygose nustatyta tvarka.
Baigus derybas ir jvertinus galutinius pasitilymus patvirtinama galutiné pasitlymy eilé. Jei tiekéjas
neatvyko i derybas, sudarant galuting konkurso pasiiilymy eile, vertinamas pirminis neatvykusio tiekéjo
pasitlymas.

9. SPRENDIMAS DEL LAIMETOJO NUSTATYMO

ISnagringjusi, jvertinusi ir palyginusi pateiktus pasitilymus, Komisija nustato pasitilymy eilg. Pasitlymai
Sioje eiléje suraSomi ekonominio naudingumo mazgjimo tvarka. Jeigu keliy pateikty pasitlymy yra
vienoda kaina, nustatant laimétoja pasitilymy eiléje pirmesnis j §ig eile jraSomas tickéjas, kurio pasitilymas
jregistruotas anksciausiai.

Tais atvejais, kai pasitilyma pateiké tik vienas tiekéjas, pasiiilymy eilé nenustatoma ir jo pasitlymas
laikomas laiméjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal $iy pirkimo salygy nuostatas.

Ekonomiskai naudingiausig pasitilyma pateikes tiekéjas yra skelbiamas laiméjusiu konkursg ir jis
kvieCiamas sudaryti sutartj, nurodant laikg iki kada reikia sudaryti sutartj.

Jeigu tiekéjas, kurio pasitilymas pripazintas laiméjusiu, rastu atsisako sudaryti pirkimo sutartj arba iki
nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo, jei
taikoma, arba atsisako pirkimo sutartj sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis, laikoma, kad
jis atsisaké sudaryti pirkimo sutartj. Tuo atveju Komisija sitlo sudaryti pirkimo sutartj tiekéjui, kurio
pasitilymas pagal sudaryta pasitilymy eilg yra pirmas po tiekéjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartj.

10. PIRKIMO SUTARTIES SALYGOS

Pirkimo sutartis pasiraSoma su laiméjusj pasiilymg pateikusiu tiekéju Siose pirkimo salygose
nustatytomis salygomis, vadovaujantis Pirkimy tvarkos aprasu ir Civiliniu kodeksu.

Sudarant pirkimo sutartj, negali biiti kei¢iama laiméjusio tiekéjo galutinio pasitilymo kaina ir esminés
salygos.

I Sutarties kaing yra jskai¢iuotos Elektrinés ir Darby kainos, visos rinkliavos ir mokes¢iai, nejskaitant
PVM. Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojanciuose Jstatymuose numatytam PVM tarifui mokétinas
PVM yra perskaiciuojama atitinkamai pasikeitusio PVM tarifo dydziui.

Esminés Tiekéjo teisés ir pareigos sutartims:

Tiekéjas jsipareigoja atlikti techninéje specifikacijoje apibréziamas uzduotis (tiek tarpines, tiek galutines)
pagal joje nustatytus terminus ir vadovaujantis LR jstatymais ir kitais teisés aktais.

Tiekéjas turi teise pasisamdyti subrangos pagrindais jrangos daliy subtiekéjus.

Tiekéjo uzmokest] pagal sutartis sudaro tiktai pajamos arba iSmokos, kurias jis gali gauti pagal sutartis.
Nei jis, nei jo personalas negali priimti jokiy komisiniy, nuolaidy, priemoky, netiesioginiy iSmokéjimy ar
kity kompensacijy, susijusiy su jo jsipareigojimais pagal sutartis.
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10.4.4

10.4.5

10.5.
10.5.1

10.5.2

10.5.3

10.6.
10.6.1

10.6.2

Savo sgskaita Tiekejas turi apsaugoti ir apginti Pirkéja nuo visy veiksmy, pretenzijy, praradimy ar
nuostoliy, kylanciy i§ bet kokio Tiekéjo veiksmo ar aplaidumo teikiant paslaugas, jskaitant ir bet kokj bet
kokiy teisiniy nuostaty arba trecios Salies teisiy pazeidimg, patenty, prekiy Zenkly, autoriy teisiy ir bet
kokiy kity teisiy i intelektinés nuosavybés objektus pazeidima.
Pasekminé Zala, pelno praradimas ir kiti netiesioginiai nuostoliai ar zala yra aiskiai ir nedviprasmiskai
laikomi nesantys Tiekéjo atsakomybé. Tiekéjo atsakomybé bus apribota suma, lygia sutarties kainai,
taiau tokia vertés riba nebus taikoma kompensuojant uz veiksmus, pretenzijas ar nuostolius,
atsirandancius dél sgmoningo Tiekéjo aplaidumo.

Esminés Pirkéjo teisés ir pareigos sutartims:
Pirkéjas bei kitos jgaliotos Lietuvos Respublikos institucijos jprastinémis darbo valandomis gali atlikti bet
kokj patikrinima, kai toks pasirodo esgs reikalingas jrodymy surinkimui tuo atveju, kai yra jtariamas
nejprasty komerciniy i$laidy gavimas, susijes su Sios sutarties vykdymu, arba kilus jtarimams, kad
Tiekéjas yra nepajégus laiku jvykdyti sutartinius jsipareigojimus. Pirkéjas i§ anksto prane§ Tiekéjui apie
bet kokj tokj patikrinima.
Pirkéjas turi kiek galima glaudZiau bendradarbiauti su Tiekéju tam, kad teikty informacija, kurios
pastarasis gali pagristai reikalauti tam, kad biity galima vykdyti sutartis.
Pirkéjas jsipareigoja teikti savalaikes pastabas, susijusias su Tiekéjo atliekamais darbais, Techningje
Specifikacijoje apibréztais reikalavimais.
Kaina arba kainodaros taisyklés:

. I sutarties kaing yra jskaiCiuoti visi mokesciai ir bet kokios tiekéjo islaidos, patirtos/patirtinos

vykdant sutartis, ir véliau kaina negali biiti didinama visg sutarties vykdymo laikotarpj.
.Preliminarus mokéjimy grafikas pagal sutart;:

. 80 % visos sutarties kainos bus mokama pagal faktiskai atliktus darbus, pristatytas medziagas ir

iSrasytas saskaitas, per 10 kalendoriniy d. sgskaitos israSymo ir darby/medziagy priémimo-perdavimo
akto pasirasymo;

. 10 % visos sutarties kainos apmokéjimas bus atliktas po VERT pazymos apie energetikos jrenginiy

techninés buklés patikrinimg i§davimo;

. 10 % visos sutarties kainos apmokéjimas bus atliktas po galutinés saskaitos fakttiros iSraSymo per 10

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

kalendoriniy d.

Pirkimo sutartis jsigalioja nuo jos pasiraSymo. Saulés fotoelektriné turi biiti suprojektuota, jranga turi

biiti pristatyta ir jos montavimo darbai turi bati atlikti per 11 mén. nuo pirkimo sutarties jsigaliojimo

dienos. Galimas sutarties pratgsimas abipusiu susitarimu iki 2 mén.
Laiku nejvykdgs ar netinkamai jvykdes jsipareigojimus, Pirkéjo reikalavimu tiekéjas moka Pirkéjui 0,02
proc. dydzio netesybas nuo netinkamai jvykdyty ar nejvykdyty isipareigojimy vertés uz kiekviena termino
praleidimo dieng.
Pirkéjas, uzdelsgs atsiskaityti pirkimo sutartyje numatytais terminais, tiekéjo reikalavimu moka tiekéjui 0,02
proc. dydzio netesybas nuo laiku neapmokétos jrangos ir jos montavimo darby vertés uz kiekviena uzdelsta
dieng. Pirkimo sutartis pasiraSoma su laiméjusj pasiiilymg pateikusiu tiekéju Siose konkurso salygose
nustatytomis salygomis, vadovaujantis Pirkimy tvarkos aprasu ir Civiliniu kodeksu;
Sudarant pirkimo sutartj, negali buti kei¢iama laiméjusio tiekéjo galutinio pasiilymo kaina ir esminés
salygos, taip pat pirkéjo pirkimo pradzioje nustatytos esminés pirkimo salygos, iSskyrus Siy salygy 8
skyriuje nustatyti atvejai (jei taikoma);
Gincai dél sutaréiy sprendziami deryby biidu. Salims nepavykus susitarti ginéai sprendziami Siauliy miesto
apylinkeés teisme arba Siauliy apygardos teisme, atsizvelgiant j Lietuvos Respublikos jstatymuose nustatytas
rusinio teismingumo taisykles.
Tiekéjas, pasiraSydamas sutartj, turi pateikti galiojantj bendrosios civilinés atsakomybés draudimo liudijimo
polisa (kopija) ar kitg jam prilygstant] dokumenta, kuriame aiskiai jvardinta apdraudziama veikla (saulés
elektriniy ir (arba) elektros darby jrengimui pagal LE Energetikos jstatymo 22 str.):

10.12.1. Civilinés atsakomybés veiklos draudimas turi buiti ne mazesnis nei 1 000 000 (vienas milijonas Eur

sumai.

10.12.2.Dokumentas turi galioti 12 (dvylika) ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Salims pasinaudojus

Sutartyje numatyta galimybe pratesti paslaugy teikimo terming, draudimo polisas turi baiti pratgstas.

10.12.3. Civilinés atsakomybés draudimo liudijimo dokumentas turi biiti i8duotas banko, kredito unijos ar

draudimo bendrovés, turincios teis¢ uzsiimti tokia veikla.
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11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

12.1.
12.2.
12.3.
12.4.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Tiekéjas pats padengia visas pasiilymo rengimo ir pateikimo iSlaidas bei bet kokias kitas iSlaidas,
susijusias su dalyvavimu pirkime.

Pirkéjas nejsipareigoja atlyginti ir negali bti laikomas atsakingu uz jokias pasitilymo rengimo ir (ar) kitas
su dalyvavimu ir (ar) pasirengimu dalyvauti pirkimo procediirose susijusias ilaidas.

Pirkéjas, ne véliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja rastu visus
pasitlymus pateikusius tiekéjus apie pirkimo sutarties sudaryma, nurodydamas tiekéjg su kuriuo sudaryta
pirkimo sutartis, bei jo pasiiilyta kaina.

Informacija, pateikta pasitlymuose, i§skyrus nurodyta pirkimo salygy 10.3 p., tickéjams ir tretiesiems
asmenims, i$skyrus asmenis, administruojancius ir audituojancius ES fondy 1éSy naudojima, neskelbiami.
Pirkéjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teis¢ nutraukti pirkimo procediras, jeigu
atsirado aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti. Priémes sprendimg nutraukti pirkimo procediiras,
pirkéjas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priémimo apie §j sprendima praneSa visiems
pasitilymus pateikusiems tiekéjams, o jeigu pirkimo procediiros nutraukiamos iki galutinio pasitilymo
pateikimo termino, visiems pirkimo salygas ir (arba) pirkimy dokumentus jsigijusiems tiekéjams.

12. PRIEDAI

Technin¢ specifikacija (1 pirkimo salygy priedas);
Pasitlymo forma (2 pirkimo salygy priedas);
Stogo planas (3 pirkimo salygy priedas);
Prijungimo salygos (4 pirkimo salygy priedas)
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1 pirkimo salygy priedas

1,85 MW GALIOS SAULES ELEKTRINES JRANGOS, PROJEKTAVIMO IR JRENGIMO DARBU
PIRKIMAS

TECHNINE SPECIFIKACIJA

UAB "NMF Porolon" jgyvendinanti projekta ,,Atsinaujinancios energijos iStekliy diegimas UAB “NMF
Porolon” gamybos procesuose kuriam praSoma ES paramos pagal Europos Sajungos struktiriniy fondy paramai
pagal 20222030 mety plétros programos priemong Nr. 05-001-01-04-02 ,,Skatinti jmones pereiti link neutralios
klimatui ekonomikos®, numato jsigyti 1,85 MW galios saulés jégainés jrangos, projektavimo ir jrengimo darby
paslaugas.

Elektring planuojama jrengti ant UAB “NMF porolon” valdomy pastaty, Tilzés g. 227A, Siauliai, Siauliy m. sav.
(stogo planas pridedamas).

Saulés fotoelektrinés jrangos projektavimo ir montavimo darbai - visi darbai, kurie biitini, kad saulés fotoelektriné
saugiai ir pagal galiojancCius teisés aktus ir techninius reikalavimus biity prijungta prie Pirkéjo pastaty vidaus
elektros tinkly, jskaitant bet neapsiribojant, fotoelektrinés konstrukcijy montavimu, fotoelektrinés fotomoduliy
montavimu, inverteriy montavimu bei konfigiiravimu, fotoelektrinés visy elementy sujungimu j vientisg veikiancia
sistemg bei fotoelektrinés paleidimo ir derinimo darbais.

Techniniai reikalavimai AB,, Energijos skirstymo operatorius” elektros tinklo daliai:
Pagal AB,, Energijos skirstymo operatorius® 2022-10-31. prisijungimo saglygy NR. GAM22-94085 keliamus
reikalavimus.

Techniniai reikalavimai vartotojo elektros tinklo daliai:
Pagal AB,, Energijos skirstymo operatorius® 2022-10-31. prisijungimo sglygy NR. GAMZ22-94085 keliamus
reikalavimus.

Tiekéjas turés suderinti su Pirkéju saulés elektrinés prijungimg prie vidaus elektros tinklo, atlikti visus jos
bandymy ir derinimo darbus, paruosti saulés jégainés eksploatavimo instrukcija, apmokyti Pirkéjo personalg
saugiai ja eksploatuoti.

Tiekéjas turés jrengti proj ekte numatytus elektros tinklus ir jrenginius ir juos jrenges, privalés priduoti Valstybinés
energetikos 1nspek01J ai prie Energetlkos ministerijos ir gauti i§vadas dél Siy elektros jrenginiy atitikties projektui,
dél elektros jrenginiy jrengimo ir saugaus eksploatavimo (techninés saugos), bei dél galimybés naudoti pagal
paskirtj ir gaminti elektros energija.

Techninio projekto parengimas, jrangos tiekimo ir montavimo darby terminas - 11 mén. nuo pirkimo sutarties
jsigaliojimo dienos. Galimas sutarties pratgsimas abipusiu susitarimu iki 2 mén.

1. lentelé. Pagrindiniai saulés fotovoltinés elektrinés projekto parametrai:

Teritorija

Parametrai

ReikSmeés

Adresas:
Tilzés g. 227A,

Siauliai, Siauliy m.

Bendra Saulés elektrinés
jrengtoji galia, kW

> 1850 kW

Sav.

Generuojamas elektros | Pateikti prognozuojamg elektros energijos gamyba PVsyst, PVsol
energijos kiekis per arba kitos lygiavertés saulés elektriniy modeliavimo programinés
metus, MWh/metus jrangos ataskaitg, kurioje biity sumodeliuota sitiloma saulés
elektriné nurodytu jrengimo adresu pagal galimybes jvertinant
Seseliavimo nuostolius (jeigu jmanoma, Ses¢liavimg sukeliancios
klititys privalo buti atvaizduotos ataskaitoje)

Montavimo vieta Nurodyta saulés elektriniy montavimo plane (3 pirkimo salygy
priedas)
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Montavimo metodas

Balastinés konstrukcijos, nepazeidZiant stogo dangos.

Montavimo konstrukcija

Aliuminio lydinio arba plieniné, karSto cinkavimo arba lygiaverté.
Nertdijancio plieno varztai ir laikikliai.
Pasitilyme nurodyti specifikacija ir bada.

Monitoringo
sistema

internetu | Turi bati jrengtas duomeny perdavimas naudojant interneting
prieiga, privalomas duomeny atvaizdavimas:

1. Suminé pagaminta elektros energija;

2. Jtampos ir srovés kokybiniai rodikliai;

3. Momentiné generuojama galia;

4. Pagamintos elektros energijos kiekis pagal pasirinkta laikotarpj.
Galimybé uzsakovui internetu ir per mobiliuosius jrenginius
stebéti  Siuos parametrus, bei, AB ,Energijos skirstymo
operatorius® (toliau — ESO) pareikalavus, stebéti ir jiems.

Elektros
skirstymas

energijos | Visa saulés elektringje pagaminta elektros energija sunaudojama
Pirkéjo elektros energijos poreikiui tenkinti, o likusi perduodama

1 ESO tinkla pasaugojimui.

Naudojama jranga

Nauja, neeksploatuota, ne senesné kaip 2021 mety gamybos.

2. lentelé. Pagrindiniai reikalavimai montavimo paslaugoms:

Atliekami darbai

Aprasymas

Saulés elektrinés
fotovoltiniy  moduliy
tvirtinimo konstrukcijy
sumontavimas

Suprojektuoti saulés elektring, ja jrengiant ant pastaty stogy. Stogy konstrukcijose
naudojamos medziagos ir jy jrengimas turi atitikti Saulés elektriniy jrengima
reglamentuojanciy teisés akty reikalavimus. Turi bati pasirinktos aliuminio lydinio arba
plieninés, kar§to cinkavimo arba lygiavertés, lengvos, patikimos, ilgaamzés
konstrukcijos. Saulés elektrinés jrengimo metu poveikis esamiems stogams turi biti
minimalus. Tiekéjas prisiima pilng atsakomybe uz tinkamos konstrukcijos parinkima
bei tinkamg suprojektavimg esamam stogui ir jos jrengima.

Jei Saulés elektrinés jrengimo metu bus sugadinta stogo danga, ja Rangovasturi atstatyti
] pries tai buvusia.

Saulés elektrinés montavimo vieta nurodyta 3 pirkimo salygy priede.

Inverteriy  (keitikliy),
elektros energijos
apskaitos prietaisy,

kabeliy bei Kkitos el.
jrangos montavimas

Turi buti uztikrintas Saulés fotomoduliy jungimas grupémis (grandinémis), srovés
keitikliy montavimas, paskirstymo skydo, elektros saugos ir komutavimo jrangos
montavimas, saulés fotomoduliy grupiy jungimas j srovés Kkeitiklius, srovés keitikliy
jungimas | paskirstymo skyda, jZeminimo kontiiro jrengimas, srovés Kkeitikliy
kalibravimo - derinimo darbai, nuotolinio stebé¢jimo (monitoringo) jrangos montavimas.
Montuojant kabelius bei kitg el. jrangg negali biti sugadinta pastato estetiné i$vaizda, taip
pat turi buiti uztikrinti visi elektrotechnikos taisykliy ir Kiti projektiniai reikalavimai.

Saulés elektrinés
projektavimas

Tiekéjas pagal Uzsakovo pateiktas technines prijungimo salygas parengia projekta.

Fotovoltiniy  moduliy
montavimas paleidimo
— derinimo darbai bei
kiti susije darbai

Montuojant fotovoltinius modulius, kiek jmanoma vengti Seséliavimo.

Elektrinés prijungimas prie objekto lokaliojo tinklo ir integravimas i bendrg sistema,
bandymy atlikimas, reikiamos pagal jstatymus dokumentacijos sutvarkymas, jskaitant ir
IVERT pazymos apie elektrinés techning buikle gavimas ir Kiti batini darbaidarbai.
Sujungiant DC grandines biitina jvertinti sroviy poky¢ius dél galimo Seséliavimo ir kity
trukdziy, bei uztikrinti tolygy fotomoduliy grandiniy darba kas salygoty maksimaly
pagaminamos elektros energijos kiekj. Paleisti ir suderinti saulés fotovolting elektring.

Suteikti pilna instruktaza Pirkéjo personalui dél tolimesnio jos eksploatavimo.
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3. lentelé. Pagrindiniai reikalavimai fotomoduliams:

Eil. Techniniai ir kokybiniai Minimaliis reikalavimai Pastabos
Nr. parametrai ir rodikliai
1. Sitilomi moduliai turi atitikti Siy Pateikiama atitikties
standarty reikalavimus: deklaracija ir sertifikaty
kopijos
(kopijos leidziamos angly
/vokieciy kalba)
1.1 EN 61215 Taip
1.2, EN 61730 Taip
1.3. CE atitikties deklaracija Taip
14. 1SO 14001 Taip
2. Fotomoduliy gamybos kokybiniai
Kriterijai
2.1, Teorinis santykinis naSumas (SN) > 80%
2.2. Gamintojo garantijos moduliams:
2.2.1. | Produkto gamintojo garantijos > 15 mety
laikotarpis
2.2.2. | Efektyvumo garantijos laikotarpis > 25 metai
2.2.3. | Efektyvumo garantija po 25 mety > 84%
eksploatacijos, lyginant su nominalia
galia
3. Kiti fotoelementy modulio
parametrai:
3.1. Technologija Stiklas-stiklas (dual glass)
3.2. Modulio rémas Anoduoto aliuminio
lydinio rémas arba
berémiai
3.3. Moduliy mechaninis atsparumas
3.3.1 Maksimali véjo apkrova, Pa > 2400
3.3.2 Maksimali shiego apkrova, Pa > 5400
3.3. Fotoelektriniy moduliy efektyvumas >21%
pagal STC %:
3.7. Apsaugos lygis jungiamai dézutei >IP68
4. lentelé. Pagrindiniai reikalavimai srovés keitiklio sprendimui:
Eil. Techniniai ir kokybiniai parametrai | Minimaliis reikalavimai Pastabos
Nr. ir rodikliai
1. Situlomi srovés keitikliai turi atitikti
$iy direktyvy ir standarty
reikalavimus:
1.1 CE sertifikatas Taip
1.2. EN 61000-6-4, EN 61000-6-3, EN Taip
61000-6-2
1.3. IEC 62109-2; IEC 62109-1; Taip
1.4. Saugumas: Automatinis inverterio
atjungimas nuo zemos jtampos tinklo Privaloma
IEC 61727
IEC 62116
1.5. ISO 14001 Taip
2. Gamintojo garantija > 10 mety
3. Kiti parametrai:
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3.1. Veikimo temperatiira -25° C iki +60°C
3.2. Nominali AC jtampa V 400V

3.3. Nominalus daznis Hz 50 Hz

3.4. Apsaugos lygis > IP65

3.5. Efektyvumas (EURO/DEC) > 98%

3.6. Technologija Be transformatoriaus
3.7. Galimos duomeny perdavimo sasajos WiFi, RS485
3.8. Stebésenos sistema internetu Privaloma

5. lentelé. Pagrindiniai reikalavimai tvirtinimo konstrukcijoms:

Eil. Techniniai ir kokybiniai Minimalis reikalavimai Pastabos
Nr. parametrai ir rodikliai
1. Medziaga Aliuminio lydinio arba
plieningés, karsto cinkavimo arba
lygiavertes, lengvos, patikimos,
ilgaamzés konstrukcijos
2. Tvirtinimo sistemos jZzeminimas Privaloma
3. CE atitiktis tvirtinimo sistemos Privaloma
4. Konstrukcijy gamintojo techniné >10 mety
garantija (pilnais metais).

Jeigu techninéje specifikacijoje apibiidinant pirkimo objektg yra konkretus modelis ar Saltinis, konkretus procesas
arba prekeés zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, laikyti, kad Pirkéjas §j nurodyma pateikia jrasant

zodzius ,,arba lygiavertis®.

Si techniné specifikacija yra neatsiejama saulés fotoelektrinés jrangos (jskaitant projektavima ir montavima)

pirkimo sutarties dalis.

Tiekéjo pateikta jranga ir suteikti darbai turi atitikti visus techninés uZduoties punktuose nurodytus
reikalavimus. Tiekéjo, kurio nurodyta jranga netenkina bent vieno i§ iSvardinty reikalavimy, pasiiilymas

atmetamas.
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PASIULYMAS

2 pirkimo salygy priedas

1,85 MW GALIOS SAULES ELEKTRINES JRANGOS, PROJEKTAVIMO IR JRENGIMO DARBU

A dalis. Duomenys apie tiekéjq ir techniné informacija

PIRKIMAS

data

Vieta

Tiekéjo pavadinimas

Tiekéjo adresas

Uz pasiiilyma atsakingo asmens
vardas, pavardé

Telefono numeris

Fakso numeris

El. pasto adresas

Siuo pasitilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:

1) pirkimo skelbime, paskelbtame 2023 m. geguzés mén. 30 d. tinklalapyje https://www.esinvesticijos.It;

2) pirkimo sglygose;
3) pirkimo dokumenty prieduose.

Sioje dalyje nurodome technine informacija bei duomenis apie miisy pasirengima jvykdyti numatoma sudaryti
pirkimo sutartj.

Sitlomos prekés, paslaugos ir darbai visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, sitilomi
techniniai sprendiniai yra iSpildomi ir jy savybés tokios:

Eil. | Prekiy techniniai rodikliai ar Reikalavimai Sitiloma
Nr. parametrai charakteristika arba
parametras*
Reikalavimai saulés elektrinei
1. | Bendra Saulés elektrinés > 1850 kW
jrengtoji galia, kW

2. Generuojamas elektros Techninés specifikacijos 1 lentelé

energijos kiekis per metus,

MWh/metus
3. Montavimo vieta Techninés specifikacijos 1 lentelé
4, Montavimo metodas Technings specifikacijos 1 lentelé
5. | Montavimo konstrukcija Techninés specifikacijos 1 lentelé
6. | Monitoringo internetu sistema Techninés specifikacijos 1 lentelé
7. | Elektros energijos skirstymas Techninés specifikacijos 1 lentelé
8. Naudojama jranga Technings specifikacijos 1 lentelé

Reikalavimai montavimo paslaugoms

9. Saulés elektrinés fotovoltiniy Technings specifikacijos 2 lentelé

moduliy tvirtinimo

18




Eil. | Prekiy techniniai rodikliai ar Reikalavimai Sitiloma
Nr. parametrai charakteristika arba
parametras*
konstrukcijy sumontavimas
10. | Inverteriy (keitikliy), elektros Techninés specifikacijos 2 lentelé
energijos
apskaitos prietaisy, kabeliy bei
kitos el. jrangos montavimas
11. | Saulés elektrinés projektavimas Techninés specifikacijos 2 lentelé
12. | Fotovoltiniy moduliy Techninés specifikacijos 2 lentelé
montavimas paleidimo
— derinimo darbai
Moduliy techninés specifikacijos
13. | EN 61215 Taip
14. | EN 61730 Taip
15. | CE atitikties deklaracija Taip
16. | ISO 14001 Taip
17. | Teorinis santykinis na§umas (SN) > 80%
18. | Produkto gamintojo garantijos > 15 mety
laikotarpis
19. | Efektyvumo garantijos > 25 metai
laikotarpis
20. | Efektyvumo garantija po 25 mety > 84%
eksploatacijos, lyginant su
nominalia galia
21. | Technologija Stiklas-stiklas (dual glass)
22. | Modulio rémas Anoduoto aliuminio lydinio rémas arba
berémiai
23. | Maksimali véjo apkrova, Pa > 2400
24. | Maksimali sniego apkrova, Pa > 5400
25. | Fotoelektriniy moduliy >21%
efektyvumas pagal STC %:
26. | Apsaugos lygis jungiamai >1P68
dézutei
Reikalavimai srovés keitikliams (inverteriams)
27. | CE sertifikatas Taip
28. | EN 61000-6-4, EN 61000-6-3, Taip
EN 61000-6-2
29. | IEC 62109-2; IEC 62109-1; Taip
30. | Saugumas: Automatinis
inverterio atjungimas nuo Zemos
jtampos tinklo Privaloma
IEC 61727
IEC 62116
31. | 1SO 14001 Taip
32. | Gamintojo garantija > 10 mety
33. | Veikimo temperatiira -25° C iki +60°C
34. | Nominali AC jtampa V 400V
35. | Nominalus daznis Hz 50 Hz
36. | Apsaugos lygis > IP65
37. | Efektyvumas (EURQ/DEC) > 98%
38. | Technologija Be transformatoriaus
39. | Galimos duomeny perdavimo WiFi, RS485
$3s3j0s
40. | Stebésenos sistema internetu Privaloma
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Eil. | Prekiy techniniai rodikliai ar Reikalavimai Sitiloma
Nr. parametrai charakteristika arba
parametras*
Reikalavimai tvirtinimo sistemoms
41. | Medziaga Aliuminio lydinio arba plieninés, karsto
cinkavimo arba lygiavertés, lengvos,
patikimos, ilgaamzés konstrukcijos
42. | Tvirtinimo sistemos jZeminimas Privaloma
43. | CE atitiktis tvirtinimo sistemos Privaloma
44. | Konstrukcijy gamintojo techniné >10 mety

garantija (pilnais metais).

* Tiekéjai privalo uzpildyti stulpelj ,, Siitlomos jrangos charakteristikai ', nurodydami skaitmenine parametro verte.

Kai nejmanoma nurodyti skaitmeninés parametro vertés, tiekéjas turi nurodyti, ar reikalavimas bus ispildytas
(TAIP —  reikalavimas bus ispildytas, NE — reikalavimas bus neispildytas (PASIULYMAS TOLIAU

NEVERTINAMAS))

Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai:

Vertinimo Kkriterijai Sitiloma reik§mé
Kaina
Gamybos efektyvumas
1. | Saulés jégainés teorinis santykinis na§umas (SN)
Fotoelektriniy moduliy efektyvumo parametrai:
5 Gamintojo efektyvumo garantija po 10 mety eksploatacijos, lyginant su
' nominalia (pilnais metais)
3 Gamintojo efektyvumo garantija po 25 mety eksploatacijos, lyginant su
' nominalia (pilnais metais)
4, Fotoelektriniy moduliy gamintojo techniné garantija (pilnais metais)
Inverteriy Kokybiniai parametrai:
5. | Inverteriy gamintojo garantija (pilnais metais):
Prekés ir darbu garantijos ir techninis aptarnavimas:
6. Konstrukcijy gamintojo techniné garantija (pilnais metais):
7 Saulés fotoelektrinés montavimo projektiniy sprendiniy pagristumas ir
' priimtinumas
Fotoelektriniy moduliy gamintojo garantija, apdrausta trecios Salies
(draudimo bendrovés) arba tiekéjo deklaracija, kad konkurso laiméjimo
8 atveju iki sutarties pasiraSymo tiekéjas pateiks fotoelektriniy moduliy
' gamintojo garantija, apdraustg trecios Salies (draudimo bendrovés):
- Draudimo apsaugos trukmé — ne maziau 25 metai;
Draudimo suma (visam periodui) — ne mazesné nei pasitilymo kaina.
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Kartu su pasiiilymu pateikiami $ie dokumentai:

Eil.Nr.

Pateikty dokumenty pavadinimas

Dokumento
puslapiy skaicius

Pasitlymas galiojaiki 20 - - d.

Tiekéjo arba jo jgalioto asmens pareigos
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1,85 MW GALIOS SAULES ELEKTRINES JRANGOS, PROJEKTAVIMO IR JRENGIMO DARBU

PIRKIMAS

PASIULYMAS

B dalis. Kainos

data

Vieta

| Tiekéjo pavadinimas |

Miisy pasitilymo B dalyje yra nurodytos pasitilymo A dalyje sitlomy prekiy/jrangos, paslaugy ir darby kainos.

Kainos nurodytos Sioje lenteléje:

. Vieneto Bendra Bendra
Mato Vienety .
vienetas skaidius kaina, suma, Eur | suma, Eur
Eur (be PVM) (su PVM)
1. Saulés elektriné vnt.
1.1. Moduliai
vnt.
1.2. Inverteriali
vnt.
1.3. Tvirtinimo konstrukcijos
komp.
1.4. AC ir DC komponentai m
1.5. Montavimo darbai
vnt.
1.6. Projektavimas, VERT i
leidimai vnt.
VISO (bendra pasiilymo kaina)

Tiekéjo arba jo jgalioto asmens Vardas Pavarde

pareigos
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3 pirkimo salygy priedas

-
Trivilita
.Ba!du parduotuve

PN QutletiiSpardu
Baldy'parduotuve 4;6
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