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kodas LT107700515 +370 655 03131, el. p. stevila@stevila.lt,
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300 KW GALIOS SAULES SVIESOS ENERGIJOS FOTOVOLTINES ELEKTRINES (TOLIAU -
SAULES ELEKTRINE) JRANGOS, PROJEKTAVIMO IR JRENGIMO DARBU PIRKIMAS

PIRKIMO SALYGOS
1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. UAB "Stevila" (toliau vadinama — Pirkéjas), jgyvendinanti projekta ,,AEI gamybos pajégumy
jrengimas Lietuvos ir Vokietijos UAB ,,Stevila““ kuriam prasoma ES paramos pagal Europos Sajungos
struktiiriniy fondy paramai pagal 2022-2030 mety plétros programos priemone Nr. 05-001-01-04-02
»Skatinti jmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos®, numato jsigyti 300 kW galios saulés
jégainés jrangos, projektavimo ir jrengimo darby paslaugas (toliau vadinama — pirkimas). Detali perkamy
prekiy, paslaugy ir darby techniné specifikacija pateikiama 1 pirkimo salygy priede.

1.2. Vartojamos pagrindinés sgvokos, apibréztos 2021-2027 mety Europos Sgjungos fondy investicijy
programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano ,Naujos kartos Lietuva®
administravimo taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansy ministro 2022 m. birzelio 22 d.
jsakymu Nr. 1K-237 (toliau - Taisyklés)

1.3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklémis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau - Civilinis
kodeksas), kitais teisés aktais bei Siomis pirkimo sglygomis.

1.4. Skelbimas apie pirkima paskelbtas 25/07/2023. Europos Sajungos struktlirinés paramos svetainéje
Www.esinvesticijos.lt.

1.5. Pirkimas atliekamas pirkimo badu laikantis lygiateisiSkumo, nediskriminavimo, abipusio pripazinimo,
proporcingumo, skaidrumo principy.

1.6. Pirkimui nejvykus dél to, kad nebuvo gauta né vieno Pirkéjo nustatytus reikalavimus atitinkancio tiekéjo

pasitlymo, Pirkéjas pasilieka teis¢ pakartotinj pirkima vykdyti Taisykliy 7 priedo ,,Pirkimy taisyklés* 23
punkte nustatyta tvarka.
1.7. Pirkéjo jgaliotas asmuo palaikyti tiesioginj rysj su tiekéjais ir gauti i$ jy su pirkimu Susijusius prane§imus:
Jurga Degutyté Tel.: +370 685 25806 el.p.: jurga@stevila.lt , adresas, Metaly 14, Mokolai LT-68461
Marijampolé, Lietuva.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1 Perkama 300 kW GALIOS SAULES SVIESOS ENERGIJOS FOTOVOLTINES ELEKTRINES
(TOLIAU — SAULES ELEKTRINE) JRANGOS, PROJEKTAVIMO IR JRENGIMO DARBAI, kuriy
kiekis, apimtis, reikalavimai, techniniai ir kokybiniai parametrai bei rodikliai nustatyti pateiktoje
techningje specifikacijoje (pirkimo salygy 1 priedas).
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2.2. Jei techningje specifikacijoje apibiidinant pirkimo objekta nurodytas konkretus modelis ar Saltinis,
konkretus procesas ar prekés zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir
savo savybémis lygiaverciai objektai.

2.3. Sis pirkimas j dalis neskirstomas, todél pasitilymas turi buti pateiktas visam nurodytam darby Kiekiui.

24, Saulés fotoelektriné turi buti suprojektuota, jranga turi biti pristatyta ir jos montavimo darbai turi bati
atlikti per 6 mén. nuo pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos. Galimas sutarties pratgsimas abipusiu
susitarimu iki 2 meén.

2.5. Saulés elektrinés jrengimo darby vieta: Metaly g. 14, Mokoly k., Sunsky sen., Marijampolés sav.

3. TIEKEJU KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
3.1. Tiekéjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti Siuos minimalius reikalavimus:
Eil. Nr| Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos Kovalifikacijos reikalavimus jrodantys
reikalavimy reik§mé dokumentai
Bendrieji tiekéjuy kvalifikacijos reikalavimai
3.1.1 | Tiekéjas néra  bankrutaves, | Tiekéjo, neatitinkancio Sio | I§ Lietuvoje jsteigty subjekty jrodanciy
likviduojamas, su kreditoriais | reikalavimo,  pasitlymas | dokumenty nereikalaujama. Pirkéjas
sudares taikos sutarties, sustabdgs | atmetamas. savarankiSkai patikrina duomenis
ar apribojes savo veiklos arba jo nacionalinéje duomeny bazéje, adresu:
padétis pagal Salies, kurioje jis https://www.registrucentras.lt/jar/p/.
registruotas, jstatymus néra tokia
pati ar panasi. Jam' néra_iskelta I§ ne Lietuvoje jsteigty subjekty reikalaujama:
bankroto byla arba néra vykdomas . titink ssienio Salies institucii
bankroto procesas ne teismo dokuarrhalr?toim?s ﬂmemok °a lesk }ns6101iic.ljos
tvarka, néra siekiama priverstinio o STTO7, 15duoto e anksciau kalp 61 dieny
N _ iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos. Jei
likvidavimo procediiros ar dok fas  isduot K& tac] .
susitarimo su kreditoriais arba jam oxumentas isduotas - anksciau, - taciau Jo
) - galiojimo terminas ilgesnis nei pasitlymy
néra  vykdomos  analogiskos g . . . N .
_ o S pateikimo terminas (ir toks terminas pazymoje
procediiros pagal $alies, kurioje jis . o
. . nurodytas), toks dokumentas jo galiojimo
registruotas, jstatymus. . ; o L
laikotarpiu  yra priimtinas.  Pateikiamas
i8duotos pazymos originalas arba Tiekéjo
vadovo ar jgalioto asmens patvirtinta kopija.
3.1.2 | Tiekéjas yra ivykdes | Tiekéjo, neatitinkancio §io | Dél jsipareigojimy, susijusiy su socialinio
jsipareigojimus, susijusius su | reikalavimo,  pasililymas | draudimo jmoky mokéjimu, jvykdymo i$
socialinio  draudimo  jmoky | atmetamas. Lietuvoje jsteigty subjekty praSoma:

mokéjimu pagal Salies, kurioje jis
registruotas, ar Lietuvos
Respublikos jstatymus.

1) Jeigu tiekéjas yra juridinis asmuo,
registruotas Lietuvos Respublikoje, i§ jo
nereikalaujama pateikti jokiy §j reikalavima
irodanciy dokumenty. Pirkéjas savarankiskai
patikrina duomenis nacionaling¢je duomeny
bazéje, adresu
http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duom

enys/.

Jeigu dél Valstybinio socialinio draudimo

fondo valdybos (toliau - ,,Sodra®)
informacinés sistemos techniniy trikdziy
Pirkéjas  neturés  galimybés  patikrinti

neatlygintinai prieinamy duomeny apie tiekéja

1 Jeigu tiekéjas negali pateikti nurodyty dokumenty, nes valstybéje naréje ar atitinkamoje Salyje tokie dokumentai neisduodami

arba toje salyje isduodami dokumentai neapima visy keliamy klausimy, jie gali biiti pakeisti:

a) priesaikos deklaracija;

b) oficialia tiekéjo deklaracija, jeigu Salyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi biiti patvirtinta
valstybés narés ar tiekéjo kilmés Salies arba Salies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinés ar
administracinés institucijos, notaro arba kompetentingos profesinés ar prekybos organizacijos.
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Eil. Nr

Kvalifikacijos reikalavimai

Kvalifikacijos
reikalavimy reik§mé

Kvalifikacijos reikalavimus jrodantys
dokumentai

Bend

rieji tiekéju kvalifikacijos

reikalavimai

(juridinj asmenj), jis turés teis¢ prasyti tiekéjo
(juridinio asmens) pateikti i§rasg i§ teismo
sprendimo (jei toks yra) arba ,,Sodros“
nustatyta  tvarka  iSduota = dokumenta,
patvirtinantj  atitikti Siam  reikalavimui.
Tiekéjas taip pat gali pateikti valstybés jmonés
Registry centro Lietuvos  Respublikos
Vyriausybés  nustatyta tvarka  iSduota
dokumenta, patvirtinantj jungtinius
kompetentingy institucijy tvarkomus
duomenis.

2) Jeigu tiekéjas yra fizinis asmuo, registruotas
Lietuvos Respublikoje, jis pateikia israsg i$
teismo sprendimo (jei toks yra) arba ,,Sodros*
i8duotg dokumentg arba valstybés jmonés
Registry  centras Lietuvos  Respublikos
Vyriausybés  nustatyta  tvarka  iSduotg
dokumenta, patvirtinantj jungtinius
kompetentingy institucijy tvarkomus
duomenis.

I§ ne Lietuvoje jsteigty subjekty reikalaujama:
Salies
institucijos

= atitinkamos uzsienio
kompetentingos

dokumento?.

Nurodyti dokumentai turi bfiti iSduoti ne
anksCiau kaip 60 dieny iki pasidlymy
pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas
i8duotas ankséiau, taciau jo galiojimo terminas
ilgesnis nei pasitilymy pateikimo terminas (ir
toks terminas pazymoje nurodytas), toks
dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra
priimtinas. Pateikiamas iS§duotos pazymos
originalas arba Tiekéjo vadovo ar jgalioto
asmens patvirtinta kopija.

3.13

Tiekéjas yra ivykdes
isipareigojimus,  susijusius  su
mokesc¢iy mokéjimu pagal

Salies, kurioje jis registruotas, ar
Lietuvos Respublikos jstatymus.

Tiekéjo, neatitinkancio Sio
reikalavimo,  pasitilymas
atmetamas.

Dél jsipareigojimy, susijusiy su mokesciy
mokéjimu, jvykdymo i§ Lietuvoje isteigty
subjekty prasoma:

- iSraSo i§ teismo sprendimo (jei toks
yra) arba;

- Valstybinés mokesCiy inspekcijos
prie Lietuvos Respublikos finansy
ministerijos iSduoto dokumento arba;

2 Jeigu tiekéjas negali pateikti nurodyty dokumenty, nes valstybéje naréje ar atitinkamoje Salyje tokie dokumentai neisduodami,
Jie gali buti pakeisti:
a) priesaikos deklaracija;

b)

oficialia tiekéjo deklaracija, jeigu Salyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi buti patvirtinta

valstybés narés ar tiekéjo kilmés Salies arba Salies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinés ar
administracinés institucijos, notaro arba kompetentingos profesinés ar prekybos organizacijos.
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Eil. Nr

Kvalifikacijos reikalavimai

Kvalifikacijos
reikalavimy reik§mé

Kvalifikacijos reikalavimus jrodantys
dokumentai

Bend

rieji tiekéju kvalifikacijos

reikalavimai

- valstybés jmonés Registry centro
Lietuvos Respublikos Vyriausybés
nustatyta tvarka iSduoto dokumento,
patvirtinan¢io jungtinius
kompetentingy institucijy tvarkomus
duomenis.

I8 ne Lietuvoje jsteigty subjekty reikalaujama:

atitinkamos uZzsienio $alies institucijos
dokumento®.

Nurodyti dokumentai turi bati  iSduoti ne
anksCiau kaip 60 dieny iki pasitlymy
pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas
i8duotas ankséiau, taciau jo galiojimo terminas
ilgesnis nei pasiilymy pateikimo terminas (ir
toks terminas pazymoje nurodytas), toks
dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra
priimtinas. Pateikiamas iSduotos pazymos
originalas arba Tiekéjo vadovo ar jgalioto
asmens patvirtinta kopija.

3.2.

Ekonominés ir finansinés buklés, techninio pajégumo ir profesinés kvalifikacijos reikalavimai

Eil. Nr.

Kvalifikacijos reikalavimai

Kvalifikacijos reikalavim
reik§mé

Kvalifikacijos reikalavimus irodantys
dokumentai

3.2.1

Tiekéjo pastaryjy 2 finansiniy
mety (arba per laika nuo tiekéjo
jregistravimo dienos, jeigu
tiekéjas vykdé veiklg trumpiau
nei 2 finansinius metus) vidutiné
metiné apyvarta i§ veiklos,
susijusios su pirkimo objektu
(saulés elektriniy projektavimas,
saulés elektriniy sudedamyjy
elementy gamyba arba diegimas),
turi biiti ne mazesné kaip:

400 000 EUR.

Tiekéjo, neatitinkancio Sio
reikalavimo, pasitilymas
atmetamas

Tiekéjo vadovo ar jgalioto asmens pasirasytas
ir tiekéjo antspaudu patvirtintas rastas apie per
pastaruosius 2 metus - 2021 m., 2022 m.
ivykdytas veiklas ir jy apimtis susijusias su
pirkimo objektu.

3 Jeigu tiekéjas negali pateikti nurodyty dokumenty, nes valstybéje naréje ar atitinkamoje Salyje tokie dokumentai neiSduodami
arba toje salyje isduodami dokumentai neapima visy keliamy klausimy, jie gali buti pakeisti:
a) priesaikos deklaracija;
b) oficialia tiekéjo deklaracija, jeigu Salyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi biiti patvirtinta
valstybés narés ar tiekéjo kilmés Salies arba Salies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinés ar
administracinés institucijos, notaro arba kompetentingos profesinés ar prekybos organizacijos.
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3.2.2

Tiekéjo vidutiné metiné bendroji
apyvarta 2 mety laikotarpiu
(arba nuo jregistravimo dienos,
Jjei jmoné registruota ar veiklg
pradéjo véliau, nei 2021 metais)
yra ne mazesné nei:

400 000 EUR.

Tiekéjo, neatitinkancio §io
reikalavimo, pasiiilymas
atmetamas

Tiekéjo vadovo ar jgalioto asmens patvirtintos
2021 m., 2022 m. (arba nuo jregistravimo
dienos, jei jmoné registruota ar veiklg pradéjo
véliau, nei 2021 metais) pelno (nuostoliy)
ataskaitos.

3.2.3

Tiekéjas turi turéti teis¢ verstis
veikla, kuri reikalinga pirkimo
sutarciai jvykdyti

Tiekéjo, neatitinkancio Sio
reikalavimo,  pasiiilymas
atmetamas.

Pateikiama valstybinés energetikos
reguliavimo tarybos (VERT) (iki 2019 m.
liepos 1 d. Valstybinés energetikos inspekcija
prie Energetikos ministerijos) iSduodamy
atestaty, suteikianciy teis¢ saulés elektrine
irengti ir eksploatuoti, kopijos ar kitas
lygiavertis dokumentas™:

- Elektros tinklo ir jrenginiy iki 1000 V
eksploatavimo darbai;

- Elektros instaliacijos ki
eksploatavimo darbai;

- Specialiyjy elektros jrenginiy eksploatavimo
darbai**.

1000 V

** Jei atestatai iSduoti véliau nei 2019 m.
sausio1d.,

papildomai privaloma pateikti ,,Elektros
jrenginiy iki 1000V jrengimo darbai“ (ar
aukstesnés jtampos) Valstybinés energetikos
reguliavimo tarybos iSduotg atestata.

*Vietoj minéty atestaty uzsienio valstybés tiekéjas
gali pateikti Valstybinés energetikos reguliavimo
tarybai pateikto prasymo (su gavimo Zyma) isduoti
atestatus patvirtintg kopijg. Taciau iki sutarties
pasirasymo uzsienio Salies tiekéjas privalés pateikti
iSduotus atestatus.

3.24

Tiekéjas turi pasililyti ne maziau
kaip vieng specialista vadovauti
elektros jrenginiy iki 1000 V
eksploatavimo darbams

Tiekéjo, neatitinkancio Sio
reikalavimo,  pasitilymas
atmetamas.

Pateikiamas pagal Valstybinés energetikos
inspekcijos prie  Lietuvos  Respublikos
energetikos ministerijos 2019 m. birzelio 28 d.
suderintg energetikos darbuotojy sertifikavimo
schema iSduotas atestatas (arba lygiavertis
dokumentas) arba  uZsienio  valstybés
institucijy iSduotas analogiska atestatas, kuris
suteikia teis¢ vadovauti elektros jrenginiy iki
1000 V eksploatavimo darbams.

3.2.5

Tiekéjas, tiekéjy grupés partneriai
kartu, subtickéjai ar kiti asmenys,
kuriy pajégumais remiasi tiekéjas,
per paskutinius 3 (trejus) metus
arba per laika nuo tiekéjo
jregistravimo dienos (jei tiekéjas
vykdeé veikla maziau nei 3 (trejus)
metus) turi biti jvykdes bent 1
(vieng) saulés elektrinés, kurios
galia ne mazesné nei 100 kW,
jrengimo sutartj. Saulés elektrine
turi biiti uzsakovo priimta |
eksploatacija pilna apimtimi.

Tiekéjo, neatitinkancio Sio
reikalavimo, pasitilymas
atmetamas

Pateikiami uzsakovy (kuriems buvo suteiktos
paslaugos pagal nurodytas sutartis) pazymos
apie tinkamai jvykdytas sutartis. Pirkéjas,
siekdamas  patikslinti  informacija  apie
ivykdyta sutartj, pasilieka teis¢ be iSankstinio
ispéjimo susisiekti su tiekéjo nurodytu
uzsakovo kontaktiniu asmeniu.




3.2.6

Tiekéjas veiklg vykdo | Tiekéjo, neatitinkancio $io | Pateikiama vadybos sistemos sertifikatai ir
laikydamasis aplinkosaugos | reikalavimo, pasitilymas (arba) kity lygiaver¢iy vadybos uztikrinimo
standarty (ISO 14001 arba | atmetamas priemoniy jsidiegima patvirtinanciy
analogiskas) dokumenty kopijos ir informacija (pvz.
Tiekéjo idiegty aplinkos apsaugos vadybos
standartus I1SO 14001 tikslus, reikalavimus ir
nurodytoms jmonés veiklos apraSymas, Kkiti
Tiekéjo sertifikatai ar dokumentai
patvirtinantys lygiaver¢iy vadybos sistemy
jregistravimg  (jsidiegimg) ar lygiaverciy
vadybos priemoniy taikyma.

3.3.

3.4.

3.5.

3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.

3.5.4.

3.5.5.
3.6.

4.1.
4.2.

4.3.
4.4,

4.5.

4.6.

Tiekéjo pasitilymas atmetamas, jeigu apie nustatyty reikalavimy atitikimag jis pateiké melaginga
informacija, kurig Pirkéjas gali jrodyti bet kokiomis teisétomis priemonémis.

Jei pirkimo procediirose dalyvauja ikio subjekty grupé, ji pateikia jungtinés veiklos sutartj arba subrangos
sutartj (tinkamai patvirtintg jos kopija). Ukio subjekty grupés kvalifikacijos, ekonominés ir finansinés
buklés, techninio ir profesinio pajégumai sumuojasi. Pirkimo salygy 3.1.1 — 3.1.3 nustatytus kvalifikacijos
reikalavimus turi atitikti kiekvienas tikio subjekty grupés narys (taikoma tiek tiekéjui, tick subrangovui,
tiek jungtinés veiklos partneriams atskirai).

Tiekéjas turi teise sutarties jvykdymui pasitelkti subtiekéjus. Jei pirkime dalyvauja tiekéjy grupé,
veikianti jungtinés veiklos sutarties (toliau — JVS) pagrindu, ji su pasitlymu turi pateikti JVS kopija. JVS
turi buti nurodyta:

tiekéjy grupés sudétis ir kiekvieno tiekéjy grupés nario jsipareigojimai vykdant numatoma su Pirkéju
sudaryti pirkimo sutartj, $iy jsipareigojimy vertés dalis, iSreiksta procentiniu dydziu;

solidari visy JVS $aliy atsakomybé uz i§ Sio pirkimo ar pirkimo sutarties kylanéiy prievoliy Pirkéjui ir
Isipareigojimy nevykdyma (jskaitant ir tokius i§ pirkimo sutarties kylan¢ius bendrus jsipareigojimus,
kurie savo esme testysi ilgiau nei pirkimo sutarties ar JVS terminas);

JVS narys, atstovaujantis tiekéjy grupe santykiuose su Pirkéju;

JVS narys, jgaliotas teikti sgskaitas atsiskaitymams (mokéjimai bus atliekami tik vienam i§ JVS nariy) ir
pasiraSyti su pirkimo sutarties jgyvendinimu susijusius dokumentus;

nuostata, kad JVS nustatyty nariy keitimas yra galimas tik gavus iSankstinj rastiska Pirkéjo sutikima.
Pirkéjas nereikalaus, kad tiekéjy grupés pateikta pasitilymg pripazinus laiméjusiu ir Pirkéjui pasitlius
sudaryti pirkimo sutartj, §i tikio subjekty grupé jgyty tam tikra teising forma.

4. PASIULYMU RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

Pateikdamas pasitilymg tiekéjas sutinka su Siomis pirkimo salygomis ir patvirtina, kad jo pasitlyme
pateikta informacija yra teisinga ir apima viska, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties jvykdymui.
Tiekéjas pasitilyma privalo pateikti pagal pirkimo salygy 2 priede pateiktg forma.

Pasitilymas turi biiti pasirasytas tiekéjo arba jo jgalioto asmens parasu.

Pasitlymas ir visi lydintieji dokumentai teikiami uzklijuotame voke iki 2023 m. rugpjtéio mén 8 d. 14:00
(Lietuvos Respublikos laiku) per kurjerj ar tiesiogiai atvykus $iuo adresu: Metaly 14, Mokolai LT-68461
Marijampolé, Lietuva. Véliau gauti pasitilymai nebus priimami ir vertinami. Ant voko turi biiti uzrasyta
UAB "Stevila", Metaly 14, Mokolai LT-68461 Marijampolé, Lietuva, ,,300 kW GALIOS SAULES
SVIESOS ENERGIJOS FOTOVOLTINES ELEKTRINES JRANGOS, PROJEKTAVIMO IR
JRENGIMO DARBAI*, ,,neatplésti voko iki 2023 m. rugpjiacio mén 8 d. 14:00“. Vokas su pasidlymu
grazinamas jj atsiuntusiam tiekéjui, jeigu pasitilymas pateiktas neuzklijuotame voke. Tiekéjo praSymu
Pirkéjas pateikia raSytinj patvirtinima, kad tiekéjo pasiiilymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieng, valanda
ir minute.

Pirkéjas neatsako uz pasto velavimus ar kitus nenumatytus atvejus, del kuriy pasitilymai nebuvo gauti ar
gauti pavéluotai. Pavéluotai gauti pasitilymai neatpléSiami ir grazinami tiekéjui registruotu laisku.
Pasitilymuose nurodoma prekiy, paslaugy ir darby kaina pateikiama eurais, turi bati iSreiksta ir
apskaiciuota taip, kaip nurodyta $iy pirkimo salygy 2 priede. Apskaiciuojant kaina, turi biiti atsizvelgta j
visg $iy pirkimo salygy 1 priede nurodyta prekiy, paslaugy ir darby kiekj, kainos sudétines dalis, j
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techninés specifikacijos reikalavimus, j reikalavimus keliamus pirkimo-pardavimo sutarciai (10 punktas)
ir j kitas pirkimo salygas. | kaing turi baiti jskaityti visi mokesciai ir visos tiekéjo islaidos: pridétinés vertés
mokestis (jei taikoma), prekiy pristatymo iSlaidos, jrangos sumontavimo, jvedimo j eksploatacijg iSlaidos,
testavimo iSlaidos, technologijy, know-how, patenty ir licencijy perdavimo iSlaidos. Pasiiilymai
vertinami eurais be PVM. Pasiiillymo verte, jeigu reikia, apvalinama dviejy Zenkly po kablelio tikslumu.
Tiekeéjo pasitilymas bei kita korespondencija pateikiama lietuviy kalba, i§skyrus techninéje specifikacijoje
nurodytus dokumentus, kurie gali biti pateikiami ir angly ar vokie¢iy kalba. Jei atitinkami dokumentai
yra iSduoti kita kalba, negu pasitilymo ar kity dokumenty pateikimo kalba, turi biiti pateiktas tinkamai
patvirtintas vertimas j lietuviy kalba.

Tinkamai patvirtintas vertimas laikomas, jeigu jis patvirtintas vert¢jo arba tiekéjo ar jo jgalioto asmens
parasu.

Pasiiilymg sudaro tiekéjo rastu pateikty dokumenty visuma:

uzpildyta pasitilymo forma, parengta pagal $iy pirkimo salygy 2 prieda;

pirkimo salygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindziantys dokumentai;
jungtinés veiklos/subrangos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendra pasitlyma teikia tikio
subjekty grupé;

atitiktj techniniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai;

prognozuojamos elektros energijos gamybos ataskaita, kaip nurodyta techninés specikacijos (1 pirkimo
salygy priedas) 1 lenteléje.

Kita pirkimo salygose prasoma informacija ir (ar) dokumentai.

Tiekéjas gali pateikti tik viena pasitilyma - individualiai arba kaip tikio subjekty grupés narys. Jei tiekéjas
pateikia daugiau kaip vieng pasiiilyma arba iikio subjekty grupés narys dalyvauja teikiant kelis
pasitlymus, visi tokie pasitilymai bus atmesti.

Tiekéjams néra leidziama pateikti alternatyviy pasitilymy. Tiekéjui pateikus alternatyvy pasitlyma, jo
pasitilymas ir alternatyvus pasiiilymas (alternatyviis pasitilymai) bus atmesti.

Pasitilymas turi galioti ne trumpiau nei 60 (SeSiasdesimt) dieny.

Nesibaigus pasiiilymy pateikimo terminui Pirkéjas turi teise ji pratesti. Apie naujg pasitilymy pateikimo
terming Pirkéjas pranesa visiems tiekéjams, paskelbdamas apie tai Europos Sajungos struktirinés
paramos svetainéje Www.esinvesticijos.It.

Tiekéjas iki galutinio pasitilymy pateikimo termino turi teis¢ pakeisti arba atSaukti savo pasitilyma. Toks
pakeitimas arba pranesSimas, kad pasiiilymas atSaukiamas, pripazjstamas galiojanciu, jeigu Pirkéjas ji
gauna iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos.

5. PIRKIMO SALYGU PAAISKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

Bet kokia informacija, pirkimo salygy paaiskinimai, pranes$imai ar kitas pirkéjo ir tiekéjo susirasinéjimas
yra vykdomas 1.7 punkte nurodytu adresu pastu, elektroniniu pastu. Tiesioginj rysj su tiekéjais jgalioti
palaikyti asmenys nurodyti 1.7 punkte. Pirkéjas atsako j kiekvieng tiekéjo el. pastu jurga@stevila.lt ,
pateiktg praSyma paaiSkinti pirkimo salygas, jeigu pra§ymas gautas ne veéliau kaip pries 3 darbo dienas iki
pasitilymy pateikimo termino pabaigos. | laiku gautg tiekéjo praSyma paaiSkinti pirkimo sglygas Pirkéjas
atsako ne véliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne véliau kaip likus 2 darbo dienoms iki
pasitlymy pateikimo termino pabaigos. Pirkéjas, atsakydamas tiekéjui, kartu paaisSkinimus paskelbia
Europos Sgjungos struktiirinés paramos svetainéje Www.esinvesticijos.It.

Nesibaigus pasitilymy pateikimo terminui, bet ne véliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasitlymy
pateikimo termino pabaigos, Pirkéjas turi teise savo iniciatyva paaiSkinti, patikslinti pirkimo salygas,
paaiSkinimus paskelbdamas Europos Sgjungos struktiirinés paramos svetainéje Www.esinvesticijos.lt.
Jei paskelbus kvietimg dalyvauti pirkime yra kei¢iama pasiiilymams parengti reikalinga informacija, taip
pat kai Tiekéjams teikiami dokumenty paaiSkinimai (patikslinimai) (pavyzdziui, keiciami ir (ar)
tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Taisykliy 7 priedo ,,Pirkimy taisyklés™ 17 punkte nustatyta tvarka
paskelbia pakeista kvietimg dalyvauti pirkime.

Pirkéjas nerengs susitikimy su tiekéjais dél pirkimo dokumenty paaiskinimy.


http://www.esinvesticijos.lt/
mailto:jurga@stevila.lt
http://www.esinvesticijos.lt/
http://www.esinvesticijos.lt/

6. PASIULYMU NAGRINEJIMAS IR VERTINIMAS

6.1. Voky atpléSimo procediira 2023 m. rugpjacio meén. 8 d. 14:00. (Lietuvos Respublikos laiku), dalyviams
nedalyvaujant.

6.2. Pirkéjas uZztikrina, kad pateiktuose pasitilymuose pateiktos kainos ir ekonominio naudingumo reikSmés
nebus suzinotos ankséiau nei pasitlymy pateikimo terminas, nurodytas pirkimo salygy 6.1 punkte.

6.3. Pasitlymy nagrinéjimo, vertinimo ir palyginimo procediras atlicka Komisija, tiekéjams ar jy jgaliotiems
atstovams nedalyvaujant. Komisija nagrinéja:

6.3.1.  ar pasitlymai pateikti pirkimo salygose nustatyta tvarka;

6.3.2.  ar tiekéjai pasitilymuose pateiké tikslius ir iSsamius duomenis apie savo kvalifikacijg ir ar tiekéjo
kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

6.3.3.  artiekéjai pasiiilyme pateiké visus duomenis, dokumentus ir informacija, apibrézta Siose pirkimo salygose
ir ar pasitilymas atitinka Siose pirkimo salygose nustatytus reikalavimus;

6.3.4.  ar nebuvo pasitlytos nejprastai mazos kainos. Pasitilyme nurodyta kaina visais atvejais pripazjstama
nejprastai maza, jeigu ji tenkina Sig salyga: yra 30 ir daugiau procenty mazesné uz visy tiekéjy, kuriy
pasitlymai neatmesti dél kity priezasciy, pasitlyty kainy aritmetinj vidurki;

6.4. Komisija priima sprendimg dél kiekvieno pasitilyma pateikusio tiekéjo minimaliy kvalifikacijos duomeny
atitikties pirkimo salygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu Tiekéjas pateiké netikslius ar nei§samius
duomenis apie savo kvalifikacija, Komisija praso tiekéja Siuos duomenis papildyti arba paaiskinti per
protinga terming. Dalyvauti tolesnése pirkimo procediirose turi tik tie Tiekéjai, kuriy kvalifikacijos
duomenys atitinka Pirkéjo keliamus reikalavimus.

6.5. ISkilus klausimams dél pasitlymy turinio ir Komisijai rastu paprasius, tiekéjai privalo per nurodytg
protinga terming pateikti rastu papildomus paaiskinimus, nekeisdami pasitilymo esmés.

6.6. Jeigu pateiktame pasitilyme Komisija randa pasitilyme nurodytos kainos apskai¢iavimo klaidy, ji privalo
raStu paprasyti tiekéjy per jos nurodyta protingg terming itaisyti pasitilyme pastebétas aritmetines klaidas,
nekeifiant pasiiilymo metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasitilyme nurodytas aritmetines klaidas,
tiekéjas neturi teisés atsisakyti kainos sudedamyjy daliy arba papildyti kaing naujomis dalimis.

6.7. Kai pateiktame pasiilyme nurodoma nejprastai maza kaina Komisija privalo tiekéjo rastu paprasyti per
nurodyta protinga terming pateikti nejprastai mazos pasitilymo kainos (jskaitant ir detaly kainy sudétiniy
daliy pagrindima).

6.8. Pasitlymuose nurodytos kainos bus vertinamos Eurais, vertinant pasitilymo kaing be PVM.

6.9. I$ Tiekéjy gauti ir Pirkéjo neatmesti pasitilymai bus vertinami pagal ekonomiskai naudingiausio
pasitilymo vertinimo kriterijy.

6.10. Pasiulymy vertinimo Kkriterijai:

Vertinimo kriterijus Maksimalus baly skaiCius
ekonominio naudingumo
jvertinime

Kainos kriterijus (C) X=40

Fotoelektriniy moduliy gamintojo suteikiamos garantijos laikotarpio Y1=20

(Produkto garantijos) (T1) kriterijus. Maksimalus baly skaiius

suteikiamas uz 30 mety gamintojo suteikiamg garantinj termina, t.

y. uz ilgesni nei nurodytas garantinj terming daugiau baly

neskiriama.

Fotoelektriniy moduliy gamintojo suteikiamos garantijos laikotarpio Y1=15

(Produkto garantijos) (T1) kriterijus. Baly skaicius suteikiamas uz

25-29m.

Fotoelektriniy moduliy gamintojo suteikiamos garantijos laikotarpio Y1=10

(Produkto garantijos) (T1) kriterijus. Baly skai¢ius suteikiamas uz

15-24 m.




Fotoelektriniy moduliy gamintojo suteikiamos efektyvumo
garantijos po 25 mety eksploatacijos laikotarpio (T2) kriterijus.
Maksimalus baly skai¢ius suteikiamas uz 87% ir didesnj gamintojo
suteikiamg efektyvumo rodiklj po 25 mety, t. y.

Y2=5

Fotoelektriniy moduliy gamintojo suteikiamos efektyvumo
garantijos po 25 mety eksploatacijos laikotarpio (T2) kriterijus. Nuo
84% iki 86,99 %

Fotoelektriniy moduliy gamintojo suteikiamos efektyvumo
garantijos po 25 mety eksploatacijos laikotarpio (T2) kriterijus. Nuo
80,5 % iki 83,99 %

Nominalus keitiklio efektyvumo (Euro) (Ts) kriterijus. Maksimalus
baly skaiCius suteikiamas uz 98,4% ir didesnj efektyvuma.

Nominalus keitiklio efektyvumo (Euro) (T3) kriterijus. Baly skaicius
suteikiamas uz 98,0% — 98,39%.

Y3=3

Nominalus keitiklio efektyvumo (Euro) (T3) kriterijus. Baly skaicius
suteikiamas uz 97,50% — 97,99%.

Y3=1

Sugeneruojamas energijos kiekis (T4) (MWh) vertinant visg
fotovoltiniy moduliy produkto garantinj laikotarpj (T1), bet ne
ilgesnj nei 30 mety, skai¢iavimai pateikiami jvertinus moduliy
metine degradacija, bei vidutin] metinj saulés apSvitos intensyvuma,
kuris parenkamas atsizvelgus | konkrety Salies regiong. Tiekéjas
pateikia (PV*sol; PVsyst arba analogisky) programy ataskaity
laikmenas, kuriose turi biiti numatytas konkretus Salies regionas.
Ataskaita privalo biiti parengta visam prognozuojamam
laikotarpiui.

Y4=20

Modulio atsparumo gaisrui klasé (Ts) - (A)

Ys5=10

Modulio atsparumo gaisrui klasé (Ts) - (B)

Ys5=5

Modulio atsparumo gaisrui klasé (Ts) - (C)

Y5 =2

6.11. Ekonominis naudingumas (S) apskaic¢iuojamas sudedant tiekéjo pasitilymo kainos C ir kity kriterijy

(T) balus S = C + T. Maksimalus galimas baly skaiCius: C + ZT t1+12+73+74+75) = 100.

6.11.1. Pasiiilymo kainos (C) balai apskai¢iuojami maZziausios pasiiilytos kainos (Cmin) ir vertinamo
pasitlymo kainos (Cp) santykj padauginant i§ kainos lyginamojo svorio (X):

C = (Cmin/Cp) * X
6.11.2. Kriterijaus (T) balai  apskai¢iuojami  sudedant
(T1; T2; T3; T4; T5):

T=Ti1+To+Ts+TstTs
Kriterijaus Tak parametro balai apskaic¢iuojami: (Pmwny Tiekéjo (p) pasitilyta parametro reik§mé dalinama i§ (Pmwn
max) geriausig pasiiilymag (pagaminti daugiausiai MWh) pateikusio Tiekéjo to paties parametro reikSmés ir
dauginama i§ vertinamo kriterijaus parametro lyginamojo svorio reik§més (Ys).

Ta= PMWh(p)/ Prmwh max X Y4

6.12. Sudaroma pasiiilymy eilé. | pasitlymy eile jtraukiami tiek¢jai, kuriy pasitilymai atitiko pirkimo
dokumentuose nustatytus reikalavimus. Pasitlymy eilé sudaroma ekonominio naudingumo mazéjimo tvarka. Jei
keliy tiekéjy pasiilymy ekonominis naudingumas yra vienodas, sudarant pasiiilymy eilg, pirmesnis jraSomas
tiekejas, kurio pasiiilymas pateiktas anksciausiai. Filé nesudaroma, jei pasiiilyma pateiké ar, pirkimo procediiry

metu atmetus kitus pasitilymus, liko vienas tiekéjas.

visy  vertinimo

kriterijy
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7. PASIULYMU ATMETIMO PRIEZASTYS

Komisija atmeta pasiiilyma, jeigu:

tiekéjas pateiké daugiau nei vieng pasiiilyma (atmetami visi tiekéjo pasitlymai);

tiekéjas neatitiko minimaliy kvalifikacijos reikalavimy;

tiekéjas pasitilyme pateiké netikslius ar neiSsamius duomenis apie savo kvalifikacijg ir, Pirkéjui prasant,
nepatikslino jy;

pasitilymas neatitiko pirkimo salygose nustatyty reikalavimy (tiekéjo pasitilyme nurodytas pirkimo
objektas neatitinka reikalavimy, nurodyty techninéje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkéjo praSymu,
nekeisdamas pasitilymo esmés, nepaaiskino savo pasiiilymo;

tiekéjas per Pirkéjo nurodyta terming neisStaisé aritmetiniy klaidy ir (ar) nepaaiSkino pasitilymo;

buvo pasiiilyta nejprastai maza kaina ir tiekéjas Pirkéjo praSymu nepateiké tinkamo rastisko pagrindimo
arba kitaip nepagrindé nejprastai mazos kainos;

pasiiilyta per didelé, Pirkéjui nepriimtina kaina;

tiekéjas pateiké melaginga informacija, kuria Pirkéjas gali jrodyti bet kokiomis teisétomis priemonémis;
Apie pasiilymo atmetimg tiekéjas informuojamas elektroniniu pastu per vieng darbo dieng nuo Sio
sprendimo priémimo dienos.

8. DERYBOS

Jei Pirkéjo netenkina pateikti pasitilymai, Komisijos sprendimu visi $iose konkurso salygose nustatytus
minimalius reikalavimus atitinkantys tiekéjai gali buti kvieiami deryboms.

Derybos vykdomos su visais tiekéjais, kuriy pasiilymai nebuvo atmesti. Deryby metu tiekéjams
pateikiama ta pati informacija. Deryby rezultatai jforminami protokolu, kurie rengiami atskiri
kiekvienam tiekéjui.

Komisija, jvertinusi tiekéjy kvalifikacijg ir pasitlymus, visiems tiekéjams, kuriy pasitilymai nebuvo
atmesti, rastu nurodys laika, kada reikia atvykti | derybas.

Deryby procediiry metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidzia jokios i§ tiekéjo gautos
informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekéju atskirai, derybos protokoluojamos.
Deryby protokola pasiraSo Komisijos pirmininkas ir tiekéjo, su kuriuo derétasi, jgaliotas atstovas. Jei
tiekéjas ar jo jgaliotas atstovas neatvyko j derybas, Komisija suraso protokola, kuriame nurodo apie
tiekéjo neatvykima, ir jj pasiraso visi Komisijos nariai.

Deryby galutiniai pasitlymai yra Saliy pasirasyti deryby protokolai bei pirminiai pasitilymai, kiek jie
nebuvo pakeisti deryby metu. Galutiniai pasitlymai vertinami Siose konkurso salygose nustatyta tvarka.
Baigus derybas ir jvertinus galutinius pasitilymus patvirtinama galutiné pasitlymy eilé. Jei tiekéjas
neatvyko j derybas, sudarant galuting konkurso pasiiilymy eile, vertinamas pirminis neatvykusio tiekéjo
pasitilymas.

9. SPRENDIMAS DEL LAIMETOJO NUSTATYMO

ISnagrinéjusi, jvertinusi ir palyginusi pateiktus pasitilymus, Komisija nustato pasitilymy eile. Pasidilymai
Sioje eiléje surasomi ekonominio naudingumo maz¢jimo tvarka. Jeigu keliy pateikty pasidlymy yra
vienodas ekonominis naudingumas, nustatant laimétojg pasitilymy eiléje pirmesnis j $ig eile jraSomas
tiekéjas, kurio pasitilymas jregistruotas anksciausiai.

Tais atvejais, kai pasililyma pateiké tik vienas tiekéjas, pasitlymy eilé nenustatoma ir jo pasitilymas
laikomas laiméjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal $iy pirkimo salygy nuostatas.

Ekonomiskai naudingiausig pasiiilymg pateikes tickéjas yra skelbiamas laiméjusiu konkursg ir jis
kvieciamas sudaryti sutartj, nurodant laika iki kada reikia sudaryti sutartj.
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Jeigu tiekéjas, kurio pasitlymas pripazintas laiméjusiu, rastu atsisako sudaryti pirkimo sutartj arba iki
nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia pirkimo sutarties jvykdymo uZztikrinimo, jei
taikoma, arba atsisako pirkimo sutartj sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis saglygomis, laikoma, kad
jis atsisaké sudaryti pirkimo sutartj. Tuo atveju Komisija sitlo sudaryti pirkimo sutartj tiek&jui, kurio
pasitilymas pagal sudaryta pasitlymy eilg yra pirmas po tiekéjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartj.

10. PIRKIMO SUTARTIES SALYGOS

Pirkimo sutartis pasiraSoma su laiméjusj pasitlyma pateikusiu tiekéju Siose pirkimo salygose
nustatytomis salygomis, vadovaujantis Pirkimy tvarkos aprasu ir Civiliniu kodeksu.

Sudarant pirkimo sutartj, negali biti kei¢iama laiméjusio tiekéjo galutinio pasitilymo kaina ir esminés
salygos.

I Sutarties kaing yra jskai¢iuotos Elektrinés ir Darby kainos, visos rinkliavos ir mokesc¢iai, nejskaitant
PVM. Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojanciuose Istatymuose numatytam PVM tarifui mokétinas
PVM yra perskaiciuojama atitinkamai pasikeitusio PVM tarifo dydziui.

Esminés Tiekéjo teisés ir pareigos sutartims:

Tiekéjas jsipareigoja atlikti techningje specifikacijoje apibréziamas uzduotis (tiek tarpines, tiek galutines)
pagal joje nustatytus terminus ir vadovaujantis LR jstatymais ir kitais teisés aktais.

Tiekéjas turi teise pasisamdyti subrangos pagrindais jrangos daliy subtiekéjus.

Tiekéjo uzmokestj pagal sutartis sudaro tiktai pajamos arba iSmokos, kurias jis gali gauti pagal sutartis.
Nei jis, nei jo personalas negali priimti jokiy komisiniy, nuolaidy, priemoky, netiesioginiy iSmokéjimy ar
kity kompensacijy, susijusiy su jo jsipareigojimais pagal sutartis.

Savo saskaita Tiekéjas turi apsaugoti ir apginti Pirkéja nuo visy veiksmy, pretenzijy, praradimy ar
nuostoliy, kylanciy i§ bet kokio Tiekéjo veiksmo ar aplaidumo teikiant paslaugas, jskaitant ir bet kokj bet
kokiy teisiniy nuostaty arba trecios Salies teisiy pazeidimg, patenty, prekiy Zzenkly, autoriy teisiy ir bet
kokiy kity teisiy j intelektinés nuosavybés objektus pazeidima.

Pasekminé Zala, pelno praradimas ir kiti netiesioginiai nuostoliai ar zala yra aiskiai ir nedviprasmiskai
laikomi nesantys Tiekéjo atsakomybé. Tiekéjo atsakomybé bus apribota suma, lygia sutarties kainai,
taCiau tokia vertés riba nebus taikoma kompensuojant uz veiksmus, pretenzijas ar nuostolius,
atsirandancius dél samoningo Tiekéjo aplaidumo.

10.5. Esminés Pirkéjo teisés ir pareigos sutartims:

1051

10.5.2

10.5.3

10.6.
10.6.1.

Pirkéjas bei kitos jgaliotos Lietuvos Respublikos institucijos jprastinémis darbo valandomis gali atlikti bet
kokj patikrinima, kai toks pasirodo esas reikalingas jrodymy surinkimui tuo atveju, kai yra jtariamas
nejprasty komerciniy islaidy gavimas, susijes su Sios sutarties vykdymu, arba kilus jtarimams, kad
Tiekéjas yra nepajégus laiku jvykdyti sutartinius jsipareigojimus. Pirkéjas i§ anksto pranes Tiekéjui apie
bet kokij tokj patikrinima.
Pirkéjas turi kiek galima glaudziau bendradarbiauti su Tiekéju tam, kad teikty informacija, kurios
pastarasis gali pagristai reikalauti tam, kad biity galima vykdyti sutartis.
Pirkéjas jsipareigoja teikti savalaikes pastabas, susijusias su Tiekéjo atliekamais darbais, Techninéje
Specifikacijoje apibréztais reikalavimais.
Kaina arba kainodaros taisyklés:
I sutarties kaing yra jskai¢iuoti visi mokesciai ir bet kokios tiekéjo iSlaidos, patirtos/patirtinos
vykdant sutartis, ir véliau kaina negali buti didinama visg sutarties vykdymo laikotarpj.

10.6.2. Preliminarus mokéjimy grafikas pagal sutartj:

10.7.

e 40 % visos sutarties kainos avansas bus mokamas per 10 kalendoriniy d. nuo sutarties pasira§ymo.

e 40% sutarties sumos pervedama uzsakovui ne véliau nei per 10 kalendoriniy dieny nuo saulés
elektrinés sumontavimo ir pajungimo j Pirki¢jo vidinj tinklg bei saskaitos iSraSymo ir
darby/medziagy priémimo-perdavimo akto pasiraS§ymo;

o 20 % sutarties sumos pervedama uzsakovui ne véliau nei per 30 kalendoriniy dieny po VERT
pazymos paleidimo-derinimo darbams (galutinio visy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo) bei
saskaitos-faktiiros iSraSymo datos.

Pirkimo sutartis jsigalioja nuo jos pasiraSymo. Saulés fotoelektriné turi biiti suprojektuota, jranga turi
biiti pristatyta ir jos montavimo darbai turi buti atlikti per 6 mén. nuo pirkimo sutarties jsigaliojimo
dienos. Galimas sutarties pratgsimas abipusiu susitarimu iki 2 mén.
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10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

12.1.
12.2.
12.3.
12.4.

Laiku nejvykdes ar netinkamai jvykdes jsipareigojimus, Pirkéjo reikalavimu tiekéjas moka Pirkéjui 0,02
proc. dydzio netesybas nuo netinkamai jvykdyty ar nejvykdyty isipareigojimy vertés uz kiekvieng termino
praleidimo dieng.

Pirkéjas, uzdelsgs atsiskaityti pirkimo sutartyje numatytais terminais, tiekéjo reikalavimu moka tiekéjui 0,02
proc. dydZzio netesybas nuo laiku neapmokétos jrangos ir jos montavimo darby vertés uz kiekvieng uzdelsta
dieng. Pirkimo sutartis pasiraSoma su laimé&jusj pasiiilyma pateikusiu tiekéju Siose konkurso salygose
nustatytomis salygomis, vadovaujantis Pirkimy tvarkos aprasu ir Civiliniu kodeksu;

Sudarant pirkimo sutartj, negali buti kei¢iama laiméjusio tiekéjo galutinio pasiilymo kaina ir esminés
salygos, taip pat pirkéjo pirkimo pradzioje nustatytos esminés pirkimo salygos, iSskyrus Siy salygy 8
skyriuje nustatyti atvejai (jei taikoma);

Gincai dél sutaréiy sprendziami deryby biidu. Salims nepavykus susitarti gin¢ai sprendziami Kauno miesto
apylinkés teisme arba Kauno apygardos teisme, atsizvelgiant j Lietuvos Respublikos jstatymuose nustatytas
rusinio teismingumo taisykles.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Tiekéjas pats padengia visas pasitlymo rengimo ir pateikimo iSlaidas bei bet kokias kitas islaidas,
susijusias su dalyvavimu pirkime.

Pirkéjas nejsipareigoja atlyginti ir negali biiti laikomas atsakingu uz jokias pasitilymo rengimo ir (ar) kitas
su dalyvavimu ir (ar) pasirengimu dalyvauti pirkimo procediirose susijusias ilaidas.

Pirkéjas, ne véliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja rastu visus
pasitilymus pateikusius tiekéjus apie pirkimo sutarties sudaryma, nurodydamas tiekéja su kuriuo sudaryta
pirkimo sutartis, bei jo pasiiilyta kaina.

Informacija, pateikta pasitilymuose, i$skyrus nurodyta pirkimo salygy 10.3 p., tiekéjams ir tretiesiems
asmenims, i§skyrus asmenis, administruojancius ir audituojancius ES fondy 1éSy naudojima, neskelbiami.
Pirkéjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teis¢ nutraukti pirkimo procediras, jeigu
atsirado aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti. Priémes sprendimg nutraukti pirkimo procediiras,
pirkéjas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priémimo apie §j sprendimg pranesa visiems
pasitlymus pateikusiems tiekéjams, o jeigu pirkimo procediiros nutraukiamos iki galutinio pasitlymo
pateikimo termino, visiems pirkimo salygas ir (arba) pirkimy dokumentus jsigijusiems tieké&jams.

12. PRIEDAI

Techniné specifikacija (1 pirkimo salygy priedas);
Pasitilymo forma (2 pirkimo sglygy priedas);
Sklypo planas (3 pirkimo salygy priedas);
Prijungimo salygos (4 pirkimo salygy priedas)
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1 pirkimo salygy priedas

300 kW GALIOS SAULES ELEKTRINES JRANGOS, PROJEKTAVIMO IR JRENGIMO DARBU
PIRKIMAS

TECHNINE SPECIFIKACIJA

UAB "Stevila" jgyvendinanti projektg ,,AEI gamybos pajégumuy jrengimas Lietuvos ir Vokietijos UAB
»Stevila““ kuriam praSoma ES paramos pagal Europos Sajungos strukttiriniy fondy paramai pagal 2022—
2030 mety plétros programos priemong¢ Nr. 05-001-01-04-02 ,,Skatinti jmones pereiti link neutralios
klimatui ekonomikos*, numato jsigyti 300 KW galios saulés jégaineés jrangos, projektavimo ir jrengimo
darby paslaugas.

Elektring planuojama jrengti ant UAB “Stevila” valdomo gamybinio pastato su administracinémis
patalpomis, esanc¢io adresu Metaly g. 14, Mokoly k., Sunsky sen., Marijampolés sav. (pastato planas
pridedamas).

Saulés fotoelektrinés jrangos projektavimo ir montavimo darbai - visi darbai, kurie bitini, kad saulés
fotoelektriné saugiai ir pagal galiojancius teisés aktus ir techninius reikalavimus biity prijungta prie
Pirkéjo pastato vidaus elektros tinkly, jskaitant bet neapsiribojant, fotoelektrinés konstrukcijy
montavimu, fotoelektrinés fotomoduliy montavimu, inverteriy montavimu bei konfigiiravimu,
fotoelektrinés visy elementy sujungimu j vientisg veikian¢ig sistemg bei fotoelektrinés paleidimo ir
derinimo darbais.

Techniniai reikalavimai pagal AB,, Energijos skirstymo operatorius® 2022-10-12. prisijungimo salygy
NR. GAM22-93984 keliamus reikalavimus.

Tiekéjas turés suderinti su Pirkéju saulés elektrinés prijungimg prie vidaus elektros tinklo, atlikti visus
jos bandymy ir derinimo darbus, paruosti saulés jégainés eksploatavimo instrukcija, apmokyti Pirkéjo
personalg saugiai jg eksploatuoti.

Tiekéjas tures jrengti projekte numatytus elektros tinklus ir jrenginius ir, juos jrenges, privalés priduoti
Valstybinés energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos ir gauti iSvadas dél Siy elektros
jrenginiy atitikties projektui, dél elektros jrenginiy jrengimo ir saugaus eksploatavimo (techninés
saugos), bei d¢l galimybeés naudoti pagal paskirt] ir gaminti elektros energija.

Techninio projekto parengimas, jrangos tiekimo ir montavimo darby terminas - 6 mén. nuo pirkimo
sutarties jsigaliojimo dienos. Galimas sutarties pratgsimas abipusiu susitarimu iki 2 mén.
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1. lentelé. Pagrindiniai saulés fotovoltinés elektrinés projekto parametrai:

Teritorija

Parametrai

ReikS§més

Metaly g. 14, Mokoly
k., Sunsky sen.,
Marijampolés sav.

Bendra Saulés
elektrinés jrengtoji
galia, kW

> 297 kW

Generuojamas elektros
energijos Kiekis per
metus, MWh/metus

Pateikti prognozuojamg elektros energijos gamyba
PVsyst, PVsol arba kitos lygiavertés saulés elektriniy
modeliavimo programinés jrangos ataskaitg, kurioje
bty sumodeliuota siiloma saulés elektriné nurodytu
jrengimo adresu pagal galimybes jvertinant
Seséliavimo nuostolius (jeigu jmanoma, SeS¢liavimag
sukeliancios klititys privalo biiti atvaizduotos
ataskaitoje)

Montavimo vieta

Nurodyta saulés elektriniy montavimo plane (3 pirkimo
salygy priedas)

Montavimo metodas

Aliuminio arba cinkuoto plieno montavimo
konstrukcijos (skirtos $laitiniam stogui su trapecinés
skardos danga), neriidijancio plieno varztai.

Iranga turi biiti tinkamai jZeminta.

Montavimo konstrukcija

Aliuminio lydinio arba plieniné, kar$to cinkavimo arba
lygiaverté. Nertidijancio plieno varztai ir laikikliai.
Pasitilyme nurodyti specifikacija ir buda.

Monitoringo internetu | Turi bati jrengtas duomeny perdavimas naudojant
sistema interneting prieiga, privalomas duomeny
atvaizdavimas:
1. Suminé pagaminta elektros energija;
2. Jtampos ir srovés kokybiniai rodikliai;
3. Momentiné generuojama galia;
4. Pagamintos elektros energijos kiekis pagal pasirinkta
laikotarpj.
Galimybé uzsakovui internetu ir per mobiliuosius
jrenginius stebéti Siuos parametrus, bei, AB ,,Energijos
skirstymo operatorius® (toliau — ESO) pareikalavus,
stebéti ir jiems.
Elektros energijos | Visa saulés elektrinéje pagaminta elektros energija
skirstymas sunaudojama Pirkéjo elektros energijos poreikiui
tenkinti, o likusi perduodama | ESO tinklg
pasaugojimui.
Naudojama jranga Nauja, neeksploatuota, ne senesné kaip 2022 mety

gamybos.
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2. lentelé. Pagrindiniai reikalavimai montavimo paslaugoms:

Atliekami darbai

ApraSymas

Saulés elektrinés
fotovoltiniy moduliy
tvirtinimo
konstrukeijy
sumontavimas

Suprojektuoti saulés elektring, ja jrengiant ant UAB ,,Stevila“ pastato.
Naudojamos medziagos ir jy jrengimas turi atitikti Saulés elektriniy jrengima
reglamentuojanciy teisés akty reikalavimus. Turi bati pasirinktos aliuminio lydinio
arba plieninés, karSto cinkavimo arba lygiavertés, lengvos, patikimos, ilgaamzés
konstrukcijos. Tiekéjas prisiima pilng atsakomybe uz tinkamos konstrukcijos
parinkima bei tinkamg suprojektavima

Saulés elektrinés montavimo vieta nurodyta 3 pirkimo saglygy priede.

Inverteriy (keitikliy),
elektros
energijos
apskaitos  prietaisy,
kabeliy bei kitos el.
jrangos montavimas

Turi biiti uztikrintas Saulés fotomoduliy jungimas grupémis (grandinémis), srovés
keitikliy montavimas, paskirstymo skydo, elektros saugos ir komutavimo jrangos
montavimas, saulés fotomoduliy grupiy jungimas j srovés Keitiklius, srovés
keitikliy jungimas j paskirstymo skyda, jzeminimo kontliro jrengimas, srovés
keitikliy Kkalibravimo - derinimo darbai, nuotolinio stebéjimo (monitoringo)
jrangos montavimas. Montuojant kabelius bei kita el. jrangg turi bati uztikrinti
visi elektrotechnikos taisykliy ir Kiti projektiniai reikalavimai.

Saulés elektrinés
projektavimas

Tiekéjas pagal Uzsakovo pateiktas technines prijungimo salygas parengia projekta.

Fotovoltiniy moduliy
montavimas
paleidimo

— derinimo darbai bei
kiti susij¢ darbai

Montuojant fotovoltinius modulius, kiek jmanoma vengti Seséliavimo.

Elektrinés prijungimas prie objekto lokaliojo tinklo ir integravimas } bendra
sistemg, bandymy atlikimas, reikiamos pagal jstatymus dokumentacijos
sutvarkymas, jskaitant ir VERT pazymos apie elektrinés techning buikle gavimas ir
Kiti butini darbai.

Sujungiant DC grandines biitina jvertinti sroviy poky¢ius dél galimo Seséliavimo ir
kity trukdziy, bei uZtikrinti tolygy fotomoduliy grandiniy darbg kas salygoty
maksimaly pagaminamos elektros energijos kiekj. Paleisti ir suderinti saulés
fotovolting elektring. Suteikti pilng instruktazg Pirké&jo personalui dél tolimesnio
jos eksploatavimo.
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3. lentelé. Pagrindiniai reikalavimai fotomoduliams:

Eil. Techniniai ir kokybiniai Minimalis reikalavimai Pastabos
Nr. parametrai ir rodikliai
1. Sialomi moduliai turi atitikti iy Pateikiama atitikties
standarty reikalavimus: deklaracija ir sertifikaty
kopijos
(kopijos leidziamos angly
/vokieciy kalba)
1.1. Modulio galia >350 W
1.2 EN 61215 Taip
1.3. EN 61730 Taip
1.4. CE atitikties deklaracija Taip
1.5. ISO 14001 Taip
2. Fotomoduliy gamybos kokybiniai
Kriterijai
2.1. Gamintojo garantijos moduliams:
2.1.1. | Produkto gamintojo garantijos > 12 mety
laikotarpis
2.1.2. | Efektyvumo garantijos laikotarpis > 25 metai
2.1.3. | Efektyvumo garantija po 25 mety > 80%
eksploatacijos, lyginant su nominalia
galia
2.1.4. | Apsaugos lygis > 1P66
3. Kiti fotoelementy modulio
parametrai:
3.1 Modulio rémas Anoduoto aliuminio
lydinio rémas arba
berémiai
3.2. Fotoelektriniy moduliy efektyvumas >19%
pagal STC %:
3.3. Maksimali véjo apkrova >2400 Pa
3.4. Maksimali sniego apkrova >5400 Pa
4. lentelé. Pagrindiniai reikalavimai srovés keitiklio sprendimui:
Eil. Techniniai ir kokybiniai Minimaliis reikalavimai Pastabos
Nr. parametrai ir rodikliai
1. Sitilomi srovés Keitikliai turi
atitikti:
1.1. Maksimalus inverterio naudingumo > 97%/ >97%;
koeficientassEURO ETA EEP
1.2. | Minimali vieno inverterio j tinklg > 40 kW
atiduodama galia
1.3. | Maksimali visy inverteriy j tinkla > 280 kW
atiduodama galia (visy sumontuoty
inverteriy nominaliy galiy suma)
1.4. | Faziy skaiCius 3
1.5. | CE sertifikatas Taip
1.7. | IEC 62109-2; IEC 62109-1 Taip
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1.8.

Saugumas: Automatinis inverterio
atjungimas nuo Zemos jtampos

tinklo Privaloma
IEC 61727
IEC 62116
1.9. | DC atjungimas Integruotas
1.10. | I1SO 14001 Taip
2. Gamintojo garantija > 10 mety
3. Kiti parametrai:
3.1. | Veikimo temperatiira -25° C iki +60°C
3.2. | Nominali AC jtampa V 400 V
3.3. | Nominalus daznis Hz 50 Hz
3.4. | Apsaugos lygis > [P65
3.6. | Technologija Be transformatoriaus
3.7. | Stebésenos sistema internetu Privaloma

5. lentelé. Pagrindiniai reikalavimai montavimo konstrukcijoms:

garantija (pilnais metais).

1. Medziaga Aliuminio lydinio arba
plieninés, karsto cinkavimo
arba lygiavertés, lengvos,
patikimos, ilgaamzés
konstrukcijos
2. Tvirtinimo sistemos jzeminimas Privaloma
3. CE atitiktis tvirtinimo Privaloma
konstrukcijoms
4. Konstrukcijy gamintojo techniné >10 mety

Jeigu techningje specifikacijoje apibiidinant pirkimo objekta yra konkretus modelis ar $altinis, konkretus
procesas arba prekés Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilme ar gamyba, laikyti, kad Pirkéjas §j

nurodyma pateikia jraSant zodzius ,,arba lygiavertis®.

Si techniné specifikacija yra neatsiejama saulés fotoelektrinés jrangos (jskaitant projektavimag ir

montavima) pirkimo sutarties dalis.

Tiekéjo pateikta jranga ir suteikti darbai turi atitikti visus techninés uZduoties punktuose
nurodytus reikalavimus. Tiekéjo, kurio nurodyta jranga netenkina bent vieno i§ iSvardinty

reikalavimuy, pasiiilymas atmetamas.
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PASIULYMAS

2 pirkimo salygy priedas

300 KW GALIOS SAULES ELEKTRINES JRANGOS, PROJEKTAVIMO IR JRENGIMO DARBU

A dalis. Duomenys apie tiekéjq ir techniné informacija

PIRKIMAS

data

Vieta

Tiekéjo pavadinimas

Tiekéjo adresas

Uz pasitulymg atsakingo asmens
vardas, pavardé

Telefono numeris

Fakso numeris

El. pasto adresas

Siuo pasitilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:

1) pirkimo skelbime, paskelbtame 2023 m. liepos mén 25 d. tinklalapyje https://www.esinvesticijos.lt;

2) pirkimo salygose;
3) pirkimo dokumenty prieduose.

Sioje dalyje nurodome technine informacija bei duomenis apie miisy pasirengima jvykdyti numatoma sudaryti
pirkimo sutartj.

Sitlomos prekés, paslaugos ir darbai visiSkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, sitilomi
techniniai sprendiniai yra i$pildomi ir jy savybés tokios:

Eil. | Prekiy techniniai rodikliai ar Reikalavimai Sitloma
Nr. parametrai charakteristika arba
parametras*
Reikalavimai saulés elektrinei
1. Bendra Saulés elektrinés jrengtoji > 297 kW

galia, KW

2. Generuojamas elektros energijos Techninés specifikacijos 1 lentelé
kiekis per metus, MWh/metus
3. Montavimo vieta Techninés specifikacijos 1 lentelé
4. Montavimo metodas Techninés specifikacijos 1 lentelé
5. Montavimo konstrukcija Techninés specifikacijos 1 lentelé
6. Monitoringo internetu sistema Techninés specifikacijos 1 lentelé
7. Elektros energijos skirstymas Techninés specifikacijos 1 lentelé
8. Naudojama jranga Techningés specifikacijos 1 lentelé
Reikalavimai montavimo paslaugoms
9. Saulés elektrinés  fotovoltiniy Techninés specifikacijos 2 lentelé

moduliy tvirtinimo konstrukcijy
sumontavimas
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Eil. | Prekiy techniniai rodikliai ar Reikalavimai Sitiloma
Nr. parametrai charakteristika arba
parametras*
10. Inverteriy  (keitikliy), elektros Techninés specifikacijos 2 lentelé
energijos
apskaitos prietaisy, kabeliy bei
kitos el. jrangos montavimas
11. | Saulés elektrinés projektavimas Techninés specifikacijos 2 lentelé
12. Fotovoltiniy moduliy montavimas Techninés specifikacijos 2 lentelé
paleidimo
— derinimo darbai
Moduliy techninés specifikacijos
13. | Modulio galia >350 W
14. | EN 61215 Taip
15. | EN 61730 Taip
16. | CE atitikties deklaracija Taip
17. | ISO 14001 Taip
18. | Produkto gamintojo garantijos > 12 mety
laikotarpis
19. | Efektyvumo garantijos laikotarpis > 25 metai
20. | Efektyvumo garantija po 25 mety > 80%
eksploatacijos, lyginant su nominalia
galia
21. | Apsaugos lygis > 1P66
22. | Modulio rémas Anoduoto aliuminio lydinio rémas arba
berémiai
23. | Fotoelektriniy moduliy efektyvumas >19%
pagal STC %:
24. | Maksimali véjo apkrova >2400 Pa
25. | Maksimali sniego apkrova >5400 Pa
Reikalavimai srovés keitikliams (inverteriams)
26. | Maksimalus inverterio naudingumo > 97%/ >97%;
koeficientassEURO ETA EEP
27. | Minimali vieno inverterio | tinklg > 40 kW
atiduodama galia
28. | Maksimali visy inverteriy j tinkla > 280 kW
atiduodama galia (visy sumontuoty
inverteriy nominaliy galiy suma)
29. | Faziy skaicius 3
30. | CE sertifikatas Taip
31. | IEC 62109-2; IEC 62109-1 Taip
32. | Saugumas: Automatinis inverterio
atjungimas nuo Zemos jtampos
tinklo Privaloma
IEC 61727
IEC 62116
33. | DC atjungimas Integruotas
34. | 1S0O 14001 Taip
35. | Gamintojo garantija > 10 mety
36. | Veikimo temperatiira -25° C iki +60°C
37. | Nominali AC jtampa V 400 V
38. | Nominalus daznis Hz 50 Hz
39. | Apsaugos lygis >IP65
40. | Technologija Be transformatoriaus
41. | Stebésenos sistema internetu Privaloma
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Eil. | Prekiy techniniai rodikliai ar Reikalavimai Sitiloma
Nr. parametrai charakteristika arba
parametras*

Reikalavimai tvirtinimo sistemoms

42. | Medziaga Aliuminio lydinio arba plieninés, karsto
cinkavimo arba lygiavertés, lengvos, patikimos,
ilgaamzés konstrukcijos

43. | Tvirtinimo sistemos jZeminimas Privaloma
44. | CE atitiktis tvirtinimo sistemos Privaloma
45. | Konstrukcijy gamintojo techniné >10 mety

garantija (pilnais metais).

* Tiekéjai privalo uzpildyti stulpelj ,,Siulomos jrangos charakteristikai®, nurodydami skaitmening parametro vertg. Kai
nejmanoma nurodyti skaitmeninés parametro vertés, tiekéjas turi nurodyti, ar reikalavimas bus ispildytas (TAIP — reikalavimas
bus ispildytas, NE — reikalavimas bus neispildytas (PASIULYMAS TOLIAU NEVERTINAMAS))

Ekonominio naudingumo duomeny lentelé:

Vertinimo Kriterijus

Siuloma reikSmé

Kaina, Eur be PVM

(

Fotoelektriniy moduliy gamintojo suteikiamos garantijos laikotarpio

Produkto garantijos) (T1) kriterijus.

Fotoelektriniy moduliy gamintojo suteikiamos efektyvumo garantijos po
25 mety eksploatacijos laikotarpio (T2) kriterijus.

Nominalus keitiklio efektyvumo (Euro) (Ts) kriterijus.

Sugeneruojamas energijos kiekis (T)

Modulio atsparumo gaisrui klasé (Ts)

K

artu su pasitilymu pateikiami Sie dokumentai:

Eil.Nr. Pateikty dokumenty pavadinimas

Dokumento
puslapiy skaicius

P

asitlymas galiojaiki 20 - - d.

Tiekéjo arba jo jgalioto asmens pareigos

20

Vardas Pavardé




300 KW GALIOS SAULES ELEKTRINES JRANGOS, PROJEKTAVIMO IR IRENGIMO DARBU

PIRKIMAS

PASIULYMAS

B dalis. Kainos

data

Vieta

| Tiekéjo pavadinimas |

Misy pasitlymo B dalyje yra nurodytos pasitilymo A dalyje sillomy prekiy/jrangos, paslaugy ir darby kainos.

Kainos nurodytos Sioje lenteléje:

. Vieneto Bendra Bendra
Mato Vienety .
vienetas skaidius kaina, suma, Eur suma, Eur
Eur (be PVM) (su PVM)
1. Saulés elektriné vnt.
1.1. Moduliai
vnt.
1.2. Inverteriai
vnt.
1.3. Tvirtinimo konstrukcijos
komp.
1.4. AC ir DC komponentai m
1.5. Montavimo darbai
vnt.
1.6. Projektavimas, VERT Koml
leidimai Pt
VISO (bendra pasiiilymo kaina)
Tiekéjo arba jo jgalioto asmens Vardas Pavardé
pareigos
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3 pirkimo salygy priedas
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