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ŠILUMOS SIURBLIŲ (2 VNT. ORAS-VANDUO) PIRKIMAS

ATSAKYMAI Į TIEKĖJO KLAUSIMUS

2024-09-25

Teikiame atsakymą į iš tiekėjo gautą klausimą.

1. Klausimas:
„Atsižvelgiant į tai, kad iki šiol nesulaukėme prašomos informacijos - įmonėje atliko energijos vartojimo audito ataskaitos kopijos, nesulaukėme atsakymų į laiku teiktus klausimus, patikslintų konkurso sąlygų, prašomos informacijos, Pirkėjasnenurodė kokie yra minimalūs reikalavimai, taikomi pirkimo objektui dėl kurių nebus deramasi ir Pirkėjui sistemingai ignoruojant tiekėjo pranešimus, paklausimus, prašymus, tiekėjui nebeliko kito pasirinkimo kaip tik reikšti pretenziją Pirkėjui. 
Pateikta energetinio audito ataskaitos dalis tokia pati kaip ir anksčiau teikta, reikšminga informacija apie energijos vartojimą yra įslaptinta, ataskaitos dalis nėra pasirašyta auditoriaus. Pakartotinai raginame pateikti pilną energetinio audito ataskaitos kopiją.“

Atsakymas:
Kartu su ankstesniu atsakymu į paklausimą pateikėme tik su pirkimo objektu susijusią informaciją. Likusi energetiniame audite nurodyta informacija yra konfidenciali, todėl negali būti viešai skelbiama.

2. Klausimas:
„Nurodote „Medžiagos fizinės charakteristikos“, patikslinkite kurio įrenginio, kurios medžiagos?“

Atsakymas:
Konkurso sąlygų priede Nr.1 Techninė specifikacija Šilumos siurblių pirkimas 3.16. punkte nurodomi reikalavimai vamzdynų medžiagoms.

3. Klausimas:
„Kartu su įranga turi būti pristatyti visi įrengimų montavimui ir eksploatacijai numatyti reikalingi įrankiai bei kiti reikmenys. Prašome paaiškinti kokiu tikslu keliamas šis reikalavimas? Įrankiai nėra pristatomi kartu su įranga, tai darbuotojų darbo priemonės, už kurias darbuotojas materialiai atsakingas. Ar Pirkėjas užtikrins tinkamą įrankių saugojimą ir atlygins žalą dingus įrankiams? Montavimui numatyti reikmenys pristatomi pagal poreikį. Eksploatacijos paslaugos nėra perkamos.
Raginame pašalinti perteklinius reikalavimus.“

Atsakymas:
Konkurso sąlygų priede Nr.1 Techninė specifikacija Šilumos siurblių pirkimas 3.4. punkte nurodomas reikalavimas dėl specialių, eksploatavimo metu, naudojamų įrankių, pvz. specialūs raktai.

4. Klausimas:
„Prašome nurodyti pastato šildymo prietaisus (gamintojas, modelis, tipas ir pan.), kiekvieno prietaiso šildymo galią (nurodant prie kokių temperatūrų parinkti), pateikti praėjusių dviejų metų pastato suvartotą šilumos energijos kiekį, vidutinę patalpų temperatūrą, energinio naudingumo sertifikatą su skaičiavimų byla (angl. file), katilinės schemą, darbinių rėžimų (šilumnešio) grafiką. Pateikite esamos saulės elektrinės techninė (darbo) projektą, pajungimo schemą, esamos katilinės schemą, katilų techninę dokumentaciją, darbo rėžimų grafiką ir kt. informaciją.“

Atsakymas:
Informacija neteikiama, nes dalis informacijos yra konfidenciali (susijusi su gamybiniais procesais) arba nesusijusi su pirkimo objektu.

5. Klausimas:
„3.1. p. nurodote „Standartiniai gaminiai: medžiagos ir įrengimai turi būti standartinė gamintojo gaminama produkcija“.Jeigu gamintojas gamina nestandartinius įrenginius, t. y. pagal užsakymus, ar bus laikoma, kad gamintojo įranga - 45 kW oras-vanduo šilumos siurblys yra standartinė įranga, produkcija? Raginame detaliau paaiškinti sąvoką „medžiagos ir įrengimai turi būti standartinė gamintojo gaminama produkcija“

Atsakymas:
Konkurso sąlygų priede Nr.1 Techninė specifikacija Šilumos siurblių pirkimas 3.1. punkte nurodoma, kad  siūlomi šilumos siurbliai neturi būti eksperimentinė ar vienetinė gamyba, jie turi būti išbandyti ir patikrinti, įvertintas patikimumas. Šis reikalavimas keliamas dėl patikimumo, nes numatoma įrangą eksploatuoti >10 metų.

6. Klausimas:
„Raginame papildyti konkurso sąlyga nurodant „Dokumentų, patvirtinančių atitiktį nustatytiems kvalifikacijos reikalavimus, bus prašoma tik iš galimo laimėtojo. Tiekėjas pasiūlymo formoje patvirtina, kad jis atitinka nurodytus kvalifikacijos reikalavimus“. Tokiu būdu Pirkėjas nebus apkrautas kiekvieno tiekėjo dokumentacijos tikrinimu, tiekėjams nebus papildomo krūvio ir išlaidų parengti ir teikti dokumentus. Dokumentai bus teikiami tik iš galimo laimėtojo, kurio kaina bus mažiausia. Iš Tiekėjo gali būti prašoma pateikti kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijos.“

Atsakymas:
Jūsų prašymas nėra tenkinamas, konkurso sąlygos nėra keičiamos.


7. Klausimas:
„Nurodykite kokių teisės dokumentų nuostatomis vadovaujantis reikalaujate tiekėjo per pastaruosius 5 (penkis) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 (penkis) metus) būti įvykdžius projektavimo paslaugas, užbaigimo (montavimo) ir perdavimo darbus ne mažiau kaip 1 (vieną) ne mažesnį kaip 45 kW galios šilumos siurblį? Tiekėjas (rangovas) gali remtis kitų subtiekėjų ar kvazisubtiekėjų projektavimo paslaugomis, kurie nėra rangovai ir neturi montavimo patirties kaip reikalaujate ne mažesnį kaip 45 kW. Tokiu būdu dirbtinai robojate konkurenciją, sudarote šališkas sąlygas išskirtinai tiekėjams, kurie montuoja ir projektuoja. Prašome pašalinti šį perteklinį reikalavimą arba raginame tikslinti 3.2.2 kvalifikacinį reikalavimą išdėstant naujai „Tiekėjas per pastaruosius 5 (penkis) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 (penkis) metus) turi būti tinkamai sumontavęs ir perdavęs ne mažiau kaip 1 (vieną) šilumos siurblių sistemą, kurią sudarė ne mažiau kaip 2šilumos siurbliai“. Tiekėjas galintis montuoti daugiau kaip du šilumos siurblius vienoje sistemoje (vienoje katilinėje veikiant kaskados, rotacijos būdu, ar pan.), galės tinkamai sumontuoti šilumos siurblius pritaikant prie esamos sistemos.
Priešingu atveju raginame papildyti kvalifikacinį reikalavimą kitame pirkime (SAULĖS ELEKTRINĖS PIRKIMAS) nurodant, kad tiekėjas būtų įvygdęs bent vieną ne mažesnės kaip 75 kW saulės elektrinės objektą“

Atsakymas:
Reikalavimas iškeltas vadovaujantis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos[footnoteRef:1] patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105 „Dėl tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos patvirtinimo“ 16 p. „Tiekėjo patirtis. Vertinama tiekėjo patirtis tiekiant panašias prekes, teikiant panašias paslaugas, atliekant panašius darbus. Panašiomis prekėmis, paslaugomis, darbais laikomos atitinkamai prekės, paslaugos ar darbai, kurių pobūdis, paskirtis, kiekis ar apimtis, įvykdymo (atlikimo) sąlygos ir (ar) vertė yra panašūs į perkamo objekto (toliau – panašus pirkimo objektas). Pavyzdžiui, tam tikros apimties ar vertės medicinos įranga, automobilių nuoma ar pardavimas, patalpų valymo paslaugos, mokymo paslaugos, atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugos, informacinės sistemos kūrimas ir (ar) įdiegimas ir (ar) modernizavimas, ypatingo statinio suprojektavimas ir pan. Nustatant, kas konkrečiu atveju laikoma panašiu pirkimo objektu, neleistina pernelyg susiaurinti vertinamo dalyko, pavyzdžiui, jei perkamos maitinimo paslaugos moksleiviams, pirkimo dokumentuose negalima reikalauti, kad tiekėjas būtų įvykdęs (vykdytų) sutartį dėl moksleivių maitinimo paslaugų teikimo, pakanka nurodyti, jog tiekėjas turi būti suteikęs (teikęs tam tikrą laiką) tam tikros apimties maitinimo paslaugas. [1:  1S-105 Dėl Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos patvirtinimo (e-tar.lt)] 

	Jeigu pirkimo objektas yra nedalomas (pavyzdžiui, perkamas vienos informacinės sistemos kūrimas ir (ar) diegimas ir (ar) modernizavimas, vieno pastato projektavimas ir panašiai) arba kai pirkimo sutartis bus sudaroma dėl galutinio rezultato sukūrimo, arba kai negalima nustatyti ar tinkamai pristatytos ir sumontuotos, suteiktos paslaugos, ar atlikti darbai, kol nėra galutinio rezultato (toliau – nedalomas pirkimo objektas), gali būti reikalaujama užbaigto galutinio rezultato patirties. Galutinį rezultatą tiekėjas gali būti pasiekęs pagal vieną ar kelias sutartis, sudarytas dėl to paties objekto. Laikoma, kad galutinis rezultatas pasiektas, kai yra pristatytos pagrindinės prekės, suteiktos pagrindinės paslaugos, atlikti svarbiausi darbai. Pavyzdžiui, „Per paskutinius 3 metus tiekėjas turi būti sukūręs arba modernizavęs bent vieną informacinę sistemą, kurios vertė būtų ne mažesnė kaip 1 000 000 Eur”.<...>“.


8. Klausimas:
„Jūsų reikalaujamos techninės specifikacijos šilumos siurbliams pritaikyto išskirtinai vienam gamintojui, vienam tiekėjui. Prašome pateikti ne mažiau kaip tris skirtingus gamintojus, kurių gaminama įranga atitiktų keliamus reikalavimus. Priešingu atveju prašome tikslinti, atsisakyti perteklinių reikalavimų (pažymėta).
Tokie Pirkėjo veiksmai ar tyčinis neveikimas sudaro prielaidas, kad siekiama iškreipti konkurenciją ir dirbtinai riboti potencialių dalyvių skaičių konkurse, kad konkursą laimėtų tik iš anksto pasirinktas ir žinomas tiekėjas.
Raginame tikslinti neaiškias, dviprasmiškas, konkurenciją ribojančias konkurso sąlygas arba nutraukti konkursą, patikslinti konkurso sąlygas ir skelbti konkursą iš naujo. Tuo pačiu raginame nenustatyti konkurso laimėtojo, nesudaryti pirkimo (konkurso) sutarties, tikslinti konkurso sąlygas atsisakant dirbtinai perteklinių reikalavimų (tiekėjai nurodė), dviprasmiškų, diskriminuojančių, šališkų ir neproporcingų nuostatų, kad jos atitiktų esminius Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo principus, konkurencingos laisvės teikti paslaugas, lygiateisiškumo, nediskriminavimo bei vienodo požiūrio, skaidrumo, proporcingumo ir abipusio pripažinimo principus.“
1. Pagrindiniai reikalavimai Įrangai ir jos montavimo darbams:
	Eil. Nr.
	Įrangos techniniai ir kokybiniai rodikliai
	Minimalūs reikalavimai
	Atsakymai

	1. Monoblokiniai šilumos siurbliai oras-vanduo (2 vnt.)
Kodėl negali būti siūlomi „split“ tipo?
	Split sistema netinkama mūsų objektui

	1.1.
	Vieno įrenginio šildymo galia prie -20°C
	≥ 45 kW kokia pad.-grįž vand, t-raf
	45C/40C

	1.2.
	COP prie -20°C
	≥ 1,30 kokia pad.-grįž vand, t-ra
	45C/40C

	1.2.
	Vieno įrenginio šildymo galia prie +7°C
	≥ 90 kW kokia pad.-grįž vand, t-ra
	45C/40C

	1.3.
	SCOP prie kokių lauko, tiekiamo šilumnešio temperatūrų?
	≥ 2,80
	45C/40C

	1.4.
	Teikiama darbinė šildomo vandens temperatūra prie -20°C
	≥ 45°C
	

	1.5.
	Maksimali galima teikiamo šildomo vandens temperatūra dėl karšto vandens ruošimo prie -20°C
	≥ 55°C
	

	1.6.
	Maksimali galima teikiamo šildomo vandens temperatūra dėl karšto vandens ruošimo prie -10°C
	≥ 65°C
	

	1.7.
	Šilumos nešėjas 
	40% propylengliukolis arba lygiavertis
	

	1.8.
	Pasipriešinimas per vandens šilumokaitį
	≤7 kPa
	Taip

	1.9.
	Freono tipas
	R410A arba R32 ar g.b. geresnis, mažiau taršesnis?
	Taip, gali būti


	1.10.
	Šildymo kontūrų skaičius viename įrenginyje
	≥2 prašome pagrįsti, paaiškinti kodėl negali būti mažiau?
	Dėl patikimesnio įrenginio veikimo, ilgaamžiškesnio įrenginio veikimo resurso.

	1.11.
	Kompresorių skaičius viename įrenginyje
	≥4 prašome pagrįsti, paaiškinti kodėl negali būti mažiau?
	Dėl patikimesnio įrenginio veikimo, ilgaamžiškesnio įrenginio veikimo resurso.

	1.12.
	Galios reguliavimo žingsniai viename įrenginyje
	≥7 prašome pagrįsti, paaiškinti kodėl negali būti mažiau?
	Dėl patikimesnio įrenginio veikimo, ilgaamžiškesnio įrenginio veikimo resurso.

	1.13.
	Šaldymo agento kiekis viename įrenginyje
	≤20.5 kg
	

	1.14.
	Ventiliatorių skaičius viename įrenginyje
	≥3
	

	1.15.
	Garsas už 20 m
garso lygis ar slėgis?

	≤46 dB(A)
koks turi būti „garsas 1m, 5m 10 m atrstumu“
	Garsas matuojamas dB, reikalavimas už 1, 5, 10  m nekeliamas

	1.16.
	Eurovent sertifikatas
	Taip arba lygiavertis
	

	1.17.
	Maitinimo įtampa
	400 V
	

	1.18.
	Švelnaus paleidimo starteris
Ar gali būti inverteris? Jei ne, prašome agrįsti
	Taip
	Švelnaus paleidimo starteris reikalingas dėl įrenginio ilgaamžiškumo ir elektros tinklo stabilumo

	1.19.
	Antivibracinės atramos
	Guminės
	

	1.20.
	Garsą slopinantis kompresoriaus apvalkalas
	Taip
	

	1.21.
	Valdiklis su grafiniu ekranu
	Taip
	

	1.22.
	Skaitmeninė atšildymo funkcija
	Taip
	

	1.23.
	Vandens temperatūros jutiklis
	Taip
	

	1.24.
	Cirkuliacinis siurblys
	Taip
	

	2.
	Įrangos paleidimo derinimo darbai
	Naujai sumontuotai Įrangai atliekami šaltas ir karštas bandymai. Atliekami paleidimo – derinimo darbai.
	

	3.
	Įrangos kokybė ir garantiniai įsipareigojimai
	Įrangai nustatomas Tiekėjo pasiūlytas ar Prekių gamintojo taikomas garantinis terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 24 mėnesių garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Įrangos perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinių terminų laikotarpiu garantinė priežiūra turi būti organizuojama ne vėliau kaip per 48 valandas nuo pranešimo apie defektą Tiekėjui gavimo dienos.
	



Atsakymas:
Konkurso sąlygos sudarytos pagal poreikį, norint maksimaliai taupyti elektros energiją ir mažinti išmetamos CO2 emisijos kiekį.

